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Clause de non-responsabilité

Les noms d’usage, les noms commerciaux ou les dési-
gnations de marchandises, et les diverses appellations
figurant dans ce mode d’emploi sont susceptibles d’étre
des marques légalement protégées, méme en I'absence
de distinction particuliere (p. ex. la dénomination en tant
que marque). La société KOSTAL Solar Electric GmbH
décline toute responsabilité juridique ou autre pour leur
utilisation. Le choix des illustrations et des textes a été
effectué avec le plus grand soin. Des erreurs ne peuvent
toutefois pas étre exclues. Les auteurs responsables
dudit choix déclinent toute responsabilité juridique.

Egalité de traitement générale

KOSTAL Solar Electric GmbH a conscience de
I'importance de la langue eu égard aux rapports d’égalité
entre hommes et femmes. Cependant, une utilisation
continue des formulations respectueuses des deux
genres était contraire au principe de lisibilité des textes.
C’est pourquoi, en regle générale, les éditeurs ont eu
recours a la forme masculine.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

Tous droits réservés, y compris les droits afférents a la
reproduction photomécanique et a I’enregistrement dans
les médias électroniques. L’exploitation ou la diffusion
commerciale des textes, maquettes, dessins et photos
utilisés dans ces instructions n’est pas autorisée. Les
opérations de reproduction, d’enregistrement, de trans-
mission, quel que soit le support ou la forme, de restitu-
tion ou de traduction des présentes instructions, méme
partielles, ne sont pas autorisées sans accord écrit
préalable.
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Informations générales
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Merci d’avoir choisi un onduleur de la société KOSTAL
Solar Electric GmbH | Nous espérons que cet onduleur
et votre installation photovoltaigue vous permettront en
permanence d’optimiser votre production énergétique.

Pour tout renseignement d’ordre technique, n’hésitez
pas a appeler I'assistance téléphonique de notre service
apres-vente :

®  Allemagne et autres pays’
+49 (0)761 477 44 - 222

B Suisse
+41 32 5800 225

B France, Belgique et Luxembourg
+33 16138 4117

B Gréce
+30 2310 477 555

® [talie
+39 011 97 82 420

®  Espagne et Portugal?
+34 961 824 927

B Turquie 3
+90 212 803 06 26

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

' Langue : allemand, anglais
2 Langue : espagnol, anglais

¢ Langue : anglais, turc
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1.1 Utilisation conforme

L’onduleur transforme le courant continu en courant
alternatif. L’électricité ainsi produite est valorisable de la
maniere suivante :

B Par autoconsommation
B Parinjection dans le réseau d’électricité public

B Par stockage temporaire dans un systeme de
stockage a batterie a

appareil doit étre utilisé uniguement dans des instal-
lations photovoltaiques raccordées au réseau, dans

la plage de puissance prévue et dans les conditions
ambiantes autorisées. L'appareil n’est pas congu pour
une utilisation mobile.

Une utilisation non conforme peut mettre en danger la
vie de I'utilisateur ou de tiers. Elle peut aussi provoquer
des dommages a I'appareil ou a d’autres biens maté-
riels. L’onduleur ne doit étre utilisé que dans le cadre de
I'usage prévu.

Tous les composants de I'onduleur ou de l'installation
photovoltaique doivent étre conformes aux normes
et directives en vigueur dans le pays dans lequel
I'installation est mise en ceuvre.

L’ onduleur batterie PLENTICORE plus doit seule-
ment étre utilisé avec les systéemes de batterie homo-
logués par KOSTAL Solar Electric GmbH pour ce type
d’onduleurs.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFO

Avant de pouvoir raccorder un
systeme de stockage a batterie a
I’onduleur, 'entrée DC3 doit étre
activée pour I'usage de la batterie.
Pour cela, vous devez saisir un code
d’activation dans I'onduleur. Le code
d’activation peut étre acquis dans la
boutique en ligne de KOSTAL Solar.
El Chap. 12.4



Informations générales
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Clause de non-responsabilité 3

Une utilisation différente de celle décrite au Chap. 1.1
ou dépassant ce cadre est considérée comme non
conforme a I'emploi prévu. Le fabricant décline toute
responsabilité pour les dommages résultant d’une telle
utilisation. Il est interdit de modifier I'onduleur. L'onduleur
doit étre utilisé uniquement s’il est en parfait état et que
son fonctionnement est sOr. Toute utilisation abusive
entraine I'annulation de la garantie et de la responsabilité
générale du fabricant.

Seul un électricien agréé est habilité a ouvrir I'appareil.
L’ onduleur doit étre installé par un électricien quali-

fié (selon la norme DIN VDE 1000-10 ou le reglement
BGV A3 de prévention des accidents ou une norme
internationale équivalente) responsable du respect des
normes et reglements en vigueur.

Seuls des spécialistes en électricité agréés par le four-
nisseur d’électricité sont habilités a effectuer les tra-
vaux pouvant avoir des conséguences sur le réseau
d’alimentation électrique du fournisseur d’électricité au
niveau du site d’injection de I'électricité photovoltaique.
La modification des parametres préréglés en usine fait
partie de ces travaux. Linstallateur doit respecter les
directives du fournisseur d’électricité.

Seuls des électriciens compétents ou des personnes
disposant de compétences au minimum comparables,
voire spécialisées (contremaitres, techniciens ou ingé-
nieurs, par exemple) sont habilités a modifier les réglages
usine. Lors de ces opérations, toutes les directives
doivent étre impérativement respectées.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFORMATION
IMPORTANTE

Linstallation, la maintenance et
I’entretien de I'onduleur doivent étre
seulement effectués par un électri-
cien formé et qualifié.

Celui-ci est responsable du respect
et de I'application des normes et
réglements en vigueur. Seuls des
spécialistes en électricité agréés
par le fournisseur d’électricité sont
habilités a effectuer les travaux
pouvant avoir des conséquences
sur le réseau d’alimentation élec-
trique du fournisseur d’électricité
au niveau du site d’injection de
I’électricité photovoltaique.

La modification des parameétres
préréglés en usine fait partie de
ces travaux.




Informations générales

] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Licence Open source

Ce produit contient des logiciels Open source dévelop-
pés par des tiers et placés sous licence GPL ou LGPL.

Pour plus de détails a ce sujet, consultez la liste des
logiciels Open source utilisés et le texte des licences
afférentes sur la page Web (Webserver) de I'onduleur
El Chap. 6 a la section Licences.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.2 Déclarations de conformité UE

La société KOSTAL Solar Electric GmbH certifie par la présente déclaration que les onduleurs décrits
dans le présent document sont conformes aux exigences fondamentales et aux autres dispositions
applicables des directives ci-dessous.

®  Directive 2014/30/UE
(compatibilité électromagnétique, CEM)

B Directive 2014/35/UE
(mise a disposition sur le marché du matériel électrique desting a étre employé dans certaines limites
de tension, également appelée directive basse tension)

®  Directive 2011/65/UE
(RoHS) relative a la limitation de [I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipe-
ments électriques et électroniques

Les déclarations de conformité UE détaillées figurent dans I'espace de téléchargement de notre site
Internet :

www.kostal-solar-electric.com

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH 1



Informations générales

1

1.3 A propos de ce mode d’emploi

Lisez attentivement ces instructions.

Elles contiennent des informations importantes concer-
nant I'installation et I'utilisation de I'onduleur. Tenez
particulierement compte des indications concernant la
sOreté d’utilisation. La société KOSTAL Solar Electric
GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages
consécutifs au non-respect des instructions contenues
dans le présent mode d’emploi.

Ces instructions font partie intégrante du produit. Elles
sont uniquement valables pour les onduleurs de la
société KOSTAL Solar Electric GmbH. Conservez ces
instructions et transmettez-les au nouvel utilisateur en
cas de revente de 'appareil.

Linstallateur et I’exploitant doivent pouvoir accéder
en permanence a ces instructions. Linstallateur doit
bien connaitre les présentes instructions et suivre les
indications.

Vous trouverez la derniére version du mode d’emploi de
votre produit dans 'espace de téléchargement du site
Internet www.kostal-solar-electric.com.

Note pour l'utilisateur

Le présent mode d’emploi est destiné aux électriciens
formés et qualifiés, chargés de I'installation, de la main-
tenance et de 'entretien de I’'onduleur.

Les onduleurs décrits dans cette notice different entre
eux par certaines particularités techniques. Les infor-
mations et instructions a suivre, valables uniguement
pour certains types d’appareils, sont désignées en
conséqguence.

Les informations concernant votre sécurité ou celle de
I'appareil sont particulierement mises en valeur.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Informations générales
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Navigation dans le document

Pour faciliter la navigation au sein du document, celui-ci
comporte des zones cliquables.

La premiéere de ces zones est la barre de navigation
située en haut de chaque page. Un simple clic vous
permet d’accéder aux pages d’apercu des différents
chapitres.

Les différentes tables des matieres sont également
cliquables : dans la table des matiéres se trouvant au
début de chaque chapitre, il suffit de cliquer sur un
sous-chapitre pour y accéder.

12. Lorem lpsum

Dempe\erl_rh s vEERS iy len

Anis mc?\_l) LT T e T o e P T D e T T 99
VIAUEIAMTGUIED oo s R e 99
B QUIBIM cscassannmnnrsiamsning e s Y

Fig. 1 : navigation dans le document

Accés a la table des matiéres principales
B Barre de navigation
B Tables des matieres

Dans le corps du texte, vous pouvez cliquer sur les
renvois pour accéder aux différents emplacements
référencés.

2] Chap. 1
El Fig. 1, pos. 2

Fig. 2 : exemples de renvois

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Informations générales
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1.4 Indications figurant dans ce mode d’empiloi

Installation 4

Install a line circuit breaker into the mains/cable
between the inverter and the feed meater o
secure it against overcurrent.

In countries in which a second ”E conriection

is prescribed, connect this at the mark
on the housing.

Connecting AC-side 1)

Connect the wires of the mains cakbjle to the
AC terminal in accordance with the/ labelling.

For connection with a computer/or with a
computer network. Connect seiveral inverters
to a network for data retrieval.

Fig. 3 : consignes de sécurité figurant dans ce mode d’emploi

Bl Pictogramme d’indication dans le corps du texte
B Avertissement

Indication d’information

B Autres indications

Le corps du texte comporte des indications. Dans ce

mode d’emploi, une distinction est faite entre les aver-
tissements et les indications d’information. Une icéne

identifie toutes les indications sur la ligne de texte.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

A DANGER

Risk of death due to electrical
shock and discharge!

De-energise the device,
secure it against being
restarted and wait five
minutes so that the capaci-
tors can discharge.

IMPORTANT NOTE

To connect the AC cables,
the inverter is equipped with
spring-loaded terminal strips.

i -
INFO

For connection with a
computer, an Ethernet cable
of category 6 is to be used.

14



Informations générales
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Avertissements

Les avertissements signalent les risques mortels et de
dommages corporels. Des dommages corporels graves,
voire mortels peuvent survenir.

Chaque avertissement est constitué des éléments
suivants :

P DANGER — = 2|

Risk of death due to electrical shock
and discharge! ﬂ
De-energise the device, secure it

against being restarted and wait five
minutes so that the capacitors can

discharge.

Fig. 4 : structure des avertissements

Bl Pictogramme d’avertissement
Mention

Type de danger

Consigne

Pictogrammes d’avertissement

Danger

Risque d’électrocution et de décharge
électrique

ad-

Risque de brdlure

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Mentions

Les mentions d’avertissement indiquent la gravité du
danger.

DANGER
Indique un risque immeédiat élevé entrainant la mort ou
de graves blessures s'il n’est pas évité.

AVERTISSEMENT
Indique un risque moyen entrainant la mort ou de graves
blessures s’il n’est pas évité.

ATTENTION

Indique un risque faible entrainant des blessures légéres
ou de gravité moyenne, ou des dommages matériels, s'il
n’est pas évité.

Indications d’information

Les indications d’information comportent des instruc-
tions importantes pour I'installation et le bon fonction-
nement de I'onduleur. Elles doivent étre impérativement
suivies. Elles indiquent également un risque de dom-
mages matériels ou financiers en cas de non-respect.

INFORMATION
IMPORTANTE

Linstallation, I'utilisation, la main-
tenance et I’entretien de votre
onduleur doivent étre seulement
effectués par du personnel spécia-
lisé, formé et qualifié.

Fig. 5 : exemple d'indication d’information

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Informations générales
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Pictogrammes utilisés dans les
indications d’information

n Information importante
.'. Risque de dommages matériels

Autres indications

Elles comportent des informations supplémentaires ou
des conseils.

ﬂ INFO

Il s’agit d’une information complémentaire.

Fig. 6 : exemple d'indication d’information

Pictogrammes utilisés dans les autres indications

n Information ou conseil
.‘ Représentation agrandie

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.5 Pictogrammes utilisés

Picto-

Signification
gramme

1., 2., 3.... Succession des opérations d’une instruction a

suivre
-> Conséquence d’une instruction a suivre
v Résultat final d’une instruction a suivre
Renvoi a d’autres emplacements du document ou

a d’autres documents

[ ] Liste

Tab. 1 : pictogrammes et icOnes utilisés

Abréviations utilisées

Abréviation Explication

Tab. Tableau
Fig. Figure

Pos. Position
Chap. Chapitre

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH



Informations générales
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Des plaques et des étiquettes sont apposées sur le
boitier de I'onduleur. Elles ne doivent pas étre modifiées
ni retirées.

Explication

Risque d’électrocution et de décharge électrique

Risque de brdlure

Danger

Risque d’électrocution et de décharge électrique.
Attendre cing minutes apres la mise a I'arrét (durée de
déchargement des condensateurs)

N d 44l

II\

\ o

A
~ 3

Prise de terre supplémentaire

Consulter le mode d’emploi et respecter ses
instructions

Ne pas jeter avec les ordures ménageres.

Respecter la réglementation locale relative a
I’élimination des déchets

= & -

Marquage CE

‘@Y
m

Le produit est conforme aux normes européennes en
vigueur

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Description de I'appareil et du systeme

2 o

2.1 linstallation photovoltaique

Onduleur a 3 entrées PV

LAN Modbus RTU

Position 1

]
@ Aﬁg*ﬁ E
"y

Fig. 7 : Installation photovoltaique a 3 entrées PV

Onduleur

Générateurs PV (nombre suivant le type)
Disjoncteur de protection de I’onduleur
Compteur d’énergie numérique (Modbus RTU)
Raccordement au réseau (position 2) ou consom-
mation domestique (position 1). La position 1 est
préférable car elle fournit des valeurs plus précises
concernant la consommation domestique.
Fusible principal coté maison

Compteur d’alimentation ou compteur intelligent
(Smart Meter) (selon le pays)

Réseau d’électricité public

Disjoncteur de protection des consommateurs
d’électricité

Consommateurs d’électricité

Liaison de communication de I’'onduleur

~ RN~ N

BEQ Od QOO

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH 21



Description de I'appareil et du systeme

2

Onduleur a 2 entrées PV et
1 connecteur DC pour batterie

LAN Modbus RTU

non ‘ Modbus RTU

I
0l can/ rsasshE]

Fig. 8 : Installation photovoltaique avec PV et connecteur pour

batterie

-
BEEO0 OF QOO

Onduleur

Générateurs PV (nombre suivant le type)

Disjoncteur de protection de I'onduleur

Compteur d’énergie numérique (Modbus RTU)
Consommation domestique (position 1) ou raccor-
dement au réseau (position 2). La position 1 est
préférable car elle fournit des valeurs plus précises
concernant la consommation domestique.

Fusible principal coté maison

Compteur d’alimentation et de soutirage ou
compteur intelligent (Smart Meter) (selon le pays)
Réseau d’électricité public

Disjoncteur de protection des consommateurs
d’électricité

Consommateurs d’électricité

Liaison de communication de I'onduleur

Connexion d’un systéeme de batterie (en option apres
activation)

Liaison de communication du systeme de gestion de
la batterie (BMS) via interface CAN ou RS485

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Description de I'appareil et du systeme

2

2

.2 | onduleur

Composants externes de 'onduleur

Ll
Q

BE@aoR

. 9 : Onduleur (vue extérieure)

Vis du couvercle

Couvercle (compartiment de raccordement)

Ecran

Interrupteur DC

Boitier

Connecteurs enfichables pour le raccordement des
générateurs PV et du systeme de batterie (connexion
de la batterie seulement apres activation)
Ventilateur

Entrées pour cables de communication

Entrée du cable d’alimentation réseau
Raccordement PE externe supplémentaire

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Interrupteur DC de Ponduleur

D

ON |

| )
Vo

Fig. 10 : interrupteur DC en marche (ON)

Fig. 11 : interrupteur DC a I'arrét (OFF)

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Le compartiment de raccordement

T

Fig. 12 : Onduleur (vue intérieure)

Carte SCB (Smart Communication Board)
B Borne de raccordement AC

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Carte SCB (Smart Communication Board)

Onduleur (vue intérieure)

Bl Borne de raccordement pour le controle de
I’autoconsommation (connexion de consommateurs
par relais de charge externe)

Borne de raccordement de I'interface numérique des
récepteurs centralisés

Borne de raccordement du systeme de communica-
tion de la batterie via RS485 ou bus CAN

Non utilisé

Borne de raccordement du compteur d’énergie
(Modbus RTU)

Connecteur USB 2.0

Connecteur LAN Ethernet (RJ45)

EQ G0 @O o

La carte SCB (Smart Communication Board) fait office
de centre de communication de I'onduleur. Elle intégre
les différents connecteurs pour la communication avec
les autres composants.

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Le panneau de commande

o()o

XXXXXX N&&

Ve

ol

Fig. 13 : panneau de commande

Ecran

B Ligne d’état a affichage alterné
(état de I'onduleur, code d’événement, adresse IP,
état de la connexion au portail solaire, disponibilité
des mises a jour, événements)

B Touches de commande

B DEL d’état rouge pour les événements

B DEL d’état verte pour le mode d’alimentation

Le panneau de commande permet de procéder aux
réglages et de consulter les données.

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Les menus de 'onduleur

Les options de menu suivantes sont disponibles pour
consulter I'état de I'onduleur et le configurer :

Picto-
gramme

Fonction

Consultation de I'état de la puissance PV

Consultation de I'état de la consommation
@ domestique

Consultation de la puissance de la batterie

Consultation de I'état de la puissance d’alimentation
‘é AC et des parametres du réseau d’électricité public

Configuration de I'onduleur

Tab. 2 : Menus de I'onduleur

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFO
Différences possibles suivant la ver-
sion du logiciel.
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2.3 Les fonctions

Systéme de gestion d’énergie

Fig. 14 : gestion et répartition des flux d’énergie

Energie PV :

- Production d’énergie photovoltaique

- Consommation par les consommateurs locaux

- Charge de la batterie

- Alimentation du réseau d’électricité public
H Energie réseau :

- Soutirage d’énergie du réseau

- Alimentation en énergie photovoltaique
Energie de la batterie :

- Alimentation par I’énergie de la batterie

- Charge de la batterie

Le systeme de gestion d’énergie (SGE) gere la réparti-
tion de I’énergie entre le c6té DC (générateur PV) et le
cbté AC (réseaux domestique et public). Pour cela, le
systeme SGE vérifie s’il existe un consommateur sur le
réseau domestique. La logique de systeme SGE calcule
et gére la consommation optimale de I’énergie photovol-
taique. La production d’énergie PV est principalement
consommeée par I'autoconsommateur. Le reste alimente
le réseau électrique et bénéficie du systeme des tarifs
d’achat.

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Enregistrement de la
consommation domestique

Le raccordement d’'un compteur d’énergie externe (par
Modbus RTU) permet a I'onduleur de suivre les flux éner-
gétiques domestiques 24 heures sur 24 et d’en optimi-
ser la gestion.

L’énergie photovoltaique produite alimente prioritaire- INFO

ment les consommateurs (par ex., I'éclairage, la machine Avant de pouvoir raccorder un

a laver ou le téléviseur). L’énergie excédentaire peut étre systéme de stockage a batterie a

stockée dans un systéme de stockage a batterie ou Ponduleur, 'entrée DG3 doit étre

. ) Ny C s , activée pour 'usage de la batterie.

alimenter le réseau d'électricité public. £l Pour cela, vous devez saisir un code
. . ) m d’activation dans I’onduleur. Le code

Pour p|US d Informat|OﬂS, VOIr Chap. 3-6. d’activaﬂon peut étre acquis dans |a

) ) ) boutique en ligne de KOSTAL Solar.
B Enregistrement de la consommation domestique par El Chap. 12.4

un compteur d’énergie (Modbus RTU)
B Mesure 24 h sur 24

B Possibilité d’utiliser différents types de compteur

d’énergie a INFO
La liste des compteurs d’énergie
homologués figure dans I'espace de
téléchargement relatif a ce produit sur
notre site Internet.
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Stockage d’énergie

Le raccordement d’un dispositif externe de stockage a
batterie a I'entrée DC3 de I’'onduleur (activation par code
d’activation valable pour la batterie) permet de stocker
la production photovoltaique et de I'autoconsommer
ultérieurement.

B Ce raccordement et I'utilisation de la batterie doivent
d’abord étre activés dans I'onduleur. Pour cela, un
code d’activation pour batterie peut étre acquis dans
la boutique en ligne de KOSTAL Solar.

m  Différents systemes de stockage a batterie (de diffe-
rents fabricants) peuvent étre branchés sur le PLEN-
TICORE plus. La liste des systemes homologués
par KOSTAL Solar Electric figure dans 'espace de
téléchargement de notre site Internet.

B || est en outre possible de choisir différentes straté-
gies d’utilisation de la batterie par I'intermédiaire de
Webserver afin d’adapter le systéeme a vos besoins.

B | es prévisions intelligentes de production et de
consommation permettent de valoriser la produc-
tion énergétique en plus du simple stockage de
I'électricité, tout en respectant les limitations de puis-
sance imposées par la loi.

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Gestion de 'ombrage

Si un string PV raccordé est partiellement ombragé du
fait d’une partie d’un batiment, d’arbres ou de cables
électriques, I'ensemble du string n’atteint plus sa per-
formance optimale. Les panneaux photovoltaiques
concernés agissent comme un goulet d’étranglement et
empéchent d’améliorer les performances.

La gestion intelligente de 'ombrage intégrée dans
I'onduleur permet désormais d’ajuster le tracker MPP du
string PV choisi de maniére a toujours pouvoir optimiser
la production de ce dernier méme en cas d’ombrage
partiel.

La gestion de 'ombrage peut étre activée par le biais de
Webserver. Ed Chap. 6

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Communication

L'onduleur dispose de différentes interfaces de commu-
nication permettant d’établir une connexion a d’autres
onduleurs, a des capteurs, a des compteurs d’énergie, a
des batteries ou au réseau Internet.

= [AN
L'interface LAN permet de connecter I'onduleur au
réseau domestique local pour accéder ensuite a
Internet et au portail solaire.

® RS485/Modbus (RTU)
Linterface Modbus permet de raccorder des
compteurs d’énergie pour I'enregistrement des flux
d’énergie domestiques.

Communication sécurisée

La sécurisation du transfert des données constitue
aujourd’hui une fonctionnalité importante de tous les
appareils connectés a Internet. Toutes les données
transmises par I'onduleur a I’'extérieur sont donc évidem-
ment chiffrées.

B Principe de sécurité
Chiffrement des transferts de données vers le portail
solaire

®  Chiffrement des données selon les normes AES et
SSL

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Récepteur centralisé / Compteur
intelligent (Smart Meter)

A partir d’une certaine taille d’installation variable selon le
pays, |'utilisation d’un récepteur centralisé est obligatoire.
Le fournisseur d’énergie peut aussi en partie prescrire
I'installation d’un compteur intelligent.

Pour plus de renseignements, adressez-vous a votre
fournisseur d’énergie.

Si votre installation domestique dispose d’une passerelle
de compteur intelligent intégrée, I’'onduleur peut y étre
raccordé au moyen d’une box de commande. Cette
derniére se branche sur I’'onduleur de la méme maniere
qu’un récepteur centralisé.

B Possibilité de raccorder des récepteurs centralisés

B Possibilité de raccorder une box de commande pour
communiquer avec une passerelle de compteur
intelligent

Plus d’informations : &l Chap. 8.

Controle de I'autoconsommation

Pour maximiser son utilite, la production d’énergie PV
doit étre autoconsommeée autant que possible. Pour
cela, 'onduleur permet de raccorder par I'intermédiaire
d’un relais externe des consommateurs a méme de se
mettre en marche lorsque la puissance PV est suffisante
et de consommer cette production d’énergie PV.

Plus d’informations : &l Chap. 9.

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Le Webserver

Le Webserver constitue l'interface graphique (affichage
dans un navigateur Internet tel que Firefox, Internet
Explorer ou Google Chrome) de consultation et de confi-
guration de I'onduleur.

Le Webserver offre les fonctions suivantes :

Connexion a I'onduleur
Consultation de son état

Affichage de la production instantanée des généra-
teurs PV

Affichage de la consommation instantanée

Affichage des valeurs instantanées de la connexion
au réseau
(par exemple alimentation, soutirage)

Affichage de statistiques

Utilisation de la borne de raccordement de
["autoconsommation

Affichage des données log

Affichage des différents numéros de version de
I’'onduleur
(par exemple Ul, FW, HW)

Configuration de I'onduleur

(par exemple mise a jour du logiciel, activation
d’options, configuration de la batterie, réglages de
I’'onduleur prescrits par le fournisseur d’énergie, etc.)

Plus d’informations : &l Chap. 6.

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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L’enregistreur de données

L’onduleur integre un enregistreur de données. Il collecte
et enregistre les données de production et de puissance
de 'onduleur et celles du systeme de stockage. L'enre-
gistrement des données de production (intervalle
d’enregistrement) intervient toutes les 5 minutes. i |

Intervalle d’enregistrement Durée de conservation

5 minutes 365 jours max.

Tab. 3 : intervalles d’enregistrement de I’enregistreur de données

Plus d’informations : Ed Chap. 7.

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

10 11 12 13 —

INFO

A l'issue de la durée
d’enregistrement, les données les
plus anciennes sont supprimées.

Pour I'archivage a long terme, les
données doivent étre enregistrées
sur un ordinateur ou transmises a un
portail solaire.
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KOSTAL (PIKO) Solar Portal

Le portail KOSTAL (PIKO) Solar Portal protege votre ins-
tallation PV contre les pertes de production, par exemple
grace a la notification directe des incidents par e-malil.

Gratuite, I'inscription au KOSTAL (PIKO) Solar Portal s’ef-
fectue sur le site www.kostal-solar-portal.com.

Ses fonctions sont les suivantes :

Acces au portail via Internet n’importe ou dans le
monde

Représentation graphique des données de puissance
et de production

Visualisation et sensibilisation a I’optimisation de
I’'autoconsommation

Notification des événements par e-mail
Exportation des données
Analyse des capteurs

Affichage et attestation d’une éventuelle réduction de
la puissance active par le gestionnaire du réseau

Enregistrement des données de I'onduleur pour la
surveillance fiable et a long terme de votre installation
PV

Pour plus d’informations sur ce produit, consultez notre
site Internet www.kostal-solar-electric.com.

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Codes d’événement

En cas d’apparition d’'un événement ou d’un dysfonc-
tionnement pendant le fonctionnement, ceux-ci s’af-
fichent sur I'écran de I'onduleur et y sont enregistrés,
ainsi que sur le portail solaire (uniqguement en cas de
connexion).

Plus d’informations : Ed Chap. 10.5.

Programme de service

Londuleur integre un systeme de surveillance intelli-
gent. En cas d’apparition d’'un événement, un code
d’événement s’affiche sur I'écran.

En cas de demande d’assistance, vous pouvez relever
ce message et I'utiliser pour obtenir de I'aide aupres de
votre installateur ou votre technicien de service.

Plus d’informations : &l Chap. 7.4.

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Logiciel de conception KOSTAL Solar Plan

Notre logiciel gratuit KOSTAL Solar Plan facilite le dimen-
sionnement de votre onduleur.

Il vous suffit d’indiquer les informations concernant
I'installation ainsi que les coordonnées client : le logi-
ciel vous recommandera un onduleur KOSTAL adapté
a l'installation solaire envisagée. Ce logiciel prend en
compte tous les onduleurs KOSTAL. Le systeme tient
également compte de la consommation électrique du
client et indique les possibilités d’autoconsommation et
d’autonomie a I'aide des profils de charge standard.

KOSTAL Solar Plan permet de choisir entre trois types
de dimensionnement d’onduleur :

B Dimensionnement rapide
Dimensionnement manuel de I'onduleur en tenant
compte de ses spécifications

B Dimensionnement
Dimensionnement automatique de I’'onduleur avec
possibilité de prendre en compte la consommation
électrique

B Dimensionnement avec systeme de stockage
Dimensionnement automatique de I’'onduleur avec
un systeme de stockage et possibilité de prendre en
compte la consommation électrique

En plus d’un dimensionnement amélioré de I’'onduleur,
KOSTAL Solar Plan prend également en charge
I'établissement des devis. Les données techniques spé-
cifiées peuvent ainsi étre complétées par celles relatives
au client, au projet et a l'installateur, et enregistrées dans
un apercgu au format PDF qui sera joint au devis. Enfin, il
est possible d’enregistrer I'étude de l'installation dans un
fichier de projet et de la remanier par la suite si besoin.

Pour plus d’informations sur ce produit, consultez notre
site Internet www.kostal-solar-electric.com.

05/2018 © 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.1 Transport et stockage

Avant la livraison, le fonctionnement de I'onduleur a été
testé et celui-ci a été soigneusement emballé. A la
réception, vérifiez que la livraison est complete et qu’elle
ne présente pas de dommages dus au transport. 0

Les réclamations et demandes de dommages-intéréts
doivent étre adressées directement a I'entreprise de
transport.

En cas de stockage prolongé avant le montage, tous les
composants de I'onduleur doivent étre conservés dans
I'emballage d’origine, au sec et a I'abri de la poussiere.

Fig. 15 : Poignées encastrées de I'onduleur
Pour faciliter le transport de I'onduleur, utilisez les

poignées encastrées situées a gauche et a droite de
I’'onduleur.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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ﬁ RISQUE

D’ENDOMMAGEMENT

Risque d’endommagement lors du
démontage de I'onduleur. Apres
Pavoir déballé, poser 'onduleur si
possible a ’envers.
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3.2 Contenu de la livraison

Short Manual

B & o

Fig. 16 : Contenu de la livraison

L'emballage contient :

Onduleur

Connecteurs enfichables DC

(par entrée DC : 1 méle et 1 femelle)

3 vis 6 x 45 avec chevilles S8

Bouchon d’étanchéité pour le raccordement du
cable réseau

1 guide d’installation rapide

Support mural

BEd o@g o8

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.3 Montage

Choix du lieu de montage 3

IP65 .

%

Protéger I'onduleur du
rayonnement solaire direct.

Protéger I'onduleur de I'eau de pluie et
des projections d’eau.

Protéger I’'onduleur contre la chute de
pieces susceptibles de pénétrer dans
ses ouvertures d’aération.

Protéger I'onduleur de la poussiere, de
I’encrassement et des gaz ammonia-
caux. Les espaces et zones d’élevage
animal sont des lieux de montage
interdits.

Monter I’'onduleur sur une surface de
montage stable et a méme de supporter
son poids en toute sécurité. Les parois
en placoplatre et les coffrages en bois
sont interdits.

Monter I'onduleur sur une surface de
montage ininflammable. [\

Maintenir une distance de sécurité
suffisante par rapport aux matériaux
inflammables et aux zones explosives
environnantes.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFORMATION
IMPORTANTE

Tenez compte des indications
suivantes pour choisir le lieu de
montage. Leur non-respect peut
entrainer la limitation du droit de
garantie, voire sa caducité.

AVERTISSEMENT

RISQUE D’INCENDIE PAR
ECHAUFFEMENT DES PIECES DE
L’ONDULEUR !

Lors du fonctionnement de
I'appareil, la température de cer-
tains composants peut dépasser
80 °C. Choisir le lieu de montage
en fonction des indications figurant
dans le mode d’emploi. Veiller a

ce que les ouvertures d’aération
soient toujours libres.
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En fonctionnement, I’'onduleur peut
émettre des bruits. L'installer de maniere
a empécher toute nuisance sonore.

Monter I'onduleur sur une surface de
montage d’aplomb.

Respecter les distances minimales et
I'espace libre nécessaire.

L’altitude maximale d’installation de
[’onduleur est de 2000 m.

La température ambiante doit &tre com-
prise entre -20 °C et +60 °C.

L’humidité de I'air doit &tre comprise
entre
4 et 100 % (avec condensation).

Installer I'onduleur hors de portée des
enfants.

Maintenir la bonne accessibilité de
I’onduleur et la lisibilité de son écran.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Montage mural (1 3

= /I' =
P te 8

D

‘&
]

e N

B

Fig. 17 : montage mural au moyen du support mural

Bl Espace libre
B Dimensions extérieures de I'onduleur
L’onduleur ne doit pas étre installé dans cette zone

Le tableau ci-dessous indique les distances a respecter
pour le montage mural :
Dimensions en mm (pouce)
A B c D E F G H

100 200 405 563 122 141 128  min. DIN571
8.9 (7.9 (15.94) (22.17) (4.8) (5.55) (5.04) A2-706x45

10 | 11 12 13 =

INFORMATION
IMPORTANTE

Respecter impérativement ’espace
libre autour de 'onduleur pour per-
mettre son refroidissement.

INFORMATION
IMPORTANTE

Pour installer 'onduleur, utiliser
le support mural avec les deux vis
de fixation fournies adaptées a la
surface de montage prévue.

Fixer Ponduleur en bas au mur avec
une troisiéme vis (fournie).

=
b

Fig. 18 : montage mural de plusieurs onduleurs

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Fig. 19 : apercu des connexions électriques

Connexions de ’onduleur
EH Connexions DC
B Borne de raccordement AC

Connexions externes [l

B Disjoncteur de protection de I'onduleur

B Disjoncteur de protection des consommateurs
B Compteur d’énergie

B Réseau d’électricité public

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFORMATION
IMPORTANTE

Veiller a ce que I'affectation des
phases de la borne de raccorde-
ment AC et de celles du réseau
domestique soit identique.

INFORMATION
IMPORTANTE

Ce produit peut générer un courant
continu dans le conducteur de mise
a la terre de protection externe.

En cas d’utilisation de dispositifs
différentiels résiduels (DDR) ou
d’appareils de surveillance du cou-
rant différentiel résiduel, seuls des
dispositifs ou appareils de type B
=300 mA sont autorisés coté AC.
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Raccordement du cable
d’alimentation réseau

1. Mettre le réseau domestique hors tension. A\

2. Protéger les fusibles domestiques contre tout risque A
de réenclenchement involontaire. DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-

3. Mettre l'interrupteur DC de I'onduleur sur « Off ». CUTION ET DECHARGE ELEC-
B Fig. 11 TRIQUE !
, . . o ) Mettre hors tension tous les
4. Dévisser les vis du capot inférieur et retirer le appareils et les protéger contre
couvercle. 8 tout risque de remise en marche

involontaire.

INFORMATION

n IMPORTANTE

Pour toute intervention a ’intérieur
de I'onduleur, utiliser seulement
F|g 20 : Retrait du couvercle des outils isolés pour éviter les
courts-circuits.

5. Dévisser les vis du compartiment de raccordement et
retirer le couvercle.

" A )

v N
\ ° /

Fig. 21 : Retrait du couvercle du compartiment de raccordement
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6.

Installer correctement le cable d’alimentation allant

du réseau du distributeur d’électricité a I'onduleur. £

4 A B )

42 =15-6mm? 18 mm

55=15-6mm? 18 mm %-: %—j
70=25-6mm? 18mm ! f
8.5=25-6mm? 18 mm

10 =4 -6mm? 18 mm

NYM-J HO05../H07
NYY-J RN-F

| | e—

10 11 12 13 —

it

max. 10-17 mmj

Fig.

N ggpe

INFORMATION
IMPORTANTE

Pour le dimensionnement du
disjoncteur de protection AC
requis, voir le chapitre « Caractéris-
tiques techniques ». B Chap. 11.1

Il est possible d’utiliser des cables
unifilaires (type NYY-J ou NYM-J)
sans embouts avec la borne de
raccordement AC.

En cas d’utilisation de cables a

fils de faible diamétre (type H05../
HO7RN-F), les embouts sont impé-
ratifs. Il faut en outre respecter une
surface de contact de 18 mm.

J

22 : Raccordement du céble d’alimentation réseau a I'onduleur

Borne de raccordement AC

Céble d’alimentation réseau

Joint d’étanchéité

Ecrou a chapeau

Introduire le clble d’alimentation réseau dans
I'onduleur, puis I'isoler avec le joint d’étanchéité
et I'écrou a chapeau. Serrer I'écrou a chapeau au
couple de serrage prescrit. Couples de serrage :
8 Nm (M25).

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Fig.

10.

11.

Fig.

v

Pour les raccords a vis inutilisés, laisser le joint
d’étanchéité dans les raccords a vis.

Raccorder les fils du cable d’alimentation réseau a la
borne de raccordement AC conformément au mar-
quage. N Fig. 22, pos. 1

Rl

23 : borne plate a ressorts

Installer un disjoncteur de protection entre I’'onduleur
et le compteur d’alimentation, afin de protéger
l'installation des surintensités.

Dans les pays imposant un second raccordement a
la terre (PE), raccorder celui-ci a I’endroit indiqué du
boitier (externe). td Fig. 24, pos. 1

&

24 : Raccordement PE externe propre a chaque pays

La connexion AC est raccordée.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFORMATION
IMPORTANTE

Pour le raccordement des cables
AC, 'onduleur dispose de bornes
plates a ressorts. Pour cela, il

faut introduire les brins dans les
grandes ouvertures arrondies (pos.
1) de la borne de raccordement.

La longueur de dénudage est de
18 mm. Utiliser des embouts pour
les cables toronnés.

AVERTISSEMENT

RISQUE D’INCENDIE PAR SURIN-

TENSITE ET ECHAUFFEMENT DU
CABLE D’ALIMENTATION RESEAU !

Installer un disjoncteur de protec-
tion pour éviter les surintensités.
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3.5 Vue d’ensemble de la carte SCB

(Smart Communication Board)

Fig. 25 : Carte SCB (Smart Communication Board) — Interfaces

Position Désignation

1

Borne de raccordement de
I’autoconsommation

Borne de raccordement de
I'interface numérique du récep-
teur centralisé ou de la box de
commande

Borne de raccordement du
systeme de communication de la
batterie via RS485 ou bus CAN

Non utilisé (borne X602)

Borne de raccordement du
compteur d’énergie (Modbus RTU)

Interface USB 2.0

Connexion Ethernet (RJ45)
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borne

X461

X401

X601

X602
X452

X171

X206

Broche

1-2

~N o ok 0ON =2+ OO0 b~ WD =2

—_
1
N

O W N =

Explication

Contact a fermeture pour le contrdle de
I'autoconsommation

VDD (tension d’alimentation +12 a 14 V)
Entrée 1

Entrée 2

Entrée 3

Entrée 4

GND (masse 0 V)

VDD (tension d’alimentation +12 a 14 V)
Interface CANopen High (données +)
Interface CANopen Low (données -)
Interface RS485 B (données -)

Interface RS485 A (données +)

GND (masse 0V)

non utilisé

Interface A (données +) RS485/Modbus RTU
Interface B (données -) RS485/Modbus RTU
GND

USB 2.0 maxi. 500 mA (actuellement seulement pour le
SAV)

RJ45 maxi 100 Mbit (connexion de réseau local pour le
raccordement a un routeur, par exemple)
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3.6 Raccordement du compteur d’énergie

[©
IO pER o

B
© o DI:IO

[l emE=s B0 R B4 E?joD

A B GND/

(X452) [0 @ ©| RS485 (Modbus)

Position 1@
s IS
@ 1
B '

oy

Fig. 26 : Schéma de raccordement du compteur d’énergie — Raccordement domestique (position 1)

@)

o {
) emf=sd FeeOF=d B3

A B oo

O

=l

g

—

(X452) [0 @ ©| RS485 (Modbus)
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E/ CECEE B\ Position 2 @
1 —
l
n\ % " ﬂ@f;
Ea® - -
@

my
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Onduleur

Onduleur — Borne de raccordement AC

Carte SCB (Smart Communication Board)
Borne de raccordement du compteur d’énergie
Compteur d’énergie numérique (Modbus RTU)
Consommateurs

Disjoncteur domestique
Réseau d’électricité public

-B-B-NoN-N-NoN~N-
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. 27 : Schéma de raccordement du compteur d’énergie — Raccordement au réseau (position 2)

Compteur d’alimentation et de soutirage ou compteur intelligent



Installation

A 1 2 3 4 5 6 7

L'installation du compteur d’énergie s’effectue sur un
profilé chapeau dans I'armoire a compteurs ou le réparti-
teur principal.

Le compteur d’énergie peut étre installé a deux endroits
du réseau domestique (position 1 = consommation
domestique, position 2 = point de raccordement au
réseau). Les deux lieux d’installation sont possibles,
méme s’il vaut mieux privilégier la position 1 pour la
plus grande précision des résultats de la mesure de la
consommation domestique. L'assistant d’installation
vous demande de choisir le lieu d’installation, ou ce lieu
peut étre indiqué ultérieurement par un installateur dans
les réglages du Webserver.

Les illustrations ne présentent qu’un seul exemple car le
raccordement varie en fonction du type de compteur
d’énergie utilisé. (! ]
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INFORMATION
IMPORTANTE

N’utiliser que des compteurs
d’énergie homologués par
KOSTAL Solar Electric GmbH pour
I'onduleur.

La liste a jour des compteurs
d’énergie homologués figure dans
I'espace de téléchargement relatif
au produit sur notre site Internet.

Les compteurs d’énergie ci-des-
sous sont actuellement homo-
logués :

B B+G SDM630-Modbus
Ce compteur peut seulement servir
a la surveillance de la consomma-
tion domestique.

B TQ EM 300 LR
Outre la surveillance, la commande
de la batterie et la régulation de
I’injection (70 %, par exemple), ce
compteur prend en charge le pilo-
tage par le fournisseur d’électricité.
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a 1 2 3 4 5 6 7

1. Mettre le réseau domestique hors tension. A\

2. |Installer le compteur d’énergie sur le profilé chapeau
de 'armoire électrique ou du distributeur d’électricité.

3. Poser correctement le cable de communication de
I’'onduleur jusqu’a I'armoire électrique et le raccorder
au compteur d’énergie selon le schéma de raccorde-
ment du fabricant. &}

4. Brancher le cable de communication de I'onduleur
sur la borne de raccordement du compteur d’énergie
(couple de serrage : 0,2 Nm).

=== A|B|GND =——=x=

Fig. 28 : Raccordement du compteur d’énergie numérique
(Modbus RTU)

E Borne de raccordement du compteur d’énergie
(Modbus RTU)

Céble de communication relié au compteur d’énergie
Joint d’étanchéité

Ecrou & chapeau

<« B@am

Le compteur d’énergie est raccordé.

Lors de la premiere installation de I'onduleur, le type de
compteur d’énergie utilisé est sélectionné. Il est égale-
ment possible de le définir dans le menu de I’'onduleur
ou par I'intermédiaire du Webserver.
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DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-

TRIQUE'!

Mettre hors tension tous les
appareils et les protéger contre
tout risque de remise en marche
involontaire.

INFO

Caractéristiques requises pour le
cable de communication :

B Section de fil :
0,34 - 1,5 mm? (rigide)
0,34 - 1 mm?2 (flexible)
B | ongueur maxi. 30 m.
B |ongueur de dénudage
4,5-55mm.
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3.7 Raccordement du récepteur centralisé

i

L1

Fig. 29 : Récepteur centralisé

E Onduleur

B Carte SCB (Smart Communication Board)
Bl Fil pilote du récepteur centralisé

B Récepteur centralisé

B Fournisseur d’électricité

Certains fournisseurs d’électricité offrent la possibilité aux
propriétaires d’installations photovoltaiques de réguler
leur installation a I'aide d’un systéme variable de com-
mande de la puissance active, afin de porter
I'alimentation jusqu’a 100 %. a

Adressez-vous a votre fournisseur d’électricité pour
connaitre la regle applicable a votre situation ou pour
savoir si une autre solution (compteur intelligent, par
exemple) serait mieux adaptée.
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INFO

Dans certains cas, le compteur
d’énergie numérique peut représenter
une solution alternative plus écono-
mique a la mise en place d’un récep-
teur centralisé. Certes, le fournisseur
d’électricité limite I'alimentation, mais
I’onduleur pilote le flux énergétique
(autoconsommation sur le réseau
domestique et alimentation dans le
réseau d’électricité public) de maniéere
a minimiser ou éviter toute perte de
production d’énergie.

A cet effet, il est possible d’activer le
controle dynamique de la puissance
active au niveau de I'onduleur.
ElChap. 8
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QOO X401
’ |: ext. VDD +12V..24V
Local command
Commando Lokale
External signal
Segnale Esterno
+—  Tripsignal
Telescatto/Teledistacco
o
Fig. 30 : Raccordement du récepteur centralisé l]
B Carte SCB (Smart Communication Board)
B Borne de raccordement du récepteur centralisé
Joint d’étanchéité INFORMATION
IMPORTANTE

B Ecrou & chapeau
B Fil pilote
B Récepteur centralisé
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Pour I’ltalie (hnorme CEIO-21), il ne
doit y avoir aucune tension au ni-
veau de la borne X401.1 (VDD).
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1. Mettre le réseau domestique hors tension.
El Chap. 4.3 /A

2. Installer le récepteur centralisé dans I'armoire élec-
trique ou le répartiteur d’alimentation.

3. Poser correctement le cable de communication de
I’'onduleur jusqu’a I’'armoire électrique et le raccorder
au récepteur centralisé selon le schéma de raccorde-
ment du fabricant. K

4. Brancher le cable de communication de I'onduleur
sur la borne de raccordement du récepteur centralisé
(couple de serrage : 0,2 Nm) td Fig. 30, pos. 2.

v/ Le récepteur centralisé est raccordé.

Pour plus d’informations sur la configuration, voir
El Chap. 8.
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DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-

TRIQUE'!

Mettre I’appareil hors tension et le
protéger contre tout risque de
remise en marche involontaire.

7] Chap. 4.3

INFO

Caractéristiques requises pour le
cable de communication :

B Section de fil :
0,34 - 1,5 mm? (rigide)
0,34 - 1 mm? (flexible)
B | ongueur maxi. 30 m.

B Longueur de dénudage
4,5-5,5 mm.
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3.8 Raccordement des autoconsommateurs

Fig. 31 : Raccordement des autoconsommateurs

E Onduleur

B Carte SCB (Smart Communication Board)
Borne de raccordement de I'autoconsommation
B Contacteur de puissance

B Commutateur de dérivation

B Consommateurs

L’ onduleur permet de raccorder par I'intermédiaire d’un
relais de charge externe des consommateurs a méme de
se mettre en marche lorsque la puissance PV est suffi-
sante et de consommer la production d’énergie PV. i |

Pour plus d’informations sur le raccordement et la confi-
guration, voir 2] Chap. 9.

v/ Les autoconsommateurs sont raccordés.
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ﬂ INFO

Caractéristiques requises pour le fil
pilote :

B Section de fil :
0,14 - 2,5 mm? (rigide)
0,14 - 1,5 mm? (flexible)
B | ongueur maxi. 30 m.

B Longueur de dénudage
5,5-6,5mm.
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Fig. 32 : Raccordement du systéme de communication

Onduleur
B Carte SCB (Smart Communication Board)
B Prise de raccordement RJ45 (Ethernet/LAN)
B Cable de réseau local
B Routeur
B Ordinateur / routeur / tablette
(pour la configuration ou la consultation des données)

La carte SCB (Smart Communication Board) fait office
de centre de communication de I'onduleur. Des ordi-
nateurs, des routeurs, des commutateurs et/ou des
concentrateurs peuvent étre connectés a sa prise RJ45.

En cas de branchement du cable Ethernet sur un rou-
teur, 'onduleur devient partie intégrante du réseau
domestique et peut étre consulté par tous les ordina-
teurs connectés a ce dernier réseau.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Fig. 33 : Connexion de I'onduleur et de I'ordinateur au moyen d’un
céble Ethernet

Carte SCB (Smart Communication Board)
Connexion de réseau local (Ethernet RJ45)

Joint d’étanchéité

Ecrou a chapeau

Céable Ethernet (catégorie 6)

Ordinateur (pour la configuration ou la consultation
des données)

Qoo@ppoR

1. Mettre hors tension le compartiment de raccorde-
ment de I'onduleur. Bl Chap. 4.3 A\

2. Introduire le cable Ethernet dans I'onduleur, puis
I'isoler avec le joint d’étanchéité et I'écrou a chapeau.
Serrer I’écrou a chapeau au couple de serrage
prescrit. Couples de serrage : 8 Nm (M25). L |

3. Raccorder le cable Ethernet a I'interface LAN de la
carte de communication SCB ( Smart Communica-
tion Board). El Fig. 33, pos. 2

4, Raccorder le cable Ethernet a I'ordinateur ou au
routeur.

v/ ’onduleur est connecté au réseau domestique.
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A DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-
TRIQUE !

Mettre I’appareil hors tension et le
protéger contre tout risque de
remise en marche involontaire.?
Chap. 4.3

ﬂ INFO

Pour la connexion a un ordinateur ou
a un réseau informatique (Ethernet
10BaseT, 10/100 Mbit/s), utiliser un
cable Ethernet de catégorie 6 (Cat

6, FTP) d’une longueur maximale de
100 m.
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Fig. 34 : Raccordement d’un systeme de stockage a batterie

B Onduleur PLENTICORE plus

B Carte SCB (Smart Communication Board)

B Systeme de stockage a batterie avec systeme de
gestion de batterie

B Cables DC du systéeme de stockage a batterie

B Cable de communication du systeme de stockage a
batterie

L’onduleur PLENTICORE plus permet de raccorder un
systeme de stockage a batterie a I'entrée DC 3 a la
place d’un string PV.

Pour cela, il faut cependant que I'entrée DC 3 ait été
activée. L'activation du systeme de stockage a batterie
raccordé s’effectue par la saisie d’'un code d’activation
de batterie. Vous pouvez acquérir ce code dans la bou-
tique en ligne de KOSTAL Solar.

Tenir compte des points suivants :

B | 'utilisation de la batterie doit étre activée dans
[’onduleur.

B Seuls des systemes de stockage a batterie (fabri-
cants) homologués par KOSTAL Solar Electric GmbH
doivent étre raccordés a I'onduleur. £
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10 11 12 13

ﬂ INFO

La liste des systemes de stockage

a batterie homologués figurent dans
I'espace de téléchargement relatif au
produit sur notre site Internet
www.kostal-solar-electric.com
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Activation de I’entrée de la batterie

Si I’'entrée DC 3 de I'onduleur n’a pas été activée pour
I'utilisation d’une batterie, le code d’activation de cette
derniere doit étre saisi dans I'onduleur. Pour cela, ily a
trois possibilités.

Saisie du code a la premiére mise en service

Lors de la premiére mise en service, I'assistant de mise
en service demande le code d’activation de la batterie
dans les options supplémentaires. Dans ce cas, sai-
sissez les 10 chiffres du code a 'aide des touches de
commande de I'onduleur et validez-le.

Aprés acquittement par I'onduleur, I'entrée DC 3 peut
étre utilisée pour le raccordement d’un dispositif de stoc-
kage a batterie et un type de batterie peut étre choisi.

v/ activation est effectuée.

Saisie du code via le Webserver

A I'issue de la premiére mise en service, vous pou-
vez indiquer le code d’activation de la batterie via le
Webserver.

Acces au Webserver

Accéder a I'option de menu Menu du service > Options
supplémentaires > Activer une nouvelle option.

Saisir et valider le code d’activation de la batterie & 10
caracteres. Sélectionner ensuite le type de batterie.

v/ activation est effectuée.
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Saisie du code via le menu de I’onduleur

A l'issue de la premiére mise en service, vous pouvez
indiquer le code d’activation de la batterie avec I'option
de menu suivante de I'onduleur :

Réglages > Options supplémentaires > Activer les
options.

Saisir et valider le code d’activation de la batterie a 10
caracteres. Sélectionner ensuite le type de batterie.

v/ ’activation est effectuée.
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Raccordement du cable de
communication de la batterie

~
J

-14V

)| | vDD +12

S| | vDD +12-14v
&) | CANopen high
Q)| | CANopen low

N\

Fig. 35 : Raccordement du cable de communication de la batterie via
RS485 ou CAN

1. Brancher le cable de communication sur I'onduleur
seulement lorsque le compartiment de raccordement
de | onduleurl et du systeme de stockage a batterie zl ST
est hors tension.
Mettre 'onduleur et le systéeme de stockage a batte-

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
, on. A CUTION ET DECHARGE ELEC-
rie hors tension. TRIQUE !

Mettre Ponduleur et le systéeme de
stockage a batterie hors tension.
Tenir compte des informations
figurant dans le mode d’emploi du
fabricant de la batterie.
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2.

A 1 2 3 4 5 6 7

Introduire le cble de communication du dispositif de
stockage a batterie dans I'onduleur, puis l'isoler avec
le joint d’étanchéité et I'’écrou a chapeau. Serrer
I’écrou a chapeau au couple de serrage prescrit.
Couples de serrage : 8 Nm (M25). i |

Raccorder le cable de communication (RS485 ou
CAN) a l'interface de communication de la carte SCB
(Smart Communication Board). &l Fig. 35, pos. 2

Dans le systéeme de stockage a batterie, brancher le
céble de communication sur le systeme de gestion
de batterie. Pour cela, consulter le mode d’emploi du
fabricant de la batterie.

v/ Le céble de communication est raccordé.
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INFO

Caractéristiques minimales requises
pour le cable de communication. Pour
plus de détails, consulter le mode
d’emploi du fabricant de la batterie.

B Section de fil :
0,34 - 1,5 mm? (rigide)
0,34 - 1,0 mm?2 (flexible)
B Diametre extérieur 5a 10 mm
B | ongueur maxi. 30 m.
B |ongueur de dénudage
4,5 -55 mm.
B Paire torsadée (par exemple cat.
5e ou supérieure)
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3.11 Fermeture de I'onduleur

1. Serrer a fond tous les passe-cables et vérifier qu’ils
sont bien isolés.

2. \Vérifier I'ajustement des céables et fils toronnés rac-
cordés de I'onduleur.

3. Retirer tous les corps étrangers (outils, restes de fils,
etc.) présents dans I'onduleur.

4. Remettre le capot du compartiment de raccorde-
ment et le visser a fond (2,0 Nm).

5. Remettre le couvercle sur I'onduleur et le visser a
fond (1,5 Nm).

Fig. 36 : Fermeture de I'onduleur
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3.12 Raccordement des cables DC de la batterie

Brancher les cables DC de la batterie sur I'onduleur
seulement lorsque I'onduleur et le systeme de stockage
a batterie sont hors tension.

1.

Mettre le systeme de stockage a batterie et
I’onduleur hors tension.

Installer correctement le connecteur méale sur le

fil positif et le connecteur femelle sur le fil négatif.
L’onduleur est équipé de connecteurs enfichables de
la société PHOENIX CONTACT (type SUNCLIX). Lors
du montage, respecter impérativement les indica-
tions actuelles du fabricant concernant notamment
les couples de serrage autorisés, etc.!

Respecter la bonne polarité lors du montage des
connecteurs males et femelles sur les cables DC de
la batterie. &8

Brancher les connecteurs des cables DC de la
batterie sur I'onduleur. Conserver les bouchons
d’étanchéité des connecteurs enfichables.

Fig. 37 : Apercu des connexions DC de la batterie
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DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-
TRIQUE !

Les cables DC de la batterie
peuvent étre sous tension. Mettre
impérativement le systeme de stoc-
kage a batterie hors tension. Tenir
compte des informations figurant
dans le mode d’emploi du fabricant
de la batterie.

"Vous trouverez des informations sur les
conseils de montage des connecteurs
SUNCLIX sur :
www.phoenixcontact.com

INFORMATION
IMPORTANTE

La section des cables DC doit étre
aussi grande que possible, au maxi-
mum 4mm? pour les cables flexibles
et 6mm? pour les cables rigides.
Nous recommandons d’utiliser des
cables étamés. Les cables non
étamés peuvent entrainer une oxy-
dation des tresses en cuivre et une
résistance de contact trop élevée
au niveau du raccord. Respectez
également les consignes du fabri-
cant des connecteurs.
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5. Le choix du type de batterie et la configuration
doivent étre effectués apres la premiere installation
dans le Webserver.

v/ Les cables DC de la batterie sont raccordés.
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3.13 Raccordement du panneau solaire

Connexions du panneau solaire 4\ A A\

Avant de raccorder les connecteurs DC, tenir compte

des points suivants :

AVERTISSEMENT

RISQUE D’INCENDIE PAR MON-

B Pour le dimensionnement optimal des panneaux TAGE NON CONFORME !
solaires et une production la plus élevée pos- Les connecteurs et douilles mal
sible, la plage de tension de I'installation doit étre installés peuvent s’échauffer et
L . - déclencher un incendie. Lors du
située entre U, ., . et U, .. . Il convient d’utiliser montage, suivre impérativement
le logiciel KOSTAL Solar Plan comme outil de les prescriptions et instructions du
. . fabricant. Installer les connecteurs
dimensionnement. et les douilles correctement.
® \rifier que les panneaux sont correctement dimen-
sionnés et interconnectés, et mesurer ensuite la
tension DC en circuit ouvert.
B \Veiller a ne pas dépasser la tension DC en circuit A é )\  AVERTISSEMENT
ouvert maximale admissible. .
) , RISQUE DE BRULURES GRAVES
Relever les valeurs mesurées pour pouvoir les com- PAR ARC ELECTRIQUE COTE DC !
muniquer en cas de réclamation. Ne pas brancher ni débrancher de
) . ) . cables DC de I’'appareil pendant
®  Sijla puissance des panneaux solaires est supérieure son fonctionnement au risque de
a celle indiquée sur la fiche technique, il faut veiller créer de dangereux arcs élec-
a ce que le point de fonctionnement dynamique triques. Mettre le coté DC hors ten-
. ) ) sion, puis brancher ou débrancher
continue de se situer dans la plage de tension MPP les connecteurs enfichables !
de 'onduleur.
B | e type des panneaux solaires employés dans un

string PV doit étre identique. afin d’éviter les pertes
de rendement.

En cas de non-respect, toute garantie ou responsabilité

du fabricant est exclue s’il n'est pas possible de prouver
que les dommages ne résultent pas du non-respect de

ces indications.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

AVERTISSEMENT

RISQUE DE DOMMAGES COR-
PORELS PAR DESTRUCTION DE
LAPPAREIL !

Le dépassement des valeurs
maximales de la tension d’entrée
DC admissible peut provoquer de
graves dommages susceptibles de
détruire appareil et blesser grave-
ment toute personne située a proxi-
mité immédiate. Méme les brefs
dépassements de tension peuvent
endommager I’appareil.

68



Installation

a 1 2 3 4 5 6 7

Raccordement du panneau solaire 4\

Seuls des panneaux solaires de la catégorie suivante
peuvent étre raccordés : classe A selon CEl 61730.

Le raccordement des générateurs PV a I’'onduleur doit
seulement s’effectuer lorsque celui-ci est hors tension.

1. Mettre 'onduleur hors tension. A

2. Lorsgu’une installation photovoltaique est équipée de
plusieurs onduleurs, veiller a ne pas croiser le
céblage lors du raccordement des générateurs
photovoltaiques. )]

Fig. 38 : mauvais cablage des générateurs photovoltaiques

3. \Vérifier que les strings ne présentent pas de
courts-circuits a la terre, ni de courts-circuits et les
éliminer le cas échéant.

4. |Installer correctement le connecteur male sur le
fil positif et le connecteur femelle sur le fil négatif.
L’onduleur est équipé de connecteurs enfichables de
la société PHOENIX CONTACT (type SUNCLIX). Lors
du montage, respecter impérativement les indica-
tions actuelles du fabricant concernant notamment
les couples de serrage autorisés, etc.!
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DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-

TRIQUE'!

Les générateurs ou les cables
photovoltaiques peuvent étre sous
tension deés qu’ils sont exposés a la
lumiére.

DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-
TRIQUE !

Mettre I’appareil hors tension et le
protéger contre tout risque de
remise en marche involontaire.

[7| Chap. 4.3

ﬁ RISQUE

D’ENDOMMAGEMENT

La mauvaise connexion des géné-
rateurs photovoltaiques (notam-
ment le croisement du cablage sur
le méme onduleur) peut endomma-
ger 'onduleur. Vérifiez la connexion
avant la mise en service.

"Vous trouverez des informations sur les
conseils de montage des connecteurs
SUNCLIX sur :

www.phoenixcontact.com
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5. Respecter la bonne polarité lors du montage des
connecteurs males et femelles sur les cables DC des
panneaux solaires. Les poles des strings PV (champ
photovoltaique) ne doivent pas étre mis a la terre. (! ]

6. Brancher les connecteurs des cables DC sur
I’onduleur. Conserver les bouchons d’étanchéité des
connecteurs enfichables. £

Fig. 39 : Apercu des connexions DC

v’ Le c6té DC est raccordé.
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INFORMATION
IMPORTANTE

La section des cables DC doit

étre aussi grande que possible, au
maximum 4mm? pour les cébles
flexibles et 6mm? pour les cébles
rigides. Nous recommandons
d’utiliser des cables étamés. Les
cables non étamés peuvent entrai-
ner une oxydation des tresses en
cuivre et une résistance de contact
trop élevée au niveau du raccord.
Respectez les consignes du fabri-
cant des connecteurs.

INFORMATION
IMPORTANTE

Le type des panneaux solaires em-
ployés et leur orientation dans un
string PV doivent étre identiques.
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3.14 Premiere mise en service

Procédure de premiére mise en service [

1. Mettre sous tension du réseau au moyen du disjonc-
teur de protection.

2. Mettre l'interrupteur DC de I'onduleur sur ON.
&l Fig. 10
En cas de présence de points de sectionnement DC
externes, mettre les strings DC sous tension les uns
apres les autres.

- |’assistant d’installation s’affiche a I'écran. &

3. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour
commencer l'installation.

=> Le menu « Langue » apparait.

4. Sélectionner la langue, puis valider.
Pour cela, sélectionner une langue a I'aide des
touches fléchées. Valider en appuyant sur la touche
« ENTREE ».

5. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour
passer a |'étape suivante de I'installation.

=> Le menu « Date et heure » apparait.

6. Sélectionner le fuseau horaire et définir la date/heure
ou les laisser étre déterminées automatiquement.
Valider en appuyant sur la touche « ENTREE ». i |

7. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour
passer a |'étape suivante de I'installation.

=> Le menu « Gestion de I'énergie » apparait.

8. Sélectionner I'option de menu correspondante a
I'aide des touches fléchées et appuyer ensuite sur la
touche « ENTREE ».
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INFORMATION
IMPORTANTE

La premiére mise en service
nécessite la présence de la ten-
sion d’entrée minimale (Upcmin)-
Cette puissance doit aussi pouvoir
couvrir 'autoconsommation de
I'onduleur a la premiére mise en
service.

INFO

Le déroulement de I'installation peut
varier en fonction de la version du
logiciel de I'onduleur.

Informations sur I'utilisation du menu :
Bl Chap. 4.4

INFO

La saisie de la date et de I’heure per-
met de vérifier que la date et I’heure
de téléchargement des données log
sont correctes.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Dans le champ « Puissance d’alimentation

maxi. », saisir la valeur prescrite par le fournisseur
d’électricité. Pour cela, appuyer sur « ENTREE »,
puis indiquer la valeur a 'aide des touches fléchées.
Valider chaque caractére avec la touche « ENTREE ».
Ala fin, valider les caracteres saisis avec /.

Sélectionner le champ « Compteur d’énergie » a
I'aide des touches fléchées et appuyer ensuite sur
« ENTREE ». Sélectionner le compteur d’énergie
installé dans la liste, puis valider avec la touche

« ENTREE ». il

Sélectionner le champ « Position du capteur » a I'aide
des touches fléchées et appuyer ensuite sur

« ENTREE ». Sélectionner I'emplacement du comp-
teur d’énergie au sein du systeme domotique, puis
valider avec la touche « ENTREE », il

Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour
passer a |'étape suivante de I'installation.

Le menu « Réseau IPv4 » apparait.

Appuyer sur « ENTREE » pour activer le protocole du
réseau.

Saisir les données du réseau. Il peut s’agir de
I'adresse IP fixe de I'onduleur ou de son obtention
automatique par DHCP. Valider les valeurs saisies
avec la touche « ENTREE ».

Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour
passer a |'étape suivante de I'installation.

Le menu « Modbus SunSpec (TCP) » apparait.

Si vous avez besoin du protocole Modbus SunSpec
via TCP, par exemple pour la surveillance externe
de I'onduleur, vous pouvez |'activer ici. Pour cela,
appuyer sur « ENTREE » pour activer le protocole
Modbus SunSpec.
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INFO

La liste des compteurs d’énergie
homologués et leur finalité d’usage
figurent dans I'espace de télécharge-
ment relatif au produit sur notre site
Internet
www.kostal-solar-electric.com

INFO

La position 1 (consommation do-
mestique) ou 2 (raccordement au
réseau) indique le lieu d’installation du
compteur d’énergie au sein du réseau
domestique.
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18.

19.

20.

21.

22,
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Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour
passer a |'étape suivante de I'installation.

L’écran affiche le menu « Portail solaire ».

Sélectionner 'option de menu correspondante a
I'aide des touches fléchées.

Appuyer sur « ENTREE », puis sélectionner le por-
tail solaire utilisé. Valider les valeurs saisies avec la
touche « ENTREE ».

Pour activer le transfert, sélectionner I'option, puis
valider en appuyant sur la touche « ENTREE ».

Le transfert est activé.

Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour
passer a |'étape suivante de I'installation.

L'écran affiche le menu « Options supplémentaires ».

Celui-ci permet de valider des options en saisissant
un code d’activation dans I'onduleur. Vous pouvez
acquérir ce code, par exemple pour raccorder une
batterie a I'entrée DC 3 de I'onduleur, dans notre
boutique en ligne. i |

Sélectionner « Activer une option », puis valider la
valeur saisie en appuyant sur la touche « ENTREE ».
Saisir le code précédemment acheté sur la boutique
en ligne de KOSTAL Solar.

A la fin, valider les caractéres saisis avec 4.

Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour
passer a |'étape suivante de I'installation.

Le menu « Type de batterie » apparait.
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ﬂ INFO

Les options supplémentaires actuel-
lement activées sont affichées sous
« Options activées ».
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23.

24,

25.

26.

7

7

En cas de raccordement d’une batterie a I'onduleur,
il est possible de sélectionner ici son type.
Sélectionner le type de batterie a I'aide des touches
fléchées. Valider les valeurs saisies avec la touche

« ENTREE ». il

Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour
passer a |'étape suivante de I'installation.

L’écran affiche le menu « Pays/Directive ».

Sélectionner le pays ou la directive utilisée. Valider les
valeurs saisies avec la touche « ENTREE ».

Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour
passer a |'étape suivante de I'installation.

L'écran affiche « Accepter les réglages ».

Appuyer sur « ENTREE » pour valider les valeurs
saisies. Il

L'onduleur enregistre les réglages.
Apres linstallation, I’'onduleur redémarre.

Londuleur est en service et peut étre a présent
utilisé. La premiere mise en service est terminée.
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ﬂ INFO

La liste des systemes de stockage

a batterie homologués figurent dans
I’espace de téléchargement relatif au
produit sur notre site Internet
www.kostal-solar-electric.com

ﬂ INFO

En cas de sélection d’un réglage

de pays erroné, il est possible de

le modifier avec I'option de menu

« Reéinitialiser la directive nationale »
de I'onduleur.

ﬂ INFO

En cas de disponibilité d’'une mise
a jour de I'onduleur, installez-la en
premier.

ﬂ INFO

En France, l'installateur a la respon-
sabilité de fournir et d’apposer les
marquages obligatoires prescrits
en plus sur I'onduleur et les cables
d’alimentation.
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3.15 Reéalisation de reglages sur le Webserver

A I'issue de I'installation initiale, vous pouvez effectuer
d’autres réglages avec le menu de I'onduleur ou plus
facilement au moyen du Webserver.

Pour cela, connectez-vous au Webserver en tant qu’ins-
tallateur avec un PC ou une tablette. Ed Chap. 6.1. a

A l'issue de la premiére mise en service, les réglages
suivants restent encore a effectuer :

Réglages de I'onduleur par I'installateur

Réglages concernant I'alimentation du réseau pres-
crits par le fournisseur d’électricité.

Premiere connexion au portail solaire KOSTAL (PIKO)
Solar Portal.

En cas de raccordement d’une batterie, sélectionner
son type, puis la configurer.

Autres réglages comme la modification du mot de
passe ou la mise a jour du logiciel de I'onduleur.
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INFO

Les paramétres liés au réseau, a la
limitation et aux directives peuvent
seulement étre modifiés avec un code
service.

Pour vous connecter en tant qu’ins-
tallateur, vous avez besoin de la

« Master Key » figurant sur la plaque
signalétique de I'onduleur et de votre
code service que vous pouvez
demander auprées de notre service
aprés-vente. &l Chap. 13.2
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4.1 Mise en marche de I'onduleur

Mettre sous tension le réseau au moyen du disjonc-
teur de protection.

En cas de présence, mettre en marche le systeme
de stockage a batterie a I'aide de I'interrupteur de la
batterie.

Le systeme de stockage a batterie se met en
marche.

Mettre I'interrupteur DC de I'onduleur sur

ON. E Fig. 10

En cas de présence de points de sectionnement DC
externes, mettre les strings DC sous tension les uns
apres les autres.

’onduleur se met en marche.

Pendant la montée en régime, les DEL s’allument
brievement sur le panneau de commande de
I’'onduleur.

Lécran affiche I'écran de veille et le type de
I'appareil. Si vous appuyez deux fois sur une touche,
I'écran de veille est désactivé. I

L’onduleur est en service.
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ﬂ INFO

Lorsqu’aucune touche n’est ac-
tionnée pendant quelques minutes,
I’écran de veille apparait automati-
quement avec le nom de I'onduleur.
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4.2 Mise a I'arrét de I'onduleur

Pour arréter I'alimentation du réseau d’électricité public
par I'onduleur, procédez comme indiqué ci-dessous.

Les travaux de réparation de I’onduleur nécessitent
d’autres opérations. E Chap. 4.3

1. Tourner I'interrupteur DC de I'onduleur sur OFF.
EFig. 11

2. En cas de présence de points de sectionnement DC
externes, mettre les strings DC a I'arrét les uns aprés
les autres.

3. En cas de raccordement d’une batterie, arréter le
systeme de stockage a batterie. i |

v Londuleur n’injecte plus d’électricité dans le réseau
d’électricité public. Il est toujours sous tension et la
surveillance continue de s’exercer.
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ﬂ INFO

Le détail de la procédure d’arrét du
dispositif de stockage a batterie
figure dans le mode d’emploi du
fabricant de la batterie.
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4.3 Mise hors tension de I'onduleur

Pour les interventions dans le
compartiment de raccordement

Pour toute intervention dans le compartiment de raccor-
dement de I'onduleur, ce dernier doit &tre mis hors
tension. /A

Suivre impérativement la procédure suivante :

1.

Tourner I'interrupteur DC de I'onduleur sur OFF.
ElFig. 11

En cas d’utilisation, couper I'alimentation de la sortie
d’autoconsommation. E Chap. 9.1

Mettre hors circuit le disjoncteur de protection AC.

Protéger I'ensemble du dispositif d’alimentation en
tension contre toute remise en marche.

Le compartiment de raccordement de I’'onduleur est
a présent hors tension (haute tension). La carte SCB
(Smart Communication Board) continue d’étre
alimentée en tension et peut afficher des valeurs sur
I’écran de I'onduleur. La carte SCB présente désor-
mais une tension de tres faible intensité non dange-
reuse. Il est maintenant possible d’intervenir dans le
compartiment de raccordement de I'onduleur ou sur
le cable d’alimentation AC. /\
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A DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-
TRIQUE !

Mettre I’appareil hors tension et
le protéger contre tout risque de
remise en marche involontaire.

A DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-
TRIQUE !

Les interventions sur les cables
d’alimentation DC (PV ou batterie)
nécessitent le suivi d’'une autre
procédure. Celle-ci figure sur la
page suivante.

79



Fonctionnement et utilisation

f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]

Pour les interventions sur les
cables d’alimentation DC

En cas d’intervention sur les cables d’alimentation DC,
I’onduleur doit étre mis complétement hors tension. A\ DANGER

Cette procédure doit étre impérativement suivie en plus DANGER DE MORT PAR ELECTRO-

] - _ CUTION ET DECHARGE ELEC-
de celle effectuée précédemment : TRIQUE !
1. S'il est présent, arréter le systeme de stockage a Mettre hors tension tous les

. . appareils et les protéger contre
batterie raccorde. ﬂ tout risque de remise en marche

involontaire.

2. Deébrancher toutes les connexions DC de I'onduleur.
Pour cela, déverrouiller les languettes de verrouillage
avec un tournevis et enlever le connecteur.

/—— <—STOP I—>
DO NOT DISCOMNECT
UNDER LOAD
/—— L

INFO

Le détail de la procédure d’arrét du
dispositif de stockage a batterie
figure dans le mode d’emploi du
fabricant de la batterie.

=
_>
2.
— "Vous trouverez des informations sur les
—

_— E ey b — conseils de montage des connecteurs
— L = e — SUNCLIX sur :

= www.phoenixcontact.com

Fig. 40 : Débranchement du connecteur DC SUNCLIX

3. Vérifier gu’aucune connexion n’est sous tension.

v/ L’onduleur est désormais complétement hors ten-
sion. Les interventions sur I'onduleur ou les cables
d’alimentation DC peuvent étre effectuées.
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4.4 Panneau de commande
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Fig. 41 : panneau de commande

B Ecran

B Affichage des états

Touche fléchée de déplacement dans les menus

B Touche « ENTREE » (validation)

H Touche « SUPPRESSION » ou de sortie du menu

B Etat de la DEL : « Dysfonctionnement » (rouge),

« Avertissement » (rouge clignotant), « Alimentation »
(vert) ou « Alimentation limitée » (vert clignotant)

L’onduleur affiche I'état de fonctionnement correspon-
dant via deux DEL et I'écran. £

L’écran permet de consulter les valeurs de fonctionne-
ment et de procéder aux réglages.
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ﬂ INFO

Lorsqu’aucune touche n’est ac-
tionnée pendant quelques minutes,
I’écran de veille apparait automati-
quement avec le nom de I'onduleur.
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Utilisation de I’écran
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Fig. 42 : utilisation de I'écran

HAUT / BAS / GAUCHE / DROITE : les touches
fléchées permettent de sélectionner des caractéres,
des boutons, des fonctions et des zones de saisie.
SUPPRESSION / Quitter : la touche « SUPPRES-
SION » permet de supprimer la sélection, la valeur
saisie ou une valeur, d’interrompre la saisie ou de
revenir au menu supérieur apres validation de la
saisie.

ENTREE / Valider : la touche « ENTREE » per-
met d’activer I'option de menu sélectionnée ou de
valider les valeurs saisies. L'utilisation de la touche

« ENTREE » dans le champ de saisie permet en outre

d’enregistrer la valeur.
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Saisie de texte et de chiffres
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. 43 : Clavier de commande de I’écran

Ecran de I'onduleur

Champ de saisie

Sélectionner les caractéres avec les touches fléchées
et valider avec la touche « ENTREE » ou quitter le
menu en cliquant sur « X »,

La touche « Retour arriére » (<-) permet de supprimer
des caractéres a gauche du curseur.

Les touches fléchées permettent de déplacer le cur-
seur dans le texte.

La touche « Accepter les données » permet
d’enregistrer les valeurs saisies et de fermer le menu.

L’écran permet de saisir du texte et des chiffres (par
exemple, le nom de I'onduleur). Lorsqu’une saisie
s’'impose, un champ de saisie de caracteres alphanumé-
riques apparait sous le champ de saisie.
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4.5 Etat de fonctionnement (écran)

’écran de I'onduleur affiche les états de fonctionnement
de 'onduleur : £

INFO
C N
L’interface utilisateur ou les options
YOO X du menu de sgrwce de | o.ndule’ur dé-
pendent du micrologiciel installé (FW)
et du logiciel de I'interface utilisateur
XX (Ul), et peuvent différer par rapport a
la description faite ici.
3800 W
[XXXXXX N&B|

KB ES S
X || v || ¢

\ )\ /AN

.
.

/

Fig. 44 : zone d’affichage de I'état de fonctionnement

Bl zone d’affichage des informations et de I'état de
I’'onduleur

Le tableau ci-dessous indique les messages de service
susceptibles de s’afficher a I'écran :

Affichage Explication

La tension d’entrée du c6té DC (pan-
Arrét neaux photovoltaiques) est trop faible
ou I'onduleur est a I'arrét.

Un événement est survenu. Vous trou-

verez les indications de dépannage au

chapitre « Codes d’événement »
Chap. 10.5

Cet événement peut étre consulté dans
le menu de 'onduleur sous Service >
Liste d’événements ou en appuyant sur
la touche « Bas ».

Pictogramme Cloche
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Affichage

Pictogramme
Téléchargement

Pictogramme Globe
terrestre

Adresse IP
Mesure Isolement
Veérification du réseau

Démarrage

Démarrage avec
contrble des généra-
teurs DC

Alimentation

Alimentation limitée de
I'extérieur

Coupure par signal
externe

Evénement xxxx, yyyy

Explication

Une mise a jour du logiciel de I'onduleur
est disponible.

La mise a jour peut étre effectuée dans
le menu de 'onduleur sous Service >
Mises a jour ou par 'intermédiaire du
Webserver.

Signale I'établissement de la connexion
au portail solaire.

["adresse IP de I'onduleur s’affiche.
appareil effectue un contrdle interne.
Lappareil effectue un contrdle interne.

Mesure interne de contrble selon
la norme VDE 0126

appareil effectue un contrdle interne.

Mesure réussie, régulation MPP (MPP =
Maximum Power Point) activée

[alimentation est limitée en raison
d’un dysfonctionnement (par exemple,
limitation de I'énergie photovoltaique
Chap. 8, température trop élevée,
dysfonctionnement)

L’alimentation est limitée du fait d’un
signal externe émis par le fournisseur
d’énergie.

Un événement est survenu. Deux évé-
nements actifs au maximum peuvent
étre affichés. Vous trouverez les
indications de dépannage au chapitre

« Codes d’événement »kdd. Chap. 10.5

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

85



Fonctionnement et utilisation

Affichage

Délai d’attente ...

Tension DC trop basse

Tension DC non
autorisée

Charge d’égalisation
(seulement en cas de
raccordement d’une
batterie)

Batterie mode veille
(seulement en cas de
raccordement d’une
batterie)

Explication

L’onduleur n’alimente pas le réseau
d’électricité public en raison d’un
événement.

Synchronisation réseau : I'onduleur se
synchronise avec le réseau d’électricité,
puis I'alimente.

Vérification du réseau : une vérification
du réseau est en cours.

Erreur du réseau : présence d’un défaut
sur le réseau d’électricité public. Une
fois celui-ci corrigé, I’onduleur reprend
I’alimentation.

Surchauffe : la température de
I'onduleur est trop élevée. Une fois
celle-ci redescendue, I'onduleur
reprend I'alimentation.

L’ électronique est préte a fonctionner,
mais la tension DC est encore trop
faible pour I'alimentation.

La tension DC est encore trop élevée.

La batterie raccordée a I'onduleur est
chargée par une charge d’égalisation
par I'intermédiaire du réseau
d’électricité public. Cette opération ne
s’effectue qu’en mode hiver et doit étre
activée via le menu du service.

Si la quantité d’électricité disponible
pendant une période prolongée n’est
pas suffisante pour charger la batterie,
celle-ci est mise en veille pour la pro-
téger contre une décharge profonde.
Dés qu’il y a de nouveau suffisamment
d’énergie, ce mode est interrompu.

Tab. 4 : Messages de service et pictogrammes
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] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.6 Etat de fonctionnement (DEL)

Les DEL de la face avant indiquent I'état de fonctionne-
ment actuel.

DEL de Ponduleur

4 ‘ N (7 N } N
\ /AN )\

r N\ (7 N\ (7 N\
\& )\ /AN )

Fig. 45 : DEL de I'écran de I'onduleur

El DEL rouge éteinte :
il N’y a aucun dysfonctionnement.
Clignotement de la DEL rouge :
présence d’un événement (avertissement).
DEL rouge allumée :
il y a un dysfonctionnement. Vous trouverez les
indications de dépannage au chapitre « Codes
d’événement » Chap. 10.5.

B DEL verte éteinte :
absence d’alimentation de la part de I'onduleur.
Clignotement de la DEL verte :
alimentation limitée de la part de I'onduleur.
DEL verte allumée :
la DEL verte indique que I'onduleur est en mode
d’alimentation.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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4.7 Structure du menu de 'onduleur

Ecran de veille

L’écran de veille de I'onduleur apparait apres un démar-
rage ou lorsgu’aucune touche n’a été actionnée pendant
un certain temps.

Le rétroéclairage est activé en appuyant sur n’importe
quelle touche. Pour quitter I’écran de veille, il suffit
d’appuyer sur n'importe quelle autre touche.

XXXXXXXX /n
XX /E
3800 W /B
XXXXXX Japr:

Fig. 46 : Ecran de veille

Modeéle de I'onduleur avec catégorie de puissance

Puissance AC actuelle injectée dans le réseau

d’électricité public.

B Ligne d'état a affichage alterné toutes les cing

secondes :

- Adresse IP (si elle a été configurée)

- Etat de I'onduleur

- Code d’événement (le cas échéant)

- Indicateur de connexion au portail solaire (si elle a
été configurée)

u!
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Diagramme du flux de puissance

Lorsque I’écran de veille est affiché, il est possible
d’accéder au diagramme du flux de puissance en
appuyant de nouveau sur n'importe quelle touche. I
représente tres clairement le flux de puissance actuel
du réseau domestique avec les valeurs de puissance
respectives. Les fleches indiquent le sens actuel du flux
de puissance.

Appuyer sur OK pour quitter le diagramme du flux de
puissance et accéder au menu de I'onduleur.

!I
+
® 06 :

XXX W > > XXKXW
g

XXXX W <= =+ XXX W
o
XXXXXX N&

¢

Fig. 47 : Diagramme du flux de puissance

Affichage de la puissance générée par les panneaux
photovoltaiques.

B Affichage de la puissance injectée dans le réseau
d’électricité public ou soutirée de ce réseau.

B Affichage de la puissance autoconsommeée.

B Affichage de la puissance de charge ou de décharge
de la batterie.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Menus de ’onduleur

Ve

o()o

~N

A\

XXXXXX NLD - —8a

Fig. 48 : Structure du menu principal

Menu actif, sélectionnable avec la touche
« ENTREE »
B Ligne d'état

Les options de menu suivantes sont disponibles pour
consulter I'état de I'onduleur et le configurer :

Picto-

«Q
30000

Fonction

Réglages de 'onduleur

Consultation de I'état et informations sur
I'alimentation du réseau (coté AC)

Consultation de I'état de la consommation
domestique

Consultation de I'état de la puissance de charge ou
de décharge de la batterie

Consultation de I'état des générateurs photovol-
taiques (coté DC)

Les pages suivantes détaillent les différents menus.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

INFO

L’interface utilisateur ou les options
du menu de service de I'onduleur dé-
pendent du micrologiciel installé (FW)
et du logiciel de I'interface utilisateur
(UI), et peuvent différer par rapport a
la description faite ici.
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] 1 2 3 4 5 6 7 8

Menu Réglages/Information

— Reéglages de base Langue

Nom de I'onduleur

sur I'appareil , L
bp — Numeéro de série

Date/Heure
— Communication ——— Réseau IPv4
— Modbus SunSpec (TCP) ——
— Portail solaire ———— Portail
— |Informations ———— Numéro d’article

— Matériel

— MC
— 10C

— Ul

— Directive nationale

L Alimentation du réseau
maximale

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Sélection de la langue
Saisir le nom

Définir la date et I’heure

Activer IPv4
Définition automatigue ou manuelle
des parametres du réseau

Réglages du serveur DNS
Définition automatique ou manuelle
du serveur DNS (standard / autre
serveur)

Activation du protocole Modbus
SunSpec

Sélectionner le portail

Activer ou désactiver I’exportation
des données

Numéro d’article

Numeéro de série

Version du matériel (Hardware)
Version du contréleur principal
Version du contrbleur d’entrée/sortie
Version de I'interface utilisateur
Directive nationale définie

Affichage de la limitation définie
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5 1 2 3 4 5 6 7 8
— Options Activer les options
supplémentaires

Options activées

— Menu du service!

— Réinitialiser les réglages

— Liste d’événements?

— Gestion de I'énergie®

— Saisie du code service ——

L Réinitialiser la
directive nationale®

9 10 11 12 13 ]

Saisie d’'un code d’activation, par
exemple pour le raccordement d’une
batterie

Affichage des options activées avec
possibilité de les désactiver

Saisie du code service

Réinitialisation de I'appareil a la
configuration d’usine

Affichage des dix derniers événe-
ments avec explication

Saisie de la puissance d’alimentation
maximale (par défaut : puissance
maximale de I’'onduleur)

Sélection du compteur d’énergie
raccordé a I'onduleur et de son lieu
d’installation

Réinitialisation du réglage du pays

" Apres saisie du code service, des options de menu supplémentaires s’affichent pour la configuration de I'onduleur.

Ce code peut étre demandé pour les installateurs auprés du service apres-vente.

210 événements maximum sont affichés. Pour plus d’informations sur les événements, consultez le chapitre Codes

d’événement.

3 Seulement possible par saisie du code service.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Menu Réseau public (coté AC)

— Puissance AC actuelle

— Vue d’ensemble de la
production

L Paramétres du réseau

Affichage de la tension (U), de I'intensité du courant (1) et de la
puissance (P)
par phase d’alimentation du réseau d’électricité public.

Affichage de la puissance journaliere, mensuelle, annuelle,
totale injectée dans le réseau d’électricité public en Wh, KWh
ou MWh.

Affichage de la fréquence actuelle du réseau, de la puissance
réactive définie (cos phi), de la puissance actuelle et de la
diminution de puissance définie (p. ex. a 70 %) lorsque celle-ci
a été définie.

@ Menu Consommation domestique

— Consommation actuelle

— Consommation journaliere

— Consommation mensuelle

— Autosuffisance

— Pourcentage

d’autoconsommation

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

Affichage de la consommation domestique actuelle et de la
source permettant de la couvrir.

Affichage de la consommation domestique journaliere et de la
source ayant permis de la couvrir.

Affichage de la consommation domestique mensuelle et de la
source ayant permis de la couvrir.

Affichage de la part d’autoconsommation par rapport a la
consommation domestique. Elle indique le pourcentage de la
consommation électrigue domestique couverte par la produc-
tion photovoltaique/batterie.

Il indigue le pourcentage d’autoconsommation par rapport a
la puissance totale générée par I'onduleur. Il désigne le pour-
centage de la production photovoltaique autoconsommée.
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Menu Batterie

Etat de la batterie ———— Affichage de I'état de charge actuel, de la tension, de
I'intensité du courant de charge ou de décharge et du nombre
de cycles de la batterie.

Menu Générateur PV (coté DC)

Puissance DC actuelle ——— Affichage de la tension (U), de I'intensité du courant (|) et de la
puissance (P) par entrée DC!

" Selon le modéle ou I'utilisation de I'entrée DCS3, elle est affichée. Si une batterie est connectée a I'entrée DC3, aucune valeur

n’est affichée.
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Menu Réglages/Information

Le menu Réglages/Information permet de configu-
rer 'onduleur et ses autres composants (par exemple
compteur d’énergie, batterie, etc.).

B Réglages de base

Définition des parameétres généraux de I'onduleur.

Parameétre

Langue
Nom de I'onduleur

Date/Heure

Explication
Sélection de la langue des menus

Saisie du nom de I'onduleur. Les
caracteres autorisés pour le chan-
gement de nom sont a-z, A-Z, 0-9

et « - », Les accents, les espaces
vides et les caracteres spéciaux ne
sont pas autorisés. La connexion du
navigateur Internet au Webserver avec
le nouveau nom peut s’effectuer aus-
sitt apres le changement de nom.
L’acces au moyen du numéro de série
est néanmoins toujours possible.

Saisie de la date et de I'heure.

Définition du fuseau horaire
(par exemple UTC (+1:00) pour le
fuseau horaire de I'Europe centrale)

Activation/désactivation ou déter-
mination automatique de la date et
de I'heure. Le serveur NTP peut étre
configuré au moyen du Webserver.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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A 1 2

®E  Communication

3 4 5 6 7

Définition des paramétres de communication pour la
connexion Ethernet de I'onduleur. N

Parametre

Réseau IPv4

Modbus SunSpec (TCP)

®  Portail solaire

Saisie des parametres de configuration du portail solaire.

Explication
Activation du protocole réseau et de
la configuration de I'interface réseau
(Ethernet) de 'onduleur.

Par défaut, I'option « Automatique »
est activée.

En cas de configuration manuelle, les
parametres appropriés doivent étre
saisis.

Paramétrage du serveur DNS :

Par défaut, I'option « Automatique »
est activée.

En cas de configuration manuelle, les
parametres appropriés doivent étre
saisis.

Activation du protocole

En cas d'utilisation d’un portail solaire, les données log
et les événements peuvent lui étre envoyés.

Parametre

Portail solaire
Activation

Explication
Sélection du portail solaire.

Activation du transfert des données a
un portail solaire.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFO

Par défaut, I’option « Automa-

tique » est activée. Cela signifie que

I’onduleur recoit son adresse IP d’un
serveur DHCP ou qu’il génére auto-

matiqguement une adresse IP.

Si aucune adresse IP automatique ne
peut étre attribuée a I’onduleur via un
serveur DHCP, il peut étre configuré
manuellement avec I'option « Ma-
nuel ».

Consultez la documentation de votre
routeur/passerelle pour connaitre les
données nécessaires a la configu-
ration, comme les adresses IP, du
routeur, etc.
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] 1 2 3 4 5 6 7

®  Informations sur I'appareil

Indique les différentes versions installées de I’'onduleur.

Parameétre Explication

Numéro d’article Numéro d’article de I'onduleur

Numéro de série Numéro de série de I'onduleur

Matériel Version du matériel (Hardware)

MC Version du contrbleur principal

I0C Version du contréleur d’entrée/sortie

ul Version de l'interface utilisateur (User
Interface)

Directive nationale Indique le réglage du pays défini pour
I’'onduleur

Puissance de sortie Indique la puissance de sortie maxi-

maximale male de I'onduleur

B Options supplémentaires

Cette fonction permet d’activer des options supplé-
mentaires pour 'onduleur. Il peut par exemple s’agir de
I’activation de I'entrée DC3 pour le raccordement d’un
dispositif de stockage a batterie.

Parameétre Explication

Activer une option Saisie d'un code d’activation, par
exemple pour le raccordement d’une
batterie. Celui-ci doit étre préalable-
ment acheté dans la boutique en ligne
de KOSTAL Solar.

Options activées Vue d’ensemble des options de
I’'onduleur actuellement activées

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFO

Le code d’activation peut étre acquis
dans la boutique en ligne de KOSTAL
Solar

accessible depuis le lien
shop.kostal-solar-electric.com
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A 1 2

3

= Menu du service I

Le menu du service permet a un installateur ou un utilisa-
teur expérimenté de définir les réglages de I'onduleur.

Pour pouvoir afficher l'intégralité du menu du service,
l'installateur doit demander un code auprés du service
apres-vente du fabricant de I'onduleur.

L'option de menu « Code service » permet de saisir ce

code.

Une fois le code service saisi et I'opération validée,
les options supplémentaires du menu du service

apparaissent.

Parametre

Saisie du code service

Réglages d’usine

Liste des événements

Gestion de I'énergie
(seulement disponible
apres saisie du code
service)

Réinitialiser le réglage
du pays

(seulement disponible
apres saisie du code
service)

Explication

Saisie du code service et acti-
vation des options de menu
supplémentaires.

Réinitialisation de I'onduleur a ses
réglages d’usine. Les réglages sui-
vants sont réinitialisés : langue, nom
de 'onduleur, date et heure, réglages
du réseau, protocole et portail solaire.

Affichage des dix derniers événe-
ments avec la date. Apres sélection
d’un événement et utilisation de la
touche « OK », ses données détaillées
s’affichent.

- Alimentation du réseau maxi-
male

Définition de la puissance
d’alimentation maximale. Le four-
nisseur d’électricité prescrit géné-
ralement des directives a ce sujet
(par exemple limitation a 70 %). La
puissance maximale de I'onduleur
constitue la valeur par défaut.

- Compteur d’énergie

Sélection du compteur d’énergie inté-
gré au sein du systéeme domotique.
Réinitialisation du réglage du pays.
Apres la réinitialisation de ce réglage
et le redémarrage de I'onduleur,
I'assistant de mise en service
s’affiche.
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INFO

Les options du menu du service
dépendent du micrologiciel de
I’onduleur installé (FW) et du logi-
ciel de l'interface utilisateur (Ul),
et peuvent différer par rapport a la
description faite ici.

Certaines options de menu peuvent
étre utilisées sans saisir de mot

de passe de service. Elles doivent
cependant seulement étre exécutées
par un utilisateur expérimenté. Sinon,
I’onduleur risque de ne plus fonction-
ner correctement.

INFO

Si I’onduleur ne redémarre pas de
lui-méme, éteignez-le a I'aide de
I'interrupteur DC et du disjoncteur de
protection AC. Patientez 10 minutes,
puis remettez-le en marche en suivant
la procédure dans I’ordre inverse.
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Menu Réseau d’électricité public
Affichage des valeurs énergétiques actuelles cote AC.
B Puissance AC actuelle

Affichage des données de puissance actuelles coté
réseau (AC) et répartition énergétique par phase.

Parametre Explication
Phase 1 Affichage de la tension, de I'intensité
Phase 2 du courant et de la puissance injectée

dans le réseau d’électricité public ou

Phase 3 ) i
soutirée de ce réseau.

® Vue d’ensemble de la production

Indique la quantité d’énergie produite par les générateurs
photovoltaiques.

Parametre Explication
Jour Affiche les valeurs de production de la
journée en cours (de 00 a 24 h).

Mois Affiche les valeurs de production du
mois en cours (du 01 au 31).

Année Affiche les valeurs de production de
I’année en cours (du 01/01 au 31/12).

Total Affiche la production totale depuis la
mise en service.

B Parameétres du réseau

Affiche les paramétres réseau actuels de I'onduleur.

Parametre Explication
Fréquence actuelle du Affiche la fréquence du réseau.
réseau [Hz]
Cos phi actuel [W] Indique la puissance réactive actuelle
(cos phi).
Puissance actuelle Indique la puissance injectée dans le

réseau d’électricité public ou soutirée
d’une source AC (par exemple d’un
autre onduleur). Cette puissance peut
alors par exemple étre stockée dans
une batterie raccordée.

Limitation [W] Indique le réglage actuel de la diminu-
tion de la puissance.
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Menu Consommation domestique

Indigue la consommation domestique et les sources
permettant de la couvrir (générateur solaire, batterie ou
réseau d’électricité public).

B Consommation domestique actuelle

Parameétre Explication
Consommation Consommation domestique actuelle
PV Part de la consommation domes-
tique couverte par la production
photovoltaigue.
Réseau Part de la consommation domestique

soutirée du réseau d’électricité public.

Batterie Part de la consommation domestique
couverte par la batterie.

B Consommation domestique journaliére

Parameétre Explication
Consommation Consommation domestique de la
journée en cours
PV Part de la consommation domes-
tique couverte par la production
photovoltaigue.
Réseau Part de la consommation domestique

soutirée du réseau d’électricité public.

Batterie Part de la consommation domestique
couverte par la batterie.

B Consommation domestique mensuelle

Parametre Explication
Consommation Consommation domestique du mois
en cours
PV Part de la consommation domes-
tique couverte par la production
photovoltaigue.
Réseau Part de la consommation domestique

soutirée du réseau d’électricité public.

Batterie Part de la consommation domestique
couverte par la batterie.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

100



Fonctionnement et utilisation

B Autosuffisance

L autosuffisance indique le pourcentage de tous les
besoins énergétiques domestiques couverts par
I’énergie photovoltaique produite. Plus cette valeur est
élevee, moins il est nécessaire d’acheter de I'énergie
aupres de son fournisseur d’énergie.

Parameétre Explication

Jour Affichage pour la journée en cours
(de 00 a 24 h)

Mois Affichage pour le mois en cours
(du 01 au 31)

Année Affichage pour I'année en cours
(du 01/01 au 31/12)

Total Affichage depuis la premiere mise en
service

B Pourcentage d’autoconsommation

Le pourcentage d’autoconsommation indique le rapport
entre I'autoconsommation et I'énergie totale produite par
les générateurs photovoltaiques.

Parametre Explication

Jour Affichage pour la journée en cours
(de 00 a 24 h)

Mois Affichage pour le mois en cours
(du 01 au 31)

Année Affichage pour 'année en cours
(du 01/01 au 31/12)

Total Affichage depuis la premiere mise en
service
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Menu Batterie
® Etat de la batterie

En cas de raccordement d’une batterie a I’'onduleur,
affichage des valeurs actuelles de la batterie.

Parametre Explication

Etat de charge Affiche I'état de charge batterie
(uniguement en cas de raccordement
d’une batterie).

Tension Affiche la tension de la batterie.

Courant de charge / Cou-  Un courant de charge indique que la
rant de décharge batterie est en cours de charge.

Un courant de décharge signale que
la batterie est en cours de décharge.

Nombre de cycles Indique le nombre de cycles de la
batterie.
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Menu Générateur PV (c6té DC)

Affichage des valeurs énergétiques actuelles c6té DC.

B Puissance DC actuelle

Affichage de la tension générée, de I'intensité du courant
et de la puissance de chaque entrée DC des générateurs
photovoltaiques.

Parameétre
DCAH

DC2

DC3

Explication

Affichage de la tension générée, de
I'intensité du courant et de la puis-
sance de I'entrée DC1 des généra-
teurs photovoltaiques

Affichage de la tension générée, de
I'intensité du courant et de la puis-
sance de I'entrée DC2 des généra-
teurs photovoltaiques

Affichage de la tension générée, de
I'intensité du courant et de la puis-
sance de I'entrée DC3 des généra-
teurs photovoltaiques

Ces valeurs sont seulement affichées
lorsque I'onduleur possede une
entrée DC3 et que celle-ci est confi-
gurée comme entrée PV.

Si une batterie est raccordée a
I’entrée DCS3, celle-ci n’est pas
affichée.
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5. Types de connexion

5.1 Interconnexion de I'onduleur et de 'ordinateur ..........c.uvvviiiiiiiiiii e 105
5.2 Parameétrage SUr FOMTINGIEUL ........uiiiiiiiiiiiiii et 106
5.3 Connexion de I'onduleur et de I'OrdiNAtEUN ...........cooiiiiiiiiiiiii e 107
5.4 Déconnexion de I'onduleur de I'ordiNateur ...........cooiuiiiiiiiiiiiei e 109
5.5 Connexion via I'application KOSTAL (PIKO) SOlar AP «..ooooeeeoeeeeeeeeeeeeee e 110
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5.1 Interconnexion de I'onduleur et de I'ordinateur

Fig. 49 : Connexion de I'ordinateur a I’onduleur

Bl Onduleur avec interface LAN

B Connexion directe par réseau local (LAN)
(seulement avec configuration IP manuelle)

Connexion LAN par switch/hub/routeur

B Connexion par réseau sans fil (WLAN) via routeur
WLAN

L’ onduleur est accessible depuis un ordinateur ou une
tablette selon différents types de connexion pour la
configuration ou la consultation des données. Il faut
néanmoins tenir compte de certains réglages détaillés
dans les pages suivantes.

Pour le paramétrage du routeur ou d’Internet, adres-
sez-vous au fournisseur du routeur, a votre fournisseur
d’accés Internet ou & un administrateur de réseaux. &8
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ﬂ INFO

Si vous voulez accéder a votre ondu-
leur par Internet, n’utilisez pas le port
d’accés HTPP non chiffré (port 80).

Il est préférable d’y accéder par le
port chiffré HTTPS (port 443) et une
connexion VPN.
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5.2 Paramétrage sur I'ordinateur

Les points mentionnés ci-dessous s’appliquent au sys-
teme d’exploitation Windows 10.

B Au niveau du protocole Internet (TCP/IP) de
I'ordinateur, les options « Obtenir une adresse IP
automatiquement » et « Obtenir les adresses des
serveurs DNS automatiquement » doivent étre
activées. Il

Pour accéder aux parameétres du protocole Internet
(TCP/IP), accédez au panneau de configuration :
Panneau de configuration >> Centre Réseau et
partage >> Modifier les paramétres de la carte.

Clic droit sur votre connexion au réseau local >>
Propriétés >> sélectionner « Protocole Internet (TCP/
IPv4) » > Propriétés.

B Dans les Paramétres réseau de I'ordinateur, I'option
« Utiliser un serveur proxy pour le réseau local » doit
étre désactivée.

Pour accéder aux « Parameétres réseau », accédez au
panneau de configuration :

Panneau de configuration >> Options Internet >>
Onglet : « Connexions » >> Parametres réseau.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFO

Lorsque I'ordinateur peut accéder
au réseau auquel I'onduleur est
raccordé, ces réglages ne sont plus
nécessaires.
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5.3 Connexion de I'onduleur et de I'ordinateur

Cette variante sert principalement a configurer I’onduleur
par I'intermédiaire du Webserver sur place. (! ]
INFORMATION
1. Mettre hors tension le compartiment de raccorde- IMPORTANTE
ment de I'onduleur. A Utilisez un cable de raccordement
) de la catégorie 6 (Cat 6e) d’une
2. Retirer le couvercle de I'onduleur. longueur maximale de 100 m.

3. Retirer le couvercle du compartiment de
raccordement.

DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-

TRIQUE'!

Mettre I’appareil hors tension et le
protéger contre tout risque de
remise en marche involontaire.

[7] Chap. 4.3

Fig. 50 : Connexion de I'onduleur et de I'ordinateur au moyen d’un

céble Ethernet

Onduleur avec compartiment de raccordement
Carte SCB (Smart Communication Board) avec inter-
face LAN

Céable Ethernet (LAN)

Ordinateur (pour la configuration ou la consultation
des données)

Routeur

A 0@ o8

»

Introduire le cable Ethernet dans I’onduleur, puis
l'isoler avec le joint d’étanchéité et I’écrou a chapeau.
Serrer I'écrou a chapeau au couple de serrage pres-
crit. Couples de serrage : 8 Nm (M25).

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH 107



Webserver

f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]

5. Raccorder le cable Ethernet a I'interface LAN de la
carte de communication SCB (Smart Communication
Board).

6. Raccorder le cable Ethernet a un routeur ou a un
ordinateur. 8

INFO
7. Fermer le couvercle du compartiment de raccorde- Lorsque I'onduleur est directement
ment et de I'onduleur (2 Nm). connecté au PC, il faut lui configurer
manuellement une adresse IP s’il n’a
8. Brancher les fusibles et I'interrupteur DC. pas obtenu d’adresse IP d’un serveur
DHCP. Elle peut ensuite étre copiée
v/ L’onduleur est connecté au PC. dans la barre d’adresse du navigateur

Internet pour accéder au Webserver.

Le branchement du cable Ethernet
sur un routeur permet d’intégrer
I’onduleur dans le réseau domestique
et de le consulter depuis tous les
ordinateurs connectés a ce dernier
réseau.
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1. Mettre hors tension le compartiment de raccorde-
ment de I'onduleur.Ed Chap. 4.3 A\

2. Retirer le couvercle de I'onduleur et du compartiment 220 IEIHR
de raccordement. DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-
3. Débrancher le cable Ethernet de I'onduleur et de TRIQUE !
|’ordinateur. ﬂ Mettre ’appareil hors tension et le
protéger contre tout risque de
4. Fermer le couvercle de I'onduleur. remise en marche involontaire,?)

Chap. 4.3

5. Brancher les fusibles et I'interrupteur DC.

v/ [onduleur est de nouveau en service.

CONSEIL

Laisser le cable Ethernet connec-

té a I'onduleur. Il est ainsi possible

de procéder rapidement a d’autres
consultations ou d’autres réglages sur
I’'onduleur.

En cas de connexion via un routeur,
la connexion par exemple ne doit pas
étre interrompue.
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5.5 Connexion via I'application
KOSTAL (PIKO) Solar App

Avec la nouvelle appli KOSTAL (PIKO) Solar App, vous
pouvez a présent surveiller facilement votre installation
sur votre smartphone ou votre tablette, et ce gratuite-
ment bien sdr.

Vous visualisez les principales données de votre ins-
tallation photovoltaique dans I'affichage graphique des

« données instantanées ». Sont notamment indiquées la
production c6té DC de votre installation photovoltaique
et la quantité d’électricité injectée dans le réseau.

Vous visualisez en outre votre consommation domes-
tique et sa couverture par les différentes sources
d’énergie. En cas d'utilisation d’un systéeme de stockage
a batterie, vous pouvez en outre visualiser la quantité
d’électricité produite stockée dans la batterie ou prélevée
de cette méme batterie.

Qutre les données en temps réel disponibles dans

votre réseau domestique, I’historique, divisé en jours,
semaines, années et total, est visible sous forme de
diagramme. Associé au portail KOSTAL (PIKO) Solar Por-
tal, il est en permanence et universellement consultable
lorsque vous étes connecté.

application KOSTAL (PIKO) Solar App est disponible
pour les systemes d’exploitation Android et iOS.

Un didacticiel vidéo sur l'installation et I'utilisation de
cette application figure sur notre site Internet dans
I'espace Service et assistance > Didacticiels.

Conditions requises :

B [ 'onduleur et le téléphone portable ou la tablette sont
connectés au méme réseau de données.

B | ’application est installée et configurée sur votre
terminal.
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6.1 Le Webserver

Webserver - Ecran d’accueil

SOLAR ELECTRIC

Language ~

]
o

Forgotten password

10 11 12 13 ]

/n

Fig. 51 : Webserver — Ecran d’accueil

Sélection de la langue

Nom de I'onduleur

Message d’état de I'onduleur

Connexion au Webserver et déconnexion
Messages d’état

Pictogramme Globe terrestre : état de la connexion
au portail solaire

Pictogramme Téléchargement : mise a jour du logiciel

Interrogation des informations de I'appareil
Connexion en tant qu’exploitant ou installateur

g

mot de passe a la premiére connexion.
B Acces au plan du site
M Indications concernant la licence

Le Webserver constitue I'interface graphique entre

I’'onduleur et I'utilisateur. Méme sans étre connecté, vous

disposez d’informations sur votre installation photovol-
taique, par exemple les informations concernant
I'appareil et I'état actuel de 'onduleur. Vous pouvez
VOUS connecter comme exploitant ou installateur. (! ]

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

Le bouton « Vous avez oublié votre mot de passe ? »
permet d’attribuer un nouveau mot de passe d’acces
au Webserver ou généralement de créer un nouveau

INFORMATION
IMPORTANTE

Pour vous connecter en tant qu’ex-
ploitant, vous avez besoin d’un

mot de passe. Lors de la premiére
connexion, vous devez le créer en
utilisant 'option « Vous avez oublié
votre mot de passe ? ». Vous au-
rez aussi également besoin de la

« Master Key » figurant sur la plaque
signalétique.

Pour vous connecter en tant qu’ins-
tallateur, vous avez besoin de la

« Master Key » figurant sur la plaque
signalétique de I’onduleur et de votre
code service que vous pouvez
demander aupres de notre service
apres-vente. B Chap. 13.2
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Webserver - Menus

SOLAR ELECTRIC K@gﬁléML

Language ~ |EI scb-FT22 e Feed in

# Home @ Currentvalues Ll Statistics [3) Logdata ## Settings ~ ¥ Servicemenu ~ @ Info

A

# Home Licences v Site map

Fig. 52 : Webserver — Menus

B Utilisateur connecté

B Connexion au Webserver et déconnexion
B Menus de I'onduleur

B Diagramme du flux d’énergie

Aprés vous étre connecté en tant qu’exploitant ou INFO
installateur, différentes options de menu s’offrent

13 =

Selon le réle de I'utilisateur (installa-

a vous. ﬂ teur ou exploitant), différentes options

de menu sont visibles.

Le Webserver permet d’afficher les informations les plus

Il peut y avoir des différences dans la

importantes, les valeurs actuelles, les événements et les représentation du Webserver et les

différentes versions de I'onduleur. options de menu décrites ici en raison
des différentes versions du logiciel

Les statistiques fournissent une vue d’ensemble de la (ni_\l{eau de; version de l'interface
utilisateur).

production et de la rémunération.

Le menu Réglages et le menu du service facilitent la
configuration rapide de I'onduleur, tandis que le menu
Données log permet d’afficher d’autres informations sur
I'appareil.

Les pages suivantes indiquent comment se connecter
au Webserver et détaillent les différentes options des
menus.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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6.2 Acces au Webserver

Le Webserver est accessible sur I'onduleur par
I'intermédiaire du navigateur Internet (Internet Explorer,
Firefox ou Google Chrome, par exemple) d’un ordinateur.
C’est pourquoi les deux appareils doivent se trouver sur
le méme réseau.

Informations sur la connexion a I'ordinateur et le paramé-
trage (7] Chap. 5.

L’option Connexion vous permet de vous connecter au
Webserver en tant qu’« exploitant » ou « installateur ».

Pour vous connecter au Webserver comme installateur,
vous devez disposer d’un code service personnel et de
la « Master Key » de I'onduleur figurant sur sa plaque
signalétique. Une fois connecté, 'installateur bénéficie
d’autres possibilités de paramétrage inaccessibles a
I'exploitant normal. Ces réglages nécessitent des
connaissances techniques. a

L’option Déconnexion O permet de vous déconnecter
du Webserver.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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CONSEIL

Pour accéder au Webserver, vous
pouvez utiliser n’importe quel appareil
(une tablette, par exemple) équipé
d’un navigateur Internet.

INFO

Vous pouvez demander un code
service aupres de notre service
aprés-vente. B Chap. 13.2

114



Surveillance de l'installation

a 1 2 3 4 5 6 7

Connexion au Webserver

Démarrer le navigateur Internet.

1. Dans la barre d’adresse du nhavigateur Internet, saisir
I'adresse IP de I'onduleur, puis valider avec la touche
« ENTREE ». [

=> Vous accédez alors au \Webserver.

2. Sivous étes exploitant, connectez-vous avec votre
mot de passe. (! ]

Si vous voulez vous connecter en tant qu’installateur,
saisissez les données suivantes :

Master Key : telle qu’elle figure sur la plague signalé-
tique

Code service : code service de l'installateur

Validez la mise en garde et I'exclusion de
responsabilité.

=> Le menu du Webserver s’ouvre.

Réalisation de réglages sur le Webserver

Une fois la connexion établie, il est maintenant pos-
sible d’effectuer les réglages requis sur I'onduleur par
I'intermédiaire du Webserver ou de consulter ses valeurs.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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CONSEIL

L’adresse IP s’affiche en alternance
sur I’écran de I'onduleur ou peut étre
consultée dans le menu de I'onduleur.

INFORMATION
IMPORTANTE

Pour votre premiére connexion en tant
qu’exploitant, vous devez indiquer un
mot de passe. Pour créer votre mot
de passe, utilisez I'option « Vous avez
oublié votre mot de passe ? ». Dans
le menu suivant, saisissez la « Master
Key » et le nouveau mot de passe.

La « Master Key » figure sur la plaque
signalétique de I'onduleur.

Le mot de passe doit étre constitué au
minimum de 8 caractéres mélant les
classes de caractéeres suivantes : a-z,
A-Z, 0-9.

En cas d’oubli de votre mot de passe,
VOUS pouvez en recréer un autre en
suivant la méme procédure.
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6.3 Structure des menus du Webserver

Il peut y avoir des différences en raison des versions du logiciel (niveau de version de I'interface
utilisateur).

Menu Accueil
4 Accuell Affichage du diagramme du flux de puissance

Menu Valeurs actuelles

@R Valeurs actuelles — Générateur PV — Affichage de la tension, du courant et de la puissance
de chaque entrée DC

—— Onduleur ———  Affichage de I'état de I'onduleur et des événements
survenus.
—— Consommation ——— Affichage de la consommation domestique et des
domestique sources permettant de la couvrir (générateur solaire,

batterie ou réseau d’électricité public).

—— Réseau —— — Affichage de la tension, de I'intensité du courant et de
la puissance par phase, ainsi que des parameétres du
réseau

—— Batterie —— — En cas de raccordement d’une batterie a I'onduleur,

affichage des valeurs actuelles de la batterie

Menu Statistiques

Lnl  Statistiques ——————— Production journaliere —  Affichage de la production de la journée en cours
—— Production mensuelle —  Affichage de la production du mois en cours
—— Production annuelle —  Affichage de la production de I'année en cours
—— Production totale

Affichage de la production totale

Menu Données log
Ll Données log ———————— Données log ————  Téléchargement des données log de I'onduleur
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Menu Réglages

ﬁ Réglages Réglages de base Attribuer un nom a I'onduleur
Définir la date et I'heure

Réattribuer un mot de passe

—— Réseau ——— —  Configuration du réseau (TCP/IP)

—— Modbus / ————  Activation du protocole Modbus / SunSpec (TCP) de
SunSpec (TCP) I’'onduleur

—— Portail solaire ———  Sélection du portail solaire.

Activation/désactivation du transfert des données
vers le portail et test de la connexion.

—— Reéinitialiser les ————  Réinitialisation de I'onduleur a ses réglages d’usine
réglages du proprié-
taire de I'installation
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Menu Service - Généralités

’ Menu du service" ——— Gestion de I'énergie’ —

—— Réglages du
générateur

—— Réglages de la
batterie

—— Entrées numériques’—

—— Sortie de
commutation

—— Options
supplémentaires

—— Mise a jour

T Seulement modifiable avec un code service
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Sélection du compteur d’énergie intégré et limitation
de la puissance d’alimentation (par exemple a 70 %)

Réglage de la gestion de 'ombrage ou utilisation de
commandes de modules externes

Sélection du type de batterie, de la stratégie
d’utilisation de la batterie et de la profondeur de
décharge

Réglage du fonctionnement des entrées numériques
(par exemple pour les récepteurs centralisés)

Réglage du fonctionnement de la sortie de commu-
tation

(par exemple pour le contrdle de
I’autoconsommation)

Activation d’options supplémentaires par code
d’activation (par exemple utilisation d’une batterie sur
I'entrée DC3)

Effectuer la mise a jour du logiciel de I'onduleur
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Menu Service - Parametres réseau

’ Menu du service! ——— Rapport de
paramétrage

—— Réglages de la
puissance réactive’

—— Rampe de
démarrage’

—— LVRT/HVRT?

—— Temps de montée! ——

Protection du réseau —
et de I'installation

——— Autotest de
protection du réseau
et de l'installation

T Seulement modifiable avec un code service

Menu Info

Information
d’appareil

¢ Info
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Vue d’ensemble des parametres définis dans
I’'onduleur

Configuration de la puissance réactive'

Configuration de la rampe de démarrage en cas
d’erreur de démarrage ou défaillance du réseau’

LVRT/HVRT!

Configuration de la réduction de puissance
en cas de surfréquence P(f)’

Configuration de la réduction de puissance
en cas de surtension P(U)’

Configuration du temps de montée

Le temps de montée sert a la commande externe
de la puissance réactive (Q, cos phi) par récepteur
centralisé ou Modbus.

Protection du réseau et de I'installation’
Configuration de la protection du réseau et de
I'installation : tension L-N, fréquence, tension de
démarrage, fréquence de démarrage, début du délai
d’attente de démarrage, erreur réseau délai d’attente
de démarrage'

Autotest de protection du réseau et de l'installation
Exécution d’un autotest et affichage du résultat

Affichage des informations sur I'appareil et le réseau
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6.4 Webserver — Menus

Le Webserver met a la disposition de I'utilisateur les
menus ci-apres. Les pages suivantes comportent une
description plus détaillée des différentes options.

®  Accueil
Affichage du diagramme du flux de puissance

B Valeurs actuelles
Les différentes statistiques indiquent la valeur
courante de la production journaliere, mensuelle,
annuelle et totale. L’ouverture des différentes
statistiques permet d’afficher des informations plus
détaillées.

B Statistiques
Fournit des renseignements sur les données de
production de I'onduleur pour le jour, le mois ou
I'année en cours ou sur la totalité de la production.

® Données log
Permet de télecharger toutes les données log de
I’onduleur ou celles correspondant a une période
limitée.

B Réglages
Ces options de menu permettent de définir les
réglages de base de I'onduleur (nhom de I'onduleur,
réglages du réseau, les criteres de rémunération, la
consultation des données log, par exemple).

®  Menu du service
Ces options de menu permettent a I'installateur de
configurer le matériel de I'onduleur (par exemple
la réduction de la puissance active ou les réglages
du réseau spécifiques prescrits par le fournisseur
d’énergie).

® Info
La page d’informations permet d’afficher les
événements qui se produisent dans I'onduleur et ses
différentes versions (Ul, MC, |IOC, HW, par exemple).
Ces informations sont également consultables sans
étre obligé de se connecter au Webserver.
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Menu du Webserver - Accueil

®  Accueil
Affichage du diagramme du flux de puissance.
Le sens du flux d’énergie arrivant et partant de
I’'onduleur est affiché. Les valeurs indiquent la
puissance instantanée.

1 S
B

Fig. 53 : Diagramme du flux d’énergie

Vert : fourniture d’énergie.
B Orange : soutirage/consommation d’énergie.
B Gris : aucun flux énergétique.
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Menu du Webserver - Valeurs actuelles

Ces options de menu permettent d’afficher les valeurs
énergétiques actuelles cotés AC et DC.

®  Générateur PV

Affiche la tension générée, I'intensité du courant et
la puissance de chaque entrée DC des générateurs

photovoltaiques.
Parameétre

Entrée DC x

B Onduleur

Explication

Affichage de la tension générée,
de l'intensité du courant et de la
puissance des générateurs photovol-
taiques pour chaque entrée DC.

Affiche I'état actuel de I'onduleur, les données de
puissance actuelles coté réseau (AC) et la répartition
énergétique par phase.

Parameétre
Etat

Entrées numériq.

Puissance de sortie

Fréquence du réseau

Cos phi

Limitation

Phase x

Explication

Etat de fonctionnement de
I’onduleur. Pour plus d’informations,
voir [g] Chap. 4.5.

Etat du signal de I'interface numé-
rique de la borne de raccordement
des récepteurs centralisés (entrées
1 a 4). Laffichage permet de
visualiser si le fournisseur d’énergie
par exemple limite actuellement
I'alimentation. Les réglages relatifs a
la réduction de la puissance active/
réactive, par exemple, peuvent étre
effectués sous Menu du service >
Entrées numériques. m Chap. 8.1.
Indigue la quantité d’électricité
injectée dans le réseau électrique ou
soutirée de ce méme réseau.

Affiche la fréquence actuelle du
réseau.

Indique la puissance réactive actuelle
(cos phi).

Affiche le réglage actuel de la diminu-
tion de la puissance.

Affiche les valeurs de puissance par
phase (x =1, 2 ou 3).
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B Consommation domestique
Affichage de la consommation domestique actuelle
et des sources permettant de la couvrir.

Parametre

Consommation

domestique actuelle

couverte par

Explication

Indigue la consommation domes-
tigue et la source permettant actuel-
lement de la couvrir.

Affiche la puissance actuelle coté réseau (AC).

B Réseau
Parameétre
Réseau

® Batterie

Explication

Alimentation : la production
photovoltaique alimente le réseau
d’électricité public.

Soutirage : I'électricité servant a
couvrir la consommation domestique
est soutirée du réseau public.

En cas de raccordement d’une batterie a I’'onduleur
(uniguement si I'entrée DC3 a été activée), les valeurs
actuelles de la batterie sont affichées. il

Parametre
Etat

Tension
Courant
Puissance

Etat de charge

Cycles de charge

Explication
Charge : la batterie est en cours de
charge.

Décharge : I'énergie est prélevée de
la batterie.
Affiche la tension de charge/
décharge de la batterie.
Affiche l'intensité du courant de
charge/décharge de la batterie.
Affiche la puissance de charge/
décharge de la batterie.
Affiche I'état de charge de la batterie
en pourcentage.
Indigue le nombre de cycles de la
batterie.
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INFO

Si toutes les valeurs sont nulles, la
batterie se trouve en mode veille.
L’état de la batterie est consultable
via Valeurs actuelles > Onduleur.
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Menu du Webserver - Statistiques

Affichage de la production journaliere, mensuelle,

annuelle et totale.

B Statistiques de la production
Affiche les valeurs de production/consommation de

la journée en cours.

Parameétre
production journaliere
production mensuelle
production annuelle

Production totale

Diagramme

Emissions de CO,
évitées

Consommation
domestique

Fonction

Affiche les valeurs de production/
consommation de la journée en
cours.

Affiche les valeurs de production/
consommation du mois en cours.

Affiche les valeurs de production/
consommation de I'année en cours.

Affiche toutes les valeurs de pro-
duction/consommation accumulées
jusqu’a présent dans I'onduleur.

Autoconsommation :
L’autoconsommation indique
I’'autoconsommation par rapport au
total de la production d’énergie.

Autosuffisance : L'autosuffisance
indique le pourcentage de tous les
besoins énergétiques domestiques
couverts par I'énergie photovoltaique
produite. Plus cette valeur est élevée,
moins il est nécessaire d’acheter de
I'énergie auprées de son fournisseur
d’énergie.

Indigue le calcul des émissions de
CO, évitées grace a la production
d’énergie photovoltaique.

Indique la consommation
domestique.

PV : indique la quantité d’énergie
PV utilisée pour la consommation
domestique

Réseau : indique la quantité
d’énergie injectée dans le réseau
d’électricité public

Batterie : indique la quantité
d’énergie prélevée de la batterie pour
la consommation domestique
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A 1 2 3 4 5 6 7

Menu du Webserver - Données log

Consultation des données log de I'onduleur. i |

Option de menu Fonction
Téléchargement des Toutes :
données log Téléchargement de la totalité des

données log de I'onduledur.

Période limitée :

Téléchargement des données log de

I’'onduleur portant sur une période

sélectionnée.
Les données log de I'onduleur sont téléchargeables sous
forme de fichier (logData.csv). Les données sont
enregistrées dans le fichier au format CSV et peuvent
étre affichées dans n’importe quel tableur du marché
(Excel, par ex.).

Pour plus d’informations, voir E Chap. 7.2.
Les données sont enregistrées sur votre disque dur.

Aprés leur enregistrement, elles peuvent étre affichées et
soumises a d’autres traitements. £
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INFO

L’onduleur enregistre les données
pendant environ 365 jours. Lorsque
la mémoire interne est pleine, les
données les plus anciennes sont
écrasées.

INFO

Si I'onduleur n’est pas connecté a
un portail solaire, effectuez réguliere-
ment des copies de sauvegarde des
données log.

125



Surveillance de l'installation

Menu du Webserver — Réglages

Les réglages permettent de configurer 'onduleur et les
composants externes (par exemple, un récepteur centra-

lisé, etc.).

B Réglages de base

Définition des parameétres généraux de I'onduleur.

Nom de 'onduleur

Définition du nom de I'onduleur.

Option de menu

Nom de I"'onduleur

Réglage du temps

Fonction

Saisie du nom de I'onduleur

(63 caractéres maximum). Les carac-
teres autorisés sont les suivants :
a-z, A-Z, 0-9 et « - ». Les accents,
les espaces vides et les caractéres
Spéciaux ne sont pas autorisés. La
connexion du navigateur Internet au
Webserver avec le nouveau nom
peut s’effectuer aussitét apres le
changement de nom ou ultérieure-
ment par adresse IP.

Définition de la date et de I’heure ou sélection d’un

serveur de temps.

Option de menu

Date et heure

Fuseau horaire

Activer le serveur de
temps

Fonction

Saisie de la date et de I'heure.
Il est aussi possible d’utiliser la date
et I'lheure de I'ordinateur.

Définition du fuseau horaire
(par exemple UTC (+1:00) pour le
fuseau horaire de I'Europe centrale)

Activation/désactivation d’un serveur
de temps (serveur NTP). Une fois
I'activation effectuée, la date et
I’lheure du serveur de temps sont uti-
lisées. L'utilisation d’un serveur NTP
permet de passer automatiqguement
de I'heure d’été a I’heure d’hiver.
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— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 EE
Option de menu Fonction
Serveur NTP Saisie de I'adresse IP ou du nom

du serveur NTP (Network Time
Protocol). Le signe Plus permet
d’ajouter d’autres serveurs NTP de
remplacement.

De nombreux serveurs NTP gratuits
sont connectés a Internet et peuvent
étre utilisés ici.

Modifier le mot de passe
Modification du mot de passe du Webserver.

Option de menu Fonction
Modifier le mot de Modification du mot de passe du
passe Webserver.

LLe mot de passe doit étre constitué

au minimum de 8 caractéres mélant
les classes de caracteres suivantes :
minuscules (a-z), majuscules (A-2) et
chiffres (0-9).
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® Réseau

Surveillance de l'installation

3 4 5 6 7

Définition des parameétres de communication de

["'onduleur.

Option de menu

Obtenir une adresse IP

automatiquement

Adresse IP

(uniquement en cas de
configuration manuelle)

Masque de
sous-réseau

(uniqguement en cas de
configuration manuelle)

Routeur/Passerelle
(uniguement en cas de
configuration manuelle)
Serveur DNS 1
(uniguement en cas de
configuration manuelle)
Serveur DNS 2

(uniguement en cas de
configuration manuelle)

Fonction

Si cette option est activée,

I'adresse IP est automatiquement
générée par un serveur DHCP. La
plupart des routeurs comportent par
défaut un serveur DHCP.

Saisie de I'adresse IP de I'onduleur

Saisie du masque de sous-réseau
par exemple 255.255.255.0

Saisie de I'adresse IP du routeur

Saisie de I'adresse IP du serveur
DNS (Domain Name System)

Saisie de I'adresse IP du serveur
DNS de secours (Domain Name
System)

Modbus / SunSpec (TCP)

Activation du protocole utilisable dans I’onduleur
pour I’échange de données avec les enregistreurs
de données externes connectés a I'onduleur via

I'interface LAN.
Option de menu
Activer Modbus

Fonction

Affichage des parametres de port et
d’identifiant pour Modbus/SunSpec.

Activation du protocole sur l'interface
LAN TCP/IP. Est par exemple utilisé
par un enregistreur de données
externe. Aucun autre réglage n’est
nécessaire.
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INFO

Par défaut, I'option « Obtenir une
adresse IP automatiquement » est
activée. Cela signifie que I'adresse IP
de 'onduleur est attribuée automati-
quement par un serveur DHCP.

INFO

Si aucune adresse IP n’est attribuée
automatiquement a I’onduleur par un
serveur DHCP, elle peut étre configu-
rée manuellement.

Consultez la documentation de votre
routeur/passerelle pour connaitre les
données nécessaires a la configu-
ration, comme les adresses IP, du
masque de sous-réseau, du routeur
et DNS.
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®  Portail solaire
Saisie de la configuration du portail solaire. En cas
d’utilisation d’un portail solaire, les données log et les
événements peuvent lui étre envoyés. a

. . INFO

Option de menu Fonction
Portail Sélection du portail solaire. Le portail solaire est seulement u’t|l|:

. . ) ) sable par les onduleurs connectés a
Activer le portalil Active le transfert vers le portail Internet.

SOlaire.

Dernier transfert de Indique quand I'onduleur a transmis
données des données au portail solaire pour la

derniere fois (pour autant que la fonc-
tion soit activée).

Dernier transfert de Indique quand I'onduleur a transfert

données réussi des données au portail solaire avec
succes pour la derniere fois (pour
autant que la fonction soit activée).

B Réinitialiser les réglages
Réinitialisation des réglages effectués par le
propriétaire de 'installation a la configuration d’usine.

Option de menu Fonction

Réinitialiser les réglages Les valeurs des réglages de base,
du propriétaire de du réseau, Modbus/SunSpec et du
I'installation portail solaire sont réinitialisées aux

réglages d’usine.
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Menu du Webserver - Menu
du service - Généralités

Le menu du service comporte d’autres options de
configuration de I’'onduleur destinées a I'installateur. Pour
pouvoir procéder a ces réglages, il est nécessaire de
bien connaitre les exigences du réseau d’électricité
public prescrites par le fournisseur d’énergie (par
exemple, réduction de la puissance active, réglage des
parameétres prescrits par ce fournisseur). a

®m  Gestion de I’énergie
Sélection du compteur d’énergie raccordé a
I'onduleur et de la limitation de I'alimentation du
réseau d’électricité public. i ]

Option de menu Fonction

Compteur d’énergie Sélection du compteur d’énergie
raccordeé.

Position du capteur Sélectionner 'emplacement du

compteur d’énergie au sein du sys-
teme domotique. kdd Chap. 3.6

Point de raccordement au réseau =
Position 2

Consommation domestique =
Position 1

Limitation Réglage de la puissance
d’alimentation maximale. Le four-
nisseur d’électricité prescrit géné-
ralement des directives a ce sujet
(par exemple limitation a 70 %). La
puissance maximale de I'onduleur
constitue la valeur par défaut.
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INFO

Les parameétres de ce menu néces-
sitent des connaissances en matiere
de configuration du réseau.

INFO

La liste des compteurs d’énergie
homologués et leur finalité d’'usage
figurent dans I'espace de télécharge-
ment relatif au produit sur notre site
Internet
www.kostal-solar-electric.com
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B  Réglages du générateur
Réglages de I'optimisation des trackers MPP.

Option de menu Fonction
Réglages du Aucune :
générateur Aucune optimisation n’est effectuée.

Gestion de 'ombrage :

En cas d’ombrage partiel des strings
PV, le string concerné n’atteint pas
sa puissance optimale. Lorsque la
gestion de 'ombrage est activée,
I’onduleur ajuste le tracker MPP

du string PV choaisi afin de le faire
fonctionner a la puissance maximale
possible.

®  Réglages de la batterie
Lorsqu’une batterie est raccordée a I'onduleur, il est
possible de configurer son comportement et son
usage ici.

Parametre Fonction
Type de batterie Sélection de la batterie raccordée a
I’onduleur.

Utilisation de la batterie  Saisie d’une valeur de consommation

a partir de [W] domestique minimale. A partir de
cette valeur, la batterie est activée
pour la consommation domestique.

Exemple :

Si une valeur de 200 W est définie,
la batterie est activée pour couvrir la
consommation domestique seu-
lement lorsque la consommation
domestique relevée dépasse 200 W.
[utilisation de la batterie pour la
consommation domestique est
bloguée lorsque la consommation
domestique devient inférieure de

50 W a la valeur définie (150 W en
I’'occurrence dans notre exemple).
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INFO

La liste des systemes de stockage

a batterie homologués figurent dans
I'espace de téléchargement relatif au
produit sur notre site Internet
www.kostal-solar-electric.com
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a 1 2 3

Parameétre

Stratégie d’utilisation
de la batterie

Profondeur de
décharge maxi. (SoC)

Pilotage intelligent de la
batterie

Fonction

Sélection d’une stratégie d'utilisation
de la batterie.

Les modes suivants sont dispo-
nibles : automatique (standard),
automatique en mode économie.

Automatique : ﬂ

’onduleur pilote automatiquement la
charge de la batterie en fonction de
la production photovoltaique. Dans
ce mode, la batterie n’est pas
arrétée.

Automatique en mode

économie :

’onduleur pilote automatiquement la
charge de la batterie en fonction de
la production photovoltaique, mais
I'arréte lorsque la production
photovoltaique n’est pas suffisante
pour la charger pendant une période
prolongée.

Réglage de la profondeur de
décharge maximale de la batterie.

Si le pilotage intelligent de la batterie
est aussi activé, il est possible de
choisir une profondeur de décharge
dynamique. Dans ce cas, la pro-
fondeur de décharge est automa-
tiqguement adaptée en fonction de

la situation météorologique et des
prévisions afin d’optimiser I'usage de
la batterie.

Ce parametre permet de comman-
der entierement automatiquement la
charge et la décharge de la batterie.

Pour plus de détails, consultez le
chapitre kad. Chap. 6.6
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INFO

Ce réglage est recommandé dans les
régions faiblement enneigées.

INFO

Ce réglage est recommandé dans les
régions fortement enneigées.

INFO

En réglant la profondeur de décharge,
il est possible de laisser une réserve
dans la batterie.

En hiver, une valeur de 100 %, par
exemple, empéche le rechargement
permanent de la batterie a partir du
réseau parce qu’elle ne peut pas étre
chargée par la production photovol-
taique.

La valeur de 100 % indique une bat-
terie intégralement chargée.
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B  Entrées numériques

Sélection de I'utilisation des entrées numeériques sur
la carte SCB (Smart Communication Board) (borne

X401).
Option de menu

Aucune

Entrée de déclenche-
ment externe
(pour I'ltalie)

Changement du jeu de
parametres
(pour I'ltalie)

Déclenchement externe
et changement du jeu
de paramétres

(pour I'ltalie)

Commande de puis-
sance active

Controle de la puis-
sance active/réactive
défini par I'utilisateur

Fonction

Aucun raccordement aux entrées
numérigues.

Réglage de la coupure externe pour
I'ltalie (Telescatto / Teledistacco).
Une tension VDD est appliquée a
entrée 1.

Réglage du changement local du jeu
de parametres pour I'ltalie (Com-
mando Locale). Une tension VDD est
appliguée a I'entrée 3. Dés qu’une
tension supplémentaire est appliquée
al'entrée 2, le jeu de parametres
limité est activé.

Réglage du changement externe

du jeu de parametres pour I'ltalie
(Segnale esterno). Une tension

VDD est appliquée a I'entrée 2. Dés
qu’une tension supplémentaire est
appliguée a I'entrée 3, le jeu de para-
metres limité est activé.

Pour le raccordement d’un récep-
teur centralisé avec les directives de
commutation standard.

Voir la description détaillée au
chapitre Autoconsommation.
Chap. 8

Pour le raccordement d’un récepteur
centralisé. Contrairement a la com-
mande de puissance active standard,
il est possible d’effectuer ici jusqu’a
16 réglages. Ceux-ci sont généra-
lement prescrits par le fournisseur
d’énergie.
Voir la description détaillée au
chapitre Autoconsommation.

Chap. 8
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B Sortie de commutation
Réglage du fonctionnement de la borne
d’autoconsommation (borne X461) sur la carte
SCB (Smart Communication Board). La borne
de raccordement a deux broches peut remplir
différentes fonctions.

Parameétre Fonction
Controle de La sortie de commutation fonctionne
I’autoconsommation comme un contact a fermeture sans

potentiel. La fermeture a lieu lorsque
les conditions définies sont remplies.

ou

Contrdle dynamique de

I'autoconsommation Voir la description détaillée au

chapitre Autoconsommation.
Chap. 9

B  Options supplémentaires
Cette fonction permet d’activer des options
supplémentaires pour I'onduleur. Il peut par exemple
s’agir de I'activation de I'entrée DC3 pour le
raccordement d’un dispositif de stockage a batterie.

Parameétre Explication

Activer une nouvelle Saisie d’'un code d’activation, par

option exemple pour le raccordement d’une INFO
batterie. Celui-ci doit étre préalable-
ment acheté dans la boutique en Le code d’activation peut étre acquis
ligne de KOSTAL Solar. ﬁ dans la boutique en ligne de KOSTAL

Solar

Options activées Vue d’ensemble des options de . . .

I'onduleur actuellement activées accessible depuis le lien

shop.kostal-solar-electric.com.
®  Mise a jour
Cette fonction permet d’installer les mises a jour
logicielles dans I'onduleur. Pour cela, déposez le
fichier de mise a jour (*.swu) dans ce champ ou
appuyez sur le bouton pour sélectionner le fichier sur
votre ordinateur et démarrer I'installation.
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Menu du Webserver - Menu du service -
Paramétrage du réseau 0

Les options de menu suivantes permettent de définir les
parametres de I’'onduleur prescrits par le gestionnaire du
réseau.

Seul un électricien qualifié, connaissant bien I'installation
est autorisé a modifier ces paramétres a la demande du
gestionnaire du réseau.

Un paramétrage non conforme peut mettre en danger la
vie de I'utilisateur ou de tiers. Elle peut aussi endomma-
ger I'appareil ou d’autres biens matériels.

m  Afficher le rapport de paramétrage
Fournit une vue d’ensemble des parametres définis
dans I'onduleur.

m Réglages de la puissance réactive
(seulement configurable avec un code service)
Les options de sélection suivantes sont disponibles :
Parameétre Fonction
Aucun mode de puis-  Aucune puissance réactive n’est
sance réactive actif définie.

Puissance réactive Q Le gestionnaire du réseau (four-
nisseur d’électricité) prescrit une
puissance réactive fixe en var.

Facteur de déphasage Le gestionnaire du réseau prescrit un

du cos ¢ facteur de déphasage du cos @ fixe.

Courbe caractéristique  Le gestionnaire du réseau prescrit
de puissance réactive/  une courbe caractéristique Q(U).
tension Q(U)

Facteur de déphasage/ Le gestionnaire du réseau prescrit
Courbe de puissance une courbe caractéristique pour le
du cos ¢ cos ¢ (P).
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INFORMATION
IMPORTANTE

Seul un électricien qualifié et formé
est autorisé a modifier ces para-
meétres.

Il est responsable du respect et

de P’application des normes et
réglements en vigueur. Seuls des
spécialistes agréés par I’entreprise
de distribution d’électricité sont
habilités a effectuer les travaux
pouvant avoir des conséquences
sur le réseau de distribution élec-
trique au niveau du site d’injection
de P’électricité photovoltaique.

La modification des paramétres de
I'onduleur préréglés en usine fait
partie de ces travaux.
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B Configuration de la rampe de démarrage en cas
d’erreur de démarrage ou défaillance du réseau
(seulement configurable avec un code service)

Parameétre Fonction

Temps de rampe [s] Indigue le délai de temporisation en
secondes jusgu’au démarrage que
I’'onduleur doit respecter apres un
redémarrage ou une défaillance du
réseau.

Le temps de rampe est aussi utilisé
pour P(f) et P(U).

B Configuration de LVRT / HVRT
(seulement configurable avec un code service)

Parametre Fonction

LVRT Configuration de la LVRT (Low Vol-
tage Ride Through — tenue aux creux
de tension)

La LVRT correspond a la capacité
électrotechnique des unités de
production électrique a apporter un
soutien dynamique au réseau.

HVRT Configuration de la HVRT (High
Voltage Ride Through — tenue aux
surtensions)

La HVRT correspond a la capacité
électrotechnique des unités de
production électrique a apporter un
soutien dynamique au réseau.
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B Configuration de la réduction de puissance en
cas de surfréquence P(f)
(seulement configurable avec un code service)
Parameétre Fonction

Courbe de réduction La caractéristique est définie par une
modulation de fréquence exprimée
en pourcentage de la fréquence
nominale, qui entraine une variation
de 100 % de la puissance nominale.

Conditions pour le Saisie de la plage de fréquence et du

retour au mode normal  délai d’attente en secondes

B Configuration de la réduction de puissance en
cas de surtension P(U)
(seulement configurable avec un code service)
Parameétre Fonction

Courbe de réduction Un point de départ et un point
d’extrémité définissent la courbe
caractéristique de la tension.

La puissance est réduite de 0 % au
point de départ et de 100 % au point

d’extrémité.
Temps de montée Sélection du temps de montée
Conditions pour le La réduction de la puissance se ter-

retour au mode normal  mine lorsque la tension est inférieure
a la valeur indiquée et que le délai
d’attente spécifié est écoulé.

B Temps de montée
(seulement configurable avec un code service)
Le temps de montée sert a la commande externe
de la puissance réactive (Q, cos phi) par récepteur
centralisé ou Modbus.

Parameétre Fonction
Temps de montée [s] Sélection du temps de montée en
secondes.

Sélectionnez ici les prescriptions du
gestionnaire du réseau (fournisseur
d’électricité).
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B Protection du réseau et de P’installation
(seulement configurable avec un code service)
Les réglages de la protection du réseau et de
linstallation doivent seulement étre modifiés dans
des cas exceptionnels justifiés en accord avec le
gestionnaire du réseau (fournisseur d’électricitg).

Parametre Fonction

Limites de Les réglages de la protection du
déconnexion — Tension  réseau et de I'installation doivent
Limites de décon- seulement étre modifiés dans des
nexion — Fréquence cas exceptionnels justifiés en accord

avec le gestionnaire du réseau (four-

Utiliser les limites ) . o
nisseur d’électricité).

de déconnexion
enclenchables Saisissez les valeurs prescrites dans

Conditions de les champs correspondants.

démarrage

B Autotest de protection du réseau et de
Pinstallation
Exécution d’un autotest avec les valeurs définies et
affichage du résultat.
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Menu du Webserver - Info

Affiche tous les événements et les différentes versions de
I’onduleur.

B Information d’appareil - Appareils
Indique les différentes versions installées dans
I'onduleur. Ces informations sont également
consultables sans étre obligé de se connecter au
Webserver.

Fonction Signification

Nom de I'appareil Nom de I'onduleur. Il peut étre
modifié sous Réglages > Réglages
de base.

Numéro de série Numéro de série de I'onduleur

Numéro d’article Numéro d’article de I'onduleur

ul Version de l'interface utilisateur
(User Interface)

Version MC Version logicielle du contréleur
principal

Version IOC Version logicielle du controleur
d’entrée/sortie

Version HW Version du matériel

Réglage du pays Indique le réglage du pays défini pour
I'onduleur

Entrée de la batterie Etat de I'entrée DC 3 de la batterie

B Information d’appareil - Réseau
Indique les réglages assignés au réseau.

Fonction Signification

Informations sur le Statique

réseau Les parametres du réseau sont assi-
gnés manuellement.
DHCP

Les parametres du réseau sont récu-
pérés automatiquement.

Adresse IPv4 Affichage de I'adresse IP attribuée a
I’'onduleur

Masque de Affichage de I'adresse attribuée au

Sous-réseau sous-réseau

Passerelle Affichage de I'adresse du routeur ou

de la passerelle
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a 1 2 3

Fonction

Serveur DNS

Derniére connexion au
portail solaire
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4 5 6 7 8 9 10
Signification
Affichage de I'adresse des serveurs

DNS 1 et 2 (Dynamic Name Server)

Dernier transfert de données en
minutes ou indication du moment

11

12
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0.5 Stratégie d’utilisation de la batterie

Il est possible d’activer différentes variantes de la straté-
gie de charge de la batterie raccordée a I'onduleur.
Mode de fonctionnement « automatique »

En mode « automatique », I'onduleur pilote la charge
et la décharge de la batterie tout au long de I'année.
La batterie n'est pas arrétée et reste disponible toute
I'année.

Level

Fig. 54 : Mode automatique

E Sila production photovoltaique journaliere est
Supérieure au niveau 2, I'onduleur est en mode de
fonctionnement normal. La batterie est chargée par
I’onduleur en fonction de la production photovol-
taique disponible et peut alimenter en énergie les
consommateurs du réseau domestique.

B La production photovoltaique journaliére est inférieure
au niveau 2 pendant deux jours consécutifs.

B [’onduleur empéche la batterie de se décharger.

Il ’alimente de maniére a garantir une charge de
maintien en I'absence d’autoconsommation par les
consommateurs du réseau domestique. L’énergie
de la batterie n’est plus fournie. L'onduleur affiche le
message « Batterie mode veille 1 ».

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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La production photovoltaique journaliere est infé-
rieure au niveau 1 pendant deux autres jours
consécultifs.

La batterie est rechargée d’abord par la production
photovoltaique, puis par le réseau d’électricité public
en I'absence de production. Ensuite, I'onduleur
empéche la charge et la décharge de la batterie.
L'onduleur affiche le message « Batterie mode

veille 2 ».

La production photovoltaique journaliere est supé-
rieure au niveau 2 pendant deux jours consécutifs ou
dépasse directement le niveau 3.

La batterie est sortie de son mode de veille et réac-
tivée, mais il n’est pas possible d’effectuer un souti-
rage d’énergie.

La production photovoltaigue dépasse le niveau 2
pendant un jour supplémentaire.

La batterie passe a son état de fonctionnement
normal.

Si la production photovoltaique dépasse le niveau 4,
la batterie passe directement a son état de fonction-
nement normal.

Etat de fonctionnement normal de la batterie

Mode de veille 1 de la batterie

Mode de veille 2 de la batterie

Mode de fonctionnement
« automatique en mode économie »

Contrairement au mode « automatique », la batterie est
ici arrétée si la production photovoltaique est inférieure a
la limite du niveau 1 pendant deux jours consécutifs

El Fig. 54, pos. 5.

L’onduleur affiche le message « Batterie mode veille 2 ».

Avant son arrét, la batterie est rechargée.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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0.6 Pilotage intelligent de la batterie

Le PLENTICORE plus intégre un dispositif inédit de
prévision de la production et de la consommation qui
optimise I'approvisionnement électrique des consomma-
teurs domestiques lorsqu’un systéeme de stockage de
I'énergie (batterie) lui est raccordé.

Son utilisation permet aux consommateurs
d’autoconsommer la majorité de la production photovol-
taique et ainsi de diminuer la facture d’électricité.

Ce dispositif détecte et tient compte des heures de
consommation de la majeure partie de I'électricité
domestique consommée. Il en déduit automatique-
ment des prévisions de consommation domestique et
régule la charge ou la décharge de la batterie en consé-
quence. Ceci permet d’autoconsommer le maximum
de la production photovoltaique et d’alimenter le réseau
d’électricité public avec le minimum d’énergie.

Les prévisions intelligentes de production et de consom-
mation permettent de valoriser la production énergé-
tique en plus du simple stockage de I'électricite, tout en
respectant les limitations de puissance imposées par la
loi, notamment en Allemagne (limitation a 50 % du fait
du reglement KFW et a 70 % en vertu de la loi sur les
énergies renouvelables).

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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f 1 2 3 4 5 6 7
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Fig. 55 : Régulation sans pilotage intelligent de la batterie

0 Y >t

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fig. 56 : Régulation avec pilotage intelligent de la batterie

Bl Consommation domestique (autoconsommation)
B Charge de la batterie

Bl injection dans le réseau d’électricité public

B Limitation de I'alimentation a env. 50 % selon KFW
B Production photovoltaique non valorisée

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Comme lindique la & Fig. 55, pos. 4, la production
photovoltaique reste non valorisée sans pilotage intelli-
gent de la batterie en cas de fort ensoleillement du fait,
par exemple, de la limitation a env. 50 % imposée par le
reglement KFW.

Le pilotage intelligent de la batterie assorti du disposi-
tif de prévision de la production et de la consomma-
tion permet de charger la batterie seulement lorsque
I'énergie excédentaire n’est pas consommeée par le
réseau domestique ou qu’elle ne peut pas alimenter le
réseau d’électricité public. La production photovoltaique
est alors valorisée intelligemment ou stockée dans la
batterie.

Au final, le consommateur augmente sa part
d’autoconsommation et son degré d’indépendance
vis-a-vis du réseau public tout en réduisant sa facture
d’électricité.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Informations générales

/.

1 Données log

L'onduleur est équipé d’un enregistreur de données

qui

enregistre régulierement les données suivantes de

I'installation :

Données de I'onduleur
Données du compteur d’énergie externe
Données du réseau

Données du dispositif de surveillance du réseau a
organes de commutation affectés

Données de la batterie

Pour savoir comment consulter les données log, les
enregistrer et les visualiser, reportez-vous au chapitre
suivant El. Chap. 7.2

Les données log peuvent servir a effectuer les opérations
suivantes :

Vérification du comportement en service de
l'installation

Détection et analyse des dysfonctionnements

Téléchargement et représentation graphique des
données de production

[x2} log.csv-1.bt [Schreibgeschiitzt] - Excel ?7 B - /X
START ~ EINFUGEN ~ SEITENLAYOUT ~FORMELN  DATEN  UBERPRUFEN  ANSICHT — ENTWICKLERTOOLS ~ OFFICELINK  ACROBAT
H el ¢ @ KA -
2 : S v
A B c D E F G H 1 J K 2 —-n
1 |wechselrichter Logdaten ’/,
2 |echselrich 1 —
3 [Name: scb-sued-oben
4 |akt. Zeit: | 1522224361
L /
6 |Logdaten UIV], I[mAl, PIW], E[kWh], Fitz], RIkohm], Ain Tidigit], Zeit(se], TelC], H[%]
7 |Zeit DC1U DC11 DCcip DC1T DC1s Dc2u bczi pc2p pc2T DCzs DC3 U
8 | 1520946601 o o o o o o o o o 0-
10| 1520947201 438 o 13 35 o 2 o o 32 =
11 1520947502 443 o 8 34 o 2 o n 3 0-
12| 1520947804 443 o 22 34 o 2 = o 32 0-
13 1520948105 08 o n 2 o 2 o o 2 o-
14| 1520948405 445 o 7 34 o 2 o o 32 0-
15 | 1520948705 419 o 63 34 o 2 o o 32 0-
16 1520945005 406 o 7 2 o 2 o o 2 o-
17 1520945305 49 o 7 2 o 2 o o 2 o-
18 | 1520949602 426 o 66 34 o 2 o o 32 0-
19| 1520949902 388 1 212 34 o 1 o o 32 0-
20 1520950203 3se o 122 2 o 2 o o 2 o-
21 1520950505 4 o s 2 o 2 o o 2 o-
22 | 1520950805 432 o 13 34 o 2 o o 32 0-
23 | 1520951106 448 o 8 34 o 2 o o 32 0-
24 1520951407 a3 o 2 2 o 2 o o 2 o-
25 1520951708 439 o s 3 o 2 o o 2 o- =
log.csv-1 [©] K] >
BERET  NUM ] M -————+ 0%

Fig.

a

57 : exemple « Le fichier journal »

en-téte du fichier
grandeurs physiques
Entrées du fichier journal
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Fichier journal : en-téte du fichier

Le fichier journal comprend un en-téte contenant des
informations sur I'onduleur :

Entrée
Onduleur N°
Nom

Heure act.

Explication
Numeéro de I’'onduleur (toujours 1)

Peut étre attribué par I'utilisateur dans le
navigateur Internet.

Heure systéme valide au moment de la
création du fichier en secondes. Il est ainsi
possible d’effectuer une correspondance
(par ex. horodatage UNIX 1372170173 =
25.06.2013 16:22:53).

Tab. 5 : en-téte du fichier journal

Fichier journal : grandeurs physiques

Les unités des grandeurs physiques suivent I'en-téte du
fichier. Le tableau suivant indique les abréviations des
grandeurs physiques représentées :

Entrée
U

- I M m O

AInT

Temps

TE
H

Explication

Tension en volts [V]

Intensité du courant en milliamperes [mMA]
Puissance en watts [W]

Energie en kilowattheures [kWh]
Fréquence en hertz [Hz]

Résistance en kilo-ohms [kOhm]

Unité de décompte en points [digits]
Unité de décompte en points [digits]

Indication temporelle des secondes [sec] écoulées
depuis la mise en service de I'onduleur

Température en degrés Celsius [°C]

Sans fonction [%]

Tab. 6 : grandeurs physiques du fichier journal

10 11 12 13

INFO

Vous trouverez des convertisseurs

d’horodatages Unix sur Internet.
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Fichier journal : entrées

Apres les unités des grandeurs physiques figurent différentes entrées.
Le tableau suivant indique les différentes entrées du fichier journal et peut différer selon le modéele :

Entrée Explication

Temps Indication temporelle des secondes écoulées depuis la mise en service de I'onduleur

DCx U Tension DC : tension d’entrée du string correspondant (x =1, 2 et 3)en V

DCx Courant DC : courant d’entrée du string correspondant (x = 1, 2 et 3) en mA

DCx P Puissance DC : puissance d’entrée du string correspondant (x =1, 2 et 3) en W

DCxT Température DC : informations pour le service. Température de la phase correspondante (x = 1, 2 et 3) en
valeurs numeériques

DCx S Etat DC : informations pour le service des strings respectifs (x = 1, 2 et 3)

ACx U Tension AC : tension de sortie de la phase correspondante (x =1, 2 et 3) enV

ACx1 Courant AC : courant de sortie de la phase correspondante (x = 1, 2 et 3) en mA

ACx P Puissance AC : puissance de sortie de la phase correspondante (x =1, 2 et 3) en W

ACXT Température AC : informations pour le service. Température de la phase correspondante (1, 2 et 3) en
valeurs numeériques

ACF Fréquence AC : fréquence du réseau en Hz

FCI Courant de fuite : courant de fuite mesuré en mA

Aln1-4 Non utilisé

ACS Etat AC : informations pour le service de I'état de fonctionnement de I’onduleur.

ERR Dysfonctionnements généraux
Etat de la surveillance du réseau (dispositif comprenant des organes de commutation affectés) :

ENS S Etat de la surveillance du réseau

ENS Err Dysfonctionnements de la surveillance du réseau (dispositif comprenant des organes de commutation
affectés)

SHx P Puissance du capteur de courant externe : puissance de la phase correspondante (x = 1, 2 et 3) en W

SCxP Autoconsommation de la phase correspondante (x = 1, 2 et 3) en W

HC1P Non utilisé

HC2P Consommation domestique en W des panneaux PV

HC3 P Consommation domestique en W soutirée du réseau

SOCH Etat de charge de la batterie (SOC = State of charge)

BAT Te Température de la batterie

BAT Cy Nombre de cycles de charge de la batterie

KB S Etat interne de la communication lors de la commutation sur le réseau AC

Total E Production totale d’électricité de I'onduleur en kWh injectée dans le réseau AC domestique.

OWNE Autoconsommation : consommation d’énergie domestique actuelle en kWh couverte par I'onduleur.
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Entrée
HOME E
Iso R

Evénement

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T

Explication

Consommation domestique : consommation d’énergie domestique actuelle en kWh couverte par
I'onduleur et par le réseau AC.

Résistance d’isolement en kOhm lors de la commutation sur le réseau AC

Evénement POR « power on reset » : nouveau démarrage de la communication aprés une perte de la
tension AC.

Tab. 7 : Données log
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7.2 Consultation, enregistrement et
visualisation des donnees log

Il existe plusieurs possibilités de consulter et d’enregistrer
durablement les données log :

B Variante 1 : téléchargement des données log sur un
ordinateur pour les visualiser

B Variante 2 : transfert des données log a un portail
solaire pour les visualiser

Variante 1 : téléchargement des données

log sur un ordinateur pour les visualiser

1. Accéder au menu Données log du Webserver.
El Chap. 6.1

2. Sélectionner Toutes ou Période, puis valider avec
Télecharger.

v/ Les données log (logdata.csv) peuvent étre enregis-
trées sur un ordinateur et affichées et faire I'objet de
traitements ultérieurs dans n’importe quel tableur du
marché (Excel, par exemple).

Variante 2 : transfert des données log a
un portail solaire pour les visualiser

Un portail solaire permet de surveiller I'installation photo-
voltaique et les données de puissance par Internet.

Il possede les fonctions suivantes (qui peuvent cepen-
dant étre différentes suivant le portail) :

®  Affichage graphique des données de puissance

B Acces au portail via Internet n’importe ou dans le
monde

®m  Notification des dysfonctionnements par courriel

B Exportation des données (dans un fichier Excel,
par ex.)

B Archivage a long terme des données log
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Conditions requises pour le transfert de
données vers un portail solaire :

v L’onduleur possede une connexion Internet

v Connexion a un portail solaire (KOSTAL (PIKO) Solar
Portal, par exemple)

v/ Sélection d’un portail solaire

v/ Activation du transfert de données sur I'onduleur
Activation du transfert de données a un portail
solaire via le panneau de commande a

1. Sélectionner le menu « Réglages/Informations »
dans le panneau de commande de I'onduleur.

2. Valider avec la touche « ENTREE ».

3. Sélectionner le menu « Portail solaire > Portail » a
I’aide des touches fléchées « HAUT », « BAS » et
« ENTREE ».

4. Sélectionner un portail solaire
5. Maintenir la touche « ENTREE » enfoncée.

6. Sélectionner le champ « Activer », puis valider avec la
touche « ENTREE ».

v Le transfert de données au portail solaire est activé.
Le nom du portail solaire s’affiche. L'exportation des
données vers le portail solaire est effectuée.

10 11 12 13 —

INFO

Le transfert de données nécessite une

connexion réseau / Internet correcte-
ment configurée.

Aprés activation, I'affichage des don-
nées exportées sur le portail solaire
peut prendre jusqu’a 20 minutes
(selon le portail).

Par défaut, le portail KOSTAL (PIKO)

Solar Portal (www.kostal-solar-portal.

de) est prédéfini.
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7.3 KOSTAL (PIKO) Solar Portal

Le portail solaire de la société KOSTAL Solar Electric
GmbH est une plateforme Internet gratuite de surveil-
lance de I'installation photovoltaique.

L’onduleur transmet les données de production et les
messages d’événement de I'installation photovoltaique
au portail solaire par Internet.

Ce dernier enregistre les informations. Celles-ci sont
alors accessibles et consultables en ligne.
Conditions requises pour

I'utilisation du portail solaire

B | ’onduleur doit disposer d’une connexion Internet.

® || ne doit pas déja étre connecté au portail solaire.

B || ne doit pas déja étre affecté a une installation.
Deux opérations sont nécessaires avant de pouvoir utili-

ser le portail solaire :
®  Activation du transfert de données vers le portalil ﬂ
INFO

solaire. Celle-ci peut s’effectuer par I'intermédiaire du

Webserver ou du menu de I'onduleur . Si l'installation comporte plusieurs

13

onduleurs, la configuration du trans-
B |nscription gratuite sur le site Internet de la société fert de données vers le portail solaire

KOSTAL Solar Electric GmbH pour I'utilisation du
portail KOSTAL (PIKO) Solar Portal.

chacun d’eux.

doit s’effectuer séparément pour
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7.4 Service distant

L'onduleur integre un systeme de surveillance intelli-
gent. En cas d’apparition d’'un événement, un code
d’événement s’affiche sur I'écran.

En cas de demande d’assistance, vous pouvez relever
ce message et I'utiliser pour obtenir de I'aide aupres de
votre installateur ou votre technicien de service.

Par la suite, une mise a jour logicielle devrait permettre
au service apres-vente apres validation par vos soins
d’accéder directement a I'onduleur pour analyser le
dysfonctionnement et le corriger directement dans la
mesure du possible.
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8.1 Pourquoi commander la puissance active 7

Certains pays ou le fournisseur d’électricité peuvent
imposer une limitation de la production de I'installation
photovoltaique injectée dans le réseau d’électricité public
(@ 70 %, par exemple).

Certains fournisseurs d’électricité offrent donc la pos-
sibilité aux propriétaires d’installations photovoltaiques
de réguler leur installation a I'aide d’un systéeme variable
de commande de la puissance active, afin de porter
I'alimentation jusqu’a 100 %.

Adressez-vous a votre fournisseur d’électricité pour
connaitre la regle applicable a votre situation.

Le bureau d’études chargé du dimensionnement de
I'installation PV peut généralement choisir entre deux
types de commande de puissance active ; Il INFO

T . o . . Lors de la sélection de la commande
B | imitation de la puissance d’alimentation a un pour- de puissance active, vérifier laquelle

centage défini de la puissance photovoltaique au des deux possibilités offre la meilleure

point de raccordement au réseau Ed Chap. 8.2 S;‘;d“dio” energetique dans votre

B Commande de puissance active avec un récepteur
centralis¢ Ed Chap. 8.3
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8.2 Limitation de la puissance d’alimentation PV

Si le fournisseur d’électricité impose une limitation de la
puissance de votre installation photovoltaique et gu’il est
impossible de commander la puissance active au moyen
d’un récepteur centralisé ou que cela n’est pas souhai-
table, il faut ramener la puissance d’alimentation a la
valeur prescrite par le fournisseur (70 %, par exemple).

Adressez-vous a votre fournisseur d’électricité pour
connaitre la limitation de puissance applicable a votre
situation.

Cette limitation de puissance peut étre définie dans le
menu de I'onduleur via « Réglages/Information > Menu
du service > Gestion de I'énergie > Saisie de la puis-
sance d’alimentation maximale » ou sur le Webserver
via « Menu du service > Gestion de I'énergie >
Limitation [W] ».

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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8.3 Commande de puissance active
avec un récepteur centralisé

Le fournisseur d’électricité peut directement commander
la puissance active de I’onduleur au moyen d’un récep-

¢ INFO
teur centralisé.

Le récepteur centralisé peut étre

Cette technique permet de réguler la puissance générée directement raccordé & la carte SCB
en quatre étapes : n (Smart Communication Board) de
I’onduleur.
® 100%
B 60%
0,
B 30% INFO
B 0% La modification des quatre valeurs

par défaut de la limitation de la puis-

n\/ sance s’effectue par I'intermédiaire du
Em DI:I Webserver. |l est cependant impératif
=

L_60 %
30 %

L 0%

Fig. 58 : Commande de puissance active avec récepteur centralisé

Bl Récepteur centralisé
B Systeme électronique de régulation de I'onduleur

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

de respecter les dispositions édictées
par le fournisseur d’électricité.
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Activation de la commande de
puissance active

1. Connecter 'onduleur a 'ordinateur. Ed Chap. 5.1

2. Lancer le navigateur Internet.

3. Dans la barre d’adresse du navigateur Internet, saisir ﬂ
I'adresse IP de I'onduleur auquel le récepteur centra- INFO
lisé est raccordé, puis valider avec la touche , . .
, L’adresse IP est visible sur I’écran de
« ENTREE ». B Fonduleur.

=> La page du Webserver s’affiche.
4. Se connecter au Webserver comme installateur

5. Sélectionner I'option de menu « Menu du service >
Entrées numeériques ».

= Les « Entrées numériques » s’ouvrent.

6. Sélectionner la fonction « Commande de puissance
active ».

N

Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

v/ LLa commande de puissance active est activée.
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8.4 Commande de la puissance active au
moyen de systemes de mesure intelligents

Internet

|
Q

. 59 : Raccordement de systemes de mesure intelligents

Fournisseur d’électricité
Chiffrement

World Wide Web (Internet)
Passerelle de compteur intelligent
Passerelle

Compteur électrique numérique
Box de commande

Onduleur

GQEDoopoa

Les systemes de mesure intelligents occupent une place
centrale dans les réseaux énergétiques du futur.

Un systeme de mesure intelligent est constitué en
I'occurrence d’un dispositif de mesure (compteur intel-
ligent ou compteur électrique numeérique) permettant
d’enregistrer les données mesurées et d’une unité de
communication (passerelle du compteur intelligent)
destinée a transmettre ces données au fournisseur
d’énergie a I'aide d’une connexion sécurisée. La box de
commande raccordée a I’onduleur permet au fournis-
seur d’électricite de piloter I'onduleur et ainsi de réguler
I'électricité injectée par I'installation photovoltaique.

Certains pays imposent déja ce type de systeme. Adres-
sez-vous a votre fournisseur d’électricité pour connaitre
les regles applicables a votre situation.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Raccordement de la box de commande

1. Mettre hors tension le compartiment de raccorde-
ment de I'onduleur. & Chap. 4.3 A\

2. Installer la box de commande sur le profilé chapeau LIS
de 'armoire électrique ou du distributeur d’électricité. DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-
3. Poser correctement le cable de communication de TRIQUE!
I'onduleur jusqu’a I'armoire électrique et le brancher Mettre P'appareil hors tension et le
. protéger contre tout risque de
sur la box de Commar)de selon le schéma de remise en marche involontaire.
raccordement du fabricant (couple de serrage : 7] Chap. 4.3
0,2 Nm). i

4, Brancher le cable de communication de I'onduleur
sur la borne de raccordement du récepteur centralisé
El Chap. 3.7.

. INFO
5. Raccorder la box de commande a la passerelle du

compteur intelligent. C?ractéristiques rgqui;es pour le
cable de communication :
v/ La box de commande est raccordée. B Section de fil :
0,34 - 1,5 mm? (rigide)
0,34 - 1 mm? (flexible)
B | ongueur maxi. 30 m
B Longueur de dénudage

Raccordement du compteur
électrique numérique

1. Installer le compteur électrique numérique dans Homoemm
I’armoire électrique ou le distributeur d’électricité.

2. Poser correctement le cable de communication de
I’'onduleur jusqu’a I'armoire électrique et le brancher
sur la box de commande selon le schéma de raccor- INFO

dement du fabricant. &

Caractéristiques requises pour le

3. Brancher le cable de communication du compteur céble de communication :
électrique numérique sur la borne de raccordement B Section de fil :
du compteur d’énergie numérique de I'onduleur 0,34 - 1,5 mm? (rigide)

0,34 - 1 mm?2 (flexible)
B [ ongueur maxi. 30 m

B |ongueur de dénudage
4,5-55mm

(couple de serrage : 0,2 Nm) El Chap. 3.6

4. Raccorder le compteur électrique numérique a la
passerelle de compteur intelligent.

v/ Le compteur électrique numérique est raccordé.
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Activation de la commande de
puissance active sur le Webserver

1.

2.

N

Connecter 'onduleur & I'ordinateur. Ed Chap. 5.1
Lancer le navigateur Internet.

Dans la barre d’adresse du navigateur Internet, saisir
I'adresse IP de I'onduleur auquel la box de com-
mande est raccordée, puis valider avec la touche

« ENTREE ». il

La page du Webserver s’affiche.
Se connecter au Webserver comme installateur.

Sélectionner 'option de menu « Menu du service >
Entrées numériques ».

Les « Entrées numériques » s’ouvrent.

Sélectionner la fonction « Commande de puissance
active ».

Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

La commande de puissance active est activée.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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ﬂ INFO

’adresse IP est visible sur I’écran de
I’onduleur.
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9.1 Apercu de I'autoconsommation

-
g

—_
-

Fig. 60 : Configuration de I'autoconsommation

Panneaux photovoltaiques

Onduleur

Compteur de production

Compteur d’alimentation / Compteur de soutirage
Réseau d’électricité public

Signal de commande de la carte SCB (Smart Com-
munication Board)

(borne de raccordement pour I’autoconsommation)
Relais de charge externe avec commutateur de
dérivation

B Consommateurs

[~

La conception des onduleurs autorise également
I'autoconsommation de I'électricité produite.
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9.2 Raccordement électrique pour
I’autoconsommation

|
Q

. 61 : Raccordement électrique pour I'autoconsommation

Carte SCB (Smart Communication Board)
Borne de raccordement de I'autoconsommation
Joint d’étanchéité

Ecrou a chapeau

Fil pilote

Contacteur de puissance

Commutateur de dérivation

Consommateurs

GQEDoopoa
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Pour le raccordement électrique en vue de
I’'autoconsommation, procéder comme suit :

1. Mettre le réseau domestique hors tension.
E Chap. 4.3 A

2. Raccorder correctement le relais de charge a la
borne de raccordement pour I'autoconsommation de
la carte SCB (Smart Communication Board (couple
de serrage : 0,5 Nm). (7] Fig. 61, pos. 2 i |

3. |Installer et raccorder correctement les autres compo-
sants pour I'autoconsommation.

v/ Le raccordement électrique pour
I’autoconsommation est terminé. Mettre I’'onduleur
en marche.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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ﬁ RISQUE
D’ENDOMMAGEMENT

Un relais de charge externe doit
étre installé entre I'onduleur et les
consommateurs. Ne pas raccorder
de consommateur directement a
I’onduleur !

Charge de sortie de commutation :
Charge maximale : 100 mA
Tension maximale : 250 V (AC ou
DC)

DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-

TRIQUE'!

Mettre I’appareil hors tension et le
protéger contre tout risque de
remise en marche involontaire.

[7] Chap. 4.3

INFO

Caractéristiques requises pour le fil
pilote :

B Section de fil :
0,14 - 2,5 mm? (rigide)
0,14 - 1,5 mm? (flexible)
B | ongueur maxi. 30 m

B Longueur de dénudage
5,5-6,5mm
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9.3 Configuration du contrOle de

I"autoconsommation

Sortie de commutation

Fonction

{ Contréle de I'autoconsommation

)

Contréle de Pautoconsommation

P

(\

Fonction 1 (sur la base de la puissance et de la durée)

Limite de puissance [W] 0 ]
Limite a dépasser pendant [min] 0 v
Durée d’exécution [min] 0 V]

o
=

Fréquence d’activation [Nombre/jour]

Fonction 2 (sur la base de la puissance)

=

Limite d’enclenchement [W] 0

Limite d’arrét [W] 0

&

Autres options
Laisser la sortie de commutation activée en cas de baisse de puis-
sance ou de dysfonctionnement
Délai autorisé en cas de baisse de puissance ou
de dysfonctionnement [min]
Autoriser I'utilisation de la batterie pour la sortie de
commutation

Fig. 62 : Fonctions de contrdle de I'autoconsommation du Webserver

Plusieurs fonctions de contréle de I'autoconsommation
sont ici a la disposition de I'utilisateur. Les pages sui-
vantes les détaillent.

En cas de raccordement d’une batterie, I'option
« Contréle dynamique de I’'autoconsommation » doit
toujours étre choisie.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Activation du controle de

’autoconsommation

1. Acceés au Webserver

2. Accéder a 'option « Menu du service > Sortie de
commutation »

3. Dans le champ « Fonction », sélectionner I'option
« Contréle de I'autoconsommation » ou « Contrdle
dynanﬂquedeI%nﬁoconsonﬂnaﬁon».l]

4. Choisir la fonction 1 ou 2. il

5. Saisir les valeurs de la fonction.

6. Cocher la case « Laisser la sortie de commutation
activée en cas de baisse de puissance ou de dys-
fonctionnement » pour I'activer, puis entrer la période
(option facultative). a

7. Siune batterie est raccordée a I’onduleur, cette case
a cocher permet aussi de I'utiliser en plus pour
I'autoconsommation. &8

8. Cliquer sur « Enregistrer ».

v/ La fonction Contréle de I’'autoconsommation est

activée.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFO

En cas de sélection du controle
dynamique de I'autoconsommation,
la consommation domestique relevée
par le compteur d’énergie numérique
est également prise en compte pour
la valeur définie et automatiquement
ajoutée en plus.

INFO

Vous trouverez des explications plus
détaillées sur le choix de la fonction 1
ou 2 dans la suite de ce chapitre.

INFO

La commande « Laisser la sortie

de commutation activée en cas de
baisse de puissance ou de dysfonc-
tionnement » est utilisable avec les
fonctions 1 et 2.

INFO

La commande « Autoriser I’utilisation
de la batterie pour la sortie de com-
mutation » est seulement utilisable
lorsqu’une batterie est raccordée. En
cas d’activation de cette option et
d’absence d’énergie photovoltaique,
la puissance de la batterie est utilisée
pour les consommateurs raccordés a
la borne d’autoconsommation jusqu’a
ce que sa DoD (Depth of Discharge —
profondeur de décharge) soit atteinte.
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Controle de 'autoconsommation -
Fonction 1

Controle de Pautoconsommation au fil du temps

Lorsqu’une limite de puissance donnée P1 a été pro-
duite pour une durée précise T1, I'onduleur passe en
mode autoconsommation.

Il reste en mode autoconsommation pour la durée T2. A
I'issue de la durée T2, 'onduleur arréte
I'autoconsommation. ¥

L'intervalle est terminé. L option « Activation » permet de
répéter cet intervalle.

Pw] A

TA TA

P1 |
T1 T2 T1 T2 t
Fig. 63 : Courbe d’autoconsommation (fonction 1)
Pw] A
TA TA
T1 T2 T1 T2 t

Fig. 64 : Courbe d’autoconsommation dynamique (fonction 1)
Limite de puissance

E Limite de puissance

Alimentation dans le réseau d’électricité public

Autoconsommation par contact
d’autoconsommation

B Autoconsommation au sein du réseau domestique

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFO

Si une batterie est connectée a
I’onduleur, cette énergie est prélevée
de la production photovoltaique lors
de sa charge. Dans ce cas, il peut ar-
river que la valeur de seuil P1 ne soit
pas atteinte bien qu’il y ait suffisam-
ment d’énergie photovoltaique.

En cas de sélection du contrble
dynamique de I'autoconsommation,
la consommation domestique Pc (en
I’occurrence 700 W par exemple) est
également prise en compte pour la
limite de puissance définie P1 et au-
tomatiquement évaluée. Cela signifie
que dans cet exemple, le contact ne
se ferme que lorsque la puissance
atteint 1 700 W.

INFO

Si 'option « Autoriser I'utilisation de
la batterie pour la sortie de commu-
tation » est activée, I’énergie man-
quante est prélevée de la batterie
en cas de chute de la production
photovoltaique.
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P1 : limite de puissance

Cette puissance (en watts) doit &tre au minimum pro-
duite par I'onduleur (par exemple 1 000 W) pour que le
consommateur soit mis en marche. Les valeurs admis-
sibles sont comprises entre 1 et 999 000 watts.

T1 : période de dépassement stable de la limite de
puissance (P1)

Pendant cette durée (en minutes), I'onduleur doit
dépasser la puissance réglée dans « Limite de
puissance » pour que le consommateur soit mis en
marche. Les valeurs admissibles sont comprises entre 1
et 720 minutes (= 12 heures).

T2 : durée d’exécution

Le consommateur raccordé est mis en marche pour
cette durée (en minutes) lorsque les deux conditions
précédentes sont remplies. Les valeurs admissibles sont
comprises entre 1 et 1440 minutes (= 24 heures). La
durée d’exécution est interrompue si I’'onduleur s’éteint.
La durée d’exécution prend fin et ne reprend pas si
I’'onduleur ne produit pas d’électricité pendant un délai
de trois heures.

TA : Activation

Zone hachurée : Autoconsommation activée au
niveau de la borne d’autoconsommation

Le nombre TA (nombre/jour) indique la fréquence quoti-
dienne d’activation de I'autoconsommation.

Pc : Niveau de 'autoconsommation

Zone grisée : autoconsommation dans le réseau
domestique

Il en est aussi tenu compte en cas de contrble dyna-
mique de I'autoconsommation. Cela signifie que le
contact n’est ouvert que lorsque la limite de puis-
sance P1 moins I'autoconsommation atteint la valeur
définie.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Controle de 'autoconsommation -
Fonction 2

Controle de 'autoconsommation
via la limite de puissance

En cas de production d’une limite de puissance donnée
P1 (1000 W, par exemple), I'onduleur passe en mode
autoconsommation.

Si la production est inférieure a la puissance nominale
P2 (700 W, par exemple), I'onduleur arréte
I’'autoconsommation et il alimente a nouveau le réseau
en électricité. Il

P[w] A

Fig. 65 : Courbe d’autoconsommation (fonction 2)

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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INFO

Si une batterie est connectée a
I’onduleur, cette énergie est prélevée
de la production photovoltaique lors
de sa charge. Dans ce cas, il peut ar-
river que la valeur de seuil P1 ne soit
pas atteinte bien qu’il y ait suffisam-
ment d’énergie photovoltaique.

INFO

En cas de sélection du contrble
dynamique de I'autoconsommation,
la consommation domestique relevée
Pc (500 W par exemple) est égale-
ment prise en compte pour les limites
de puissance définies P1 (1000 W par
exemple) et P2 (400 W par exemple),
et automatiquement ajoutée en plus.
Cela signifie que le contact ne se
ferme que lorsque la puissance atteint
1500 W et qu’il s’ouvre de nouveau
lorsque celle-ci est égale a 900 W.
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Fig

. 66 : Courbe d’autoconsommation dynamique (fonction 2)

Limite d’enclenchement

Limite d’arrét

Autoconsommation par contact
d’autoconsommation

Alimentation dans le réseau d’électricité public
Autoconsommation au sein du réseau domestique
Soutirage du réseau d’électricité public

En cas de connexion d’une batterie, possibilité de
I'utiliser jusqu’a la DoD (Depth of Discharge — profon-
deur de décharge).

B0 ogom

P1 : limite d’enclenchement

Cette puissance (en watts) doit étre au minimum pro-
duite par I'onduleur pour que le consommateur soit mis
en marche.

Les valeurs admissibles sont comprises entre 1 et

999 000 watts.

P2 : limite d’arrét
Si la puissance produite est inférieure a cette valeur, le
consommateur est mis hors tension.

Pc : Niveau de 'autoconsommation

Zone grisée : autoconsommation dans le réseau
domestique

Il en est aussi tenu compte en cas de contrble dyna-
migque de I'autoconsommation. Cela signifie que le
contact n’est ouvert que lorsque la limite de puis-
sance P1 moins I'autoconsommation atteint la valeur
définie.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Temporisation en cas de baisse de
la puissance/dysfonctionnement

Temporisation d’arrét de ’'autoconsommation

Cette fonction permet d’arréter I'autoconsommation
seulement a I'issue de la temporisation T1 définie. En
cas de baisse de la puissance, de dysfonctionnement
(Tx) et de non-atteinte de la limite de déconnexion, le
consommateur reste en service pour la durée (T1)

définie. KN
Si la durée du dysfonctionnement ou de la baisse de INFO

la puissance est inférieure a la temporisation définie, le

, . , Si I'option « Autoriser I'utilisation de
mode d’autoconsommation reste enclenché.

la batterie pour la sortie de commu-
tation » est activée, I’énergie man-
P[W] A quante est prélevée de la batterie
plutdt que d’étre soutirée du réseau
public en cas de chute brutale de la
production photovoltaique.

P1 [

Fig. 67 : Courbe de la temporisation en cas de baisse de la
puissance/dysfonctionnement
P1 : limite de puissance

T1 : temporisation en cas de baisse de la
puissance/dysfonctionnement

Tx : Dysfonctionnement, baisse de la puissance ou
défaillance de 'onduleur

Zone hachurée : autoconsommation activée
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10.1 Maintenance et nettoyage

Lorsgu’il est monté correctement, I’onduleur fonctionne
pratiguement sans maintenance.

Les travaux de maintenance suivants doivent néanmoins
étre effectués sur 'onduleur :

Activité Fréquence
Vérifier les connexions cablées et les .
1 fois par an.
connecteurs
i 1 fois par an.
Nettoyer les ventilateurs E Chap. 10.1 m ﬁ RISQUE
D’ENDOMMAGEMENT
Tab. 8 : Liste des travaux de maintenance
L’encrassement ou le blocage des
, . N ventilateurs empéchent le bon
L abser?ce de travau>l< de malntengnce entraine | refroidissement de 'onduleur.
I'exclusion de garantie (voir Exclusion de garantie dans Le refroidissement insuffisant de

I'onduleur peut entrainer une ré-
duction de la puissance, voire une
défaillance de P’installation.

nos conditions de garantie et de service).

Toujours monter I'onduleur de
maniére a éviter la chute de piéces
dans le ventilateur a travers la grille
de ventilation.
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10.2 Nettoyage du boitier

Le boitier doit seulement étre épousseté avec un chiffon
humide. Les nettoyants agressifs ne sont pas autorisés.
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10.3 Nettoyage du ventilateur

Fig. 68 : Apercu de la structure du ventilateur

Cable du ventilateur
B \entilateur

Grille du ventilateur
B Pattes de fixation
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Procédure

Le ventilateur doit seulement étre démonté et nettoyé
aprées la mise hors tension de I'onduleur, sinon il risque
de ne pas se remettre en marche.

1. Tourner I'interrupteur DC de I'onduleur sur OFF.
El Fig. 11

2. Démonter le ventilateur. Pour cela, insérer un tourne-
vis sur le bord de la grille du ventilateur, puis exercer
une légere pression. ﬂ Fig. 69

Fig. 69 : démontage de la grille du ventilateur

3. A I'aide d’un deuxieéme tournevis, appuyer sur les
pattes de fixation au centre du ventilateur.
Retirer doucement le ventilateur. Ed Fig. 70

Fig. 70 : déclipsage des pattes de fixation

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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4. Enlever entierement le ventilateur du bottier. Pour
cela, détacher le connecteur enfichable du cable du
ventilateur. E Fig. 71 (! ]

Fig. 71 : déconnexion du cable du ventilateur

5. |l est encore possible de retirer le ventilateur de sa
grille. Pour cela, appuyer légerement sur les pattes
de fixation vers I'extérieur et extraire le ventilateur.
ElFig. 72

Fig. 72 : démontage de la grille du ventilateur

6. Nettoyer le ventilateur et I'ouverture du boitier avec
un pinceau doux.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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n INFORMATION
IMPORTANTE

Attention au guide-cable a
Pintérieur du boitier.

Le cable du ventilateur doit étre
posé de la méme maniére que lors
de l'installation du ventilateur.
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7. Tenir compte des points suivants lors de I'installation
du ventilateur :E8
- Il est correctement installé dans son cadre (sens
d’écoulement de I'air). E Fig. 73
- Le céble est orienté vers le boitier.

- Le céble du ventilateur n’est pas coince.

8. Rebrancher le cable du ventilateur et remettre le ven-
tilateur dans le boitier. Lors de la remise en marche,
vérifier que le ventilateur aspire I'air vers I'intérieur.

9. Remettre I'onduleur en service. ﬂ Chap. 4.1

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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n INFORMATION
IMPORTANTE

Lors de l'installation du ventilateur,
poser les cables de maniére a évi-
ter tout contact avec le ventilateur.
Sinon, le ventilateur risque d’étre
endommagé ou de devenir bruyant.

180




Caractéristiques techniques

] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T

10.4 Mise a jour du logiciel

L onduleur peut étre mis a jour en cas de publication de
mises a jour du logiciel par le fabricant. Cette opération
porte sur la mise a niveau du logiciel et de I'interface
utilisateur (IU) de la carte SCB (Smart Communication
Board). En cas de disponibilité d’'une mise a jour, celle-ci
figure sur le site Internet du fabricant dans I’'espace de
téléchargement du produit.

Procédure

B Mise a jour par I'intermédiaire du Webserverr
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Mise a jour par 'intermédiaire
du Webserver

Il est possible de mettre facilement a jour I'onduleur

par I'intermédiaire du Webserver. Il suffit de sélection-
ner le fichier de mise a jour (*.swu) sur 'ordinateur par
I'intermédiaire du Webserver, puis de lancer l'installation.

1. Téléchargez la mise a jour logicielle de I’'onduleur
depuis le site Internet du fabricant sur votre
ordinateur.

2. Accédez au Webserver. Ed Chap. 6.2

3. Sélectionnez 'option « Mise a jour » dans le menu du
service.

4. Cliguez sur le bouton Sélectionner le fichier, puis
sélectionnez le fichier de mise a jour (*.swu) sur votre
ordinateur ou déposez-le dans ce champ.

5. Démarrez I'installation en sélectionnant « Exécuter ».

=> [’onduleur reconnait le fichier de mise a jour et lance
I'installation.

6. Sivous voulez installer la mise a jour, validez le mes-
sage de demande en cliquant sur le bouton « OK »,

=> La mise a jour est installée sur 'onduleur. Aprés
I'installation de la mise a jour, 'onduleur redémarre.
La mise a jour peut prendre jusqu’a 10 minutes. A
I'issue de la mise a jour, I’écran de I'onduleur indique
la réussite de cette derniere. il

7. Silinstallation de la mise a jour a abouti, il est pos-
sible de consulter le numéro de version actuel du
logiciel sur 'onduleur ou le Webserver.

Pour cela, accédez a I'option de menu de I'onduleur
suivante : Réglages/Information > Informations
d’appareil ou a I'option Info du Webserver.

v La mise a jour a été effectuge.
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INFO

Une fois la mise a jour correctement

effectuée, 'onduleur repasse automa-

tiguement en mode d’alimentation.
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10.5 Codes d’évenement

Lorsqu’un événement se produit occasionnellement ou
brievement alors que I'appareil se remet en service,
aucune intervention n’est requise. En cas de persistance
ou de répétition fréquente de I'événement, I'origine doit
atre déterminée et I'événement traité. /i

En cas d’événement persistant, I’'onduleur interrompt
I’alimentation et s’éteint automatiquement.

B Controler la mise hors circuit éventuelle de
I'interrupteur DC ou du point de sectionnement DC
externe.

B \érifier si 'événement résulte d’une panne de cou-
rant sur le réseau ou si le fusible entre le compteur
d’alimentation et 'onduleur a sauté.

Si le fusible a sauté, avertissez votre installateur.
S’il s’agit d’une panne de courant, attendez sim-
plement que le gestionnaire du réseau ait réparé le
dysfonctionnement.

Si I'événement n’est que provisoire (dysfonctionnement
du réseau, surchauffe, surcharge, etc.), I'onduleur se
remet automatiquement en marche dés que I'événement
a disparu.

Si I’événement persiste, adressez-vous a votre installa-
teur ou au service clientele du fabricant. £

Donnez les indications suivantes :

B Type d’appareil et numéro de série. Vous trouverez
ces informations sur la plaque signalétique située a
I'extérieur du boitier.

B Description de la panne
(affichage DEL et message affiché a I’écran).

Le message présent a I'écran « <Code> <Type de dys-
fonctionnement> » et le tableau suivant permettent de
déterminer le type d’événement.

Pour les événements ne figurant pas dans ce tableau,
adressez-vous au service apres-vente.
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10 11 12 13 H—

DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-

TRIQUE'!

Des tensions représentant un dan-
ger mortel traversent I’onduleur.
Seul un électricien est habilité a
ouvrir 'appareil et a y effectuer des
travaux.

INFO

Les coordonnées figurent dans le
chapitre « Garantie et service » :
E Chap. 13.2
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Type
d’événement

Dysfonctionnement
du systeme

Surchauffe

Dysfonctionnement
externe

Erreur de la batterie
dysfonctionnement
du réseau

Dysfonctionnement
du ventilateur

Code
d’événe-
ment
5002

DEL

N _ s
7N

5003

7N

N/

5005

N/
7ON

7 ON

5006

N _ s

5008

N _/

7ON

7N

5009

N _ s

5010

7N

N/

5011

7ON

N/

5012 °

5013 o)

5014 o)

Explication générale et mesure

En cas d’affichage de ce dysfonctionnement, il faut généralement redémarrer I’'onduleur. Pour cela,
arrétez I'onduleur avec l'interrupteur DC, puis remettez-le en marche apres 5 minutes. Si le dysfonc-
tionnement persiste, adressez-vous a votre installateur ou contactez notre assistance téléphonique.

Dans ce cas, I'appareil est devenu trop chaud. Eteignez-le pendant environ 20 minutes.
En cas de réapparition ou de persistance du dysfonctionnement, contactez I’assistance technique.

Veuillez vous adresser a votre installateur.

Veuillez vous adresser a votre installateur ou a notre assistance technique.

Veuillez vous adresser a votre installateur.

Veuillez vous adresser a votre installateur.

Type d’événement

Dysfonctionnement du
systeme
Dysfonctionnement du
systeme
Dysfonctionnement du
systeme

Dysfonctionnement du
systeme

Surchauffe

Surchauffe

Dysfonctionnement du
systeme

Dysfonctionnement du
systeme

Dysfonctionnement du
générateur externe

Information

Information
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Description / Cause possible

Détection d’un relais principal DC
soudé

Détection d’un relais principal DC
soudé

Détection d’un relais principal DC
soudé

Relais ou commande potentiellement
défectueux

Surchauffe AC/DC liée au niveau de
puissance

Surchauffe du processeur

Relais ou commande potentiellement
défectueux

Relais ou commande potentiellement
défectueux

Surtension au niveau du générateur
PV

Diminution de la puissance en raison
de prescriptions externes (gestion-
naire du réseau)

Diminution de la puissance en raison
d’une erreur réseau (augmentation
de la fréquence du réseau)

Mesure

Redémarrer I'appareil’

Redémarrer I'appareil’

Redémarrer I'appareil’

Redémarrer I'appareil’

Arréter I'appareil et le laisser
refroidir. Contrdler les conditions de
I'installation et le ventilateur’

Arréter 'appareil et le laisser
refroidir. Contréler les conditions de
I'installation et le ventilateur’

Redémarrer I'appareil’
Redémarrer I'appareil’
Contréler le dimensionnement ou

l'installation du générateur’

Aucune mesure requise’

Aucune mesure requise’
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Code
d’événe-
ment
5016
5018
5020

5022

5023

5024

5025

5026

5035

5037

5040

5041

5042

5043

5046

5049

5052

DEL

N_/ N _ s
7ON 7 ON

N/
7N

N _/ N _/
7 ON

7ON

N _ s
7N

Type d’événement

Dysfonctionnement du
générateur externe

Dysfonctionnement du
générateur externe
Dysfonctionnement du
générateur externe
Dysfonctionnement du
générateur externe

Dysfonctionnement de
la batterie

Dysfonctionnement du
systeme
Dysfonctionnement du
systeme
Dysfonctionnement du
systeme
Dysfonctionnement du
systeme

Dysfonctionnement du
systeme

Dysfonctionnement du
générateur externe
Dysfonctionnement du
générateur externe
Dysfonctionnement du
générateur externe
Dysfonctionnement du
générateur externe
Dysfonctionnement de
la communication avec
la batterie

Surchauffe

Dysfonctionnement du
générateur externe
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Description / Cause possible

Surtension au niveau de 'entrée
DC1 du générateur PV

Surtension au niveau de I'entrée
DC2 du générateur PV

Surtension au niveau de 'entrée
DC3 du générateur PV

Surchauffe AC/DC liée au niveau de
puissance

Sélection d’un type de batterie
erroné

Erreur matérielle

Erreur matérielle

Erreur matérielle

Dysfonctionnement interne du
systeme

Paramétrage incorrect

Evénement de surintensité au niveau
du string DC 1

Evénement de surintensité au niveau
du string DC 2

Evénement de surintensité au niveau
du string DC3

Evénement de surintensité au niveau
du générateur

Erreur de communication interne

Surchauffe du processeur

Surintensité du générateur PV

Mesure

Contrdler le dimensionnement ou
I'installation du générateur’

Controler le dimensionnement ou
l'installation du générateur’

Contrdéler le dimensionnement ou
I'installation du générateur’

Arréter 'appareil et le laisser
refroidir. Contréler les conditions de
I'installation et le ventilateur’

Définir le bon type de batterie dans
I’'onduleur.

Redémarrer I'appareil’

Redémarrer I'appareil’

Redémarrer I'appareil’

Contréler le dimensionnement ou
Pinstallation du générateur’
Réglage du pays éventuellement
incorrect. Réinitialiser les réglages du
pays et sélectionner le bon pays'
Contréler le dimensionnement ou
I'installation du générateur’
Controler le dimensionnement ou
I'installation du générateur’
Controler le dimensionnement ou
I'installation du générateur’
Contréler le dimensionnement ou
I'installation du générateur’

Redémarrer I'appareil’

Arréter I'appareil et le laisser
refroidir. Contréler les conditions de
I'installation et le ventilateur’

Controbler le dimensionnement ou
I'installation du générateur’
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Code
d’événe-
ment
5055

5056

5057

5058

5059

5060

5061

5062

Type d’événement

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
réseau externe
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Description / Cause possible

Courant de fuite trop élevé

Plusieurs causes possibles.

Résistance d'isolement trop faible

Plusieurs causes possibles.

Les conditions du réseau sont
situées en dehors de la plage de
validité.

Les conditions du réseau sont
situées en dehors de la plage de
validité.

Les conditions du réseau sont
situées en dehors de la plage de
validité.

Les conditions du réseau sont
situées en dehors de la plage de
validité.

Mesure

Il peut s’agir d’un probleme d’origine
météorologique.

Contréler 'installation de I'onduleur
ou du générateur’

Vérifier la résistance d’isolement

du générateur. Dysfonctionnement
possible du générateur PV (nombre
de panneaux photovoltaiques trop
éleve).

Aucune mesure requise.

Redémarrer éventuellement
I'appareil’

Vérifier les conditions ambiantes

Il peut s’agir d’un probleme d’origine
météorologique.

Controler 'installation de I'onduleur
ou du générateur’

Aucune mesure requise.
Redémarrer éventuellement
I'appareil’

Vérifier les conditions ambiantes
Aucune mesure requise.

En cas d’apparition fréquente

du dysfonctionnement, vérifier
I'installation et les valeurs du réseau
associées.

Aucune mesure requise.

En cas d’apparition fréquente

du dysfonctionnement, vérifier
I'installation et les valeurs du réseau
associées.

Aucune mesure requise.

En cas d’apparition fréquente

du dysfonctionnement, vérifier
I'installation et les valeurs du réseau
associées.

Aucune mesure requise.

En cas d’apparition fréquente

du dysfonctionnement, vérifier
I'installation et les valeurs du réseau
associées.
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Code

d’événe- DEL
ment

5063 o)
5064 0)
5065 o)
5066 o)
5067 ®
5068 )
5069 )
5070 ®
5071 )
5074 )
5075 )
5076 )
5077 o)
5078 0)

Type d’événement

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
générateur externe

Dysfonctionnement du
systeme

Dysfonctionnement du
systeme

Dysfonctionnement du
systeme

Surchauffe

Dysfonctionnement du
réseau externe

Dysfonctionnement du
systeme

Information

Information
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Description / Cause possible

Les conditions du réseau sont
situées en dehors de la plage de
validité.

Les conditions du réseau sont
situées en dehors de la plage de
validité.

Les conditions du réseau sont
situées en dehors de la plage de
validité.

Les conditions du réseau sont
situées en dehors de la plage de
validité.

Dysfonctionnement de I'appareil

Surtension au niveau du générateur
PV

Dysfonctionnement de I'appareil

Erreur matérielle

Erreur matérielle

Température de I'onduleur trop
élevée

Surintensité du réseau AC

Erreur interne du systeme

Diminution de la puissance en raison
de prescriptions externes (gestion-
naire du réseau)

Diminution de la puissance en raison
de prescriptions externes (gestion-
naire du réseau)

10 11 12 13 T

Mesure

Aucune mesure requise.

En cas d’apparition fréquente

du dysfonctionnement, vérifier
I'installation et les valeurs du réseau
associées.

Aucune mesure requise.

En cas d’apparition fréquente

du dysfonctionnement, vérifier
I'installation et les valeurs du réseau
associées.

Aucune mesure requise.

En cas d’apparition fréquente

du dysfonctionnement, vérifier
I'installation et les valeurs du réseau
associées.

Aucune mesure requise.

En cas d’apparition fréquente

du dysfonctionnement, vérifier
I'installation et les valeurs du réseau
associées.

Aucune mesure requise’
Contréler le dimensionnement ou
I'installation du générateur’
Aucune mesure requise’
Contactez I'assistance technique
Contactez I'assistance technique
Redémarrer I'appareil’
Redémarrer I'appareil’

Redémarrer I'appareil’

Aucune mesure requise’

Aucune mesure requise!
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A
n

Code
d’événe-
ment
5081
5082
5083

5084

6002

6004

6005

6006

6007

6009

DEL

N_/ N _ s
7 ON

7ON

3 4 5

Type d’événement

Dysfonctionnement du
systeme
Dysfonctionnement du
systeme
Dysfonctionnement du
systeme
Dysfonctionnement du
systeme
Dysfonctionnement de
la communication avec
la batterie

Dysfonctionnement du
ventilateur

Dysfonctionnement du
ventilateur
Dysfonctionnement du
systeme
Dysfonctionnement du
systeme
Dysfonctionnement de

la communication avec
la batterie

Tab. 9 : Codes d’événement

" En cas de réapparition ou de persistance de I'erreur, contactez I'assistance technique.

Description / Cause possible

Erreur interne du systeme

Erreur interne du systeme

Erreur interne du systeme

Impossible de consulter les données
du capteur

Parasitage du céble de communica-
tion avec la batterie

Ventilateur encrassé

Ventilateur encrassé

Impossible de consulter les données
du capteur

Dysfonctionnement interne du
systeme

Parasitage du cable de communica-
tion avec la batterie

Légende du tableau « Codes d’événement »

N
,.,\ La DEL clignote (avertissement)

® | 5 DEL est allumée (dysfonctionnement)

O LaDEL est éteinte (information)
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10 11 12

Mesure

Redémarrer I'appareil’

Redémarrer I'appareil’

Aucune mesure requise’

Redémarrer I'appareil’

Contrdler la connexion de communi-
cation avec la batterie'

Vérifier et éventuellement nettoyer le
ventilateur!

Vérifier et éventuellement nettoyer le
ventilateur’

Contrdler la connexion de communi-
cation avec le compteur d’énergie’

Contactez I'assistance technique

Contrdlez le cable de communica-
tion avec la batterie’
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Caractéristiques techniques

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11.1 Caractéristiques techniques
Sous réserve de modifications techniques et d‘cjrreurs. q
Pour les informations a jour, consultez le site www.kostal-solar-electric.com.
Onduleur Unité 4.2 5.5 7.0 8.5
Coté entrée (DC)
Type d’onduleur PLENTICORE plus
Puissance PV max. (cos ¢ = 1) kWc 6,3 8,25 10,5 12,75
Puissance PV max. par entrée DC kWc 6,5
Puissance DC nominale kW 4,33 5,67 7,22 8,76
Tension d’entrée assignée (Upc,) \ 570
Tension d’entrée de démarrage (Upcstart) \ 150
e e ‘
PRMTSRMSCINS v woanw woam - -
gigio'\:s:méeﬁ z“éisi”frz;f’e 223'3;:) V. 180a720° 2254720° 2904720° 8454 720°
Plage MPP 2 Ia puissance nominale en V. 140a720° 160a720° 195a720° 230 a720°

fonctionnement a trois trackers (Uyppmin)

Plage de tension de fonctionnement MPP
(UMPPworkmin - UMPPworkmax)

Tension de fonctionnement max.
(UDCworkmax)

Courant d’entrée max. (Ipgmay)

par entrée DC

Courant de court-circuit PV max. (Isg_py)
par entrée DC

Nombre d’entrées DC

Nombre d’entrées DC de la batterie (en
option)

Nombre de trackers MPP indépendants

Coté entrée (DC3 - Entrée de la batterie)

Plage de tension de fonctionnement de

\ 120 a 720°

900

13

A 16,25

I'entrée de la batterie V 120%...500

(UDCworkbatmin - UDoworkbatmax)
Courant de charge/décharge max. entrée
de la batterie
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A 13/13

13

10

15

10,31

405 a 720°

275a720°
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o 1 2 3 4

Onduleur
Coté sortie
Puissance assignée, cos ¢ = 1 (Ppc ;)

Puissance apparente de sortie max.,
COS @,

Tension de sortie min. (Uacmin)
Tension de sortie max. (Uacmay)
Courant de sortie assigné
Courant de sortie max. (Iacmax)
Courant de démarrage (., )

Courant de court-circuit (créte / RMS)
Nombre de phases d’alimentation
Raccordement au réseau

Fréquence assignée (fr)

Fréquence du réseau (fin - fmax)

Plage de réglage du facteur de puissance

COS Pac, r

Facteur de puissance pour la puissance

assignée (Cos gac,)

Taux de distorsion harmonique max.
Caractéristiques de 'appareil

Veille

Veille avec relevé de la consommation

domestique sur 24 h

Rendement
Rendement max.
Rendement européen

Rendement d’adaptation MPP
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Unité

kW

kVA

Hz

Hz

%

%

%

%

13

10

10

10

14,43
16,04

6,72

19,3/13,6 22,8/16,1

7 8 9 10 1 12
4.2 5.5 7.0 8.5
4,2 55 7,0 8,5
4,2 55 7,0 8,5
320
460
6,06 7,94 10,10 12,27
6,74 8,82 11,23 13,63
2,46 2,46 6,72 6,72
95/6,7 1256/8,8 159/11,2
3
3 N~, AC, 400 V
50
47/52,5
0,8..1...0,8
1
3
4,5
7,9
97,1 97,1 97,2 97,2
96,2 96,2 96,5 96,5
99,9

97,2

96,5
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Onduleur Unité

Données du systéme

Topologie : sans séparation galva-
nique — sans transformateur

Type de protection selon CEl 60529

Classe de protection selon CEl 62103
Catégorie de surtension selon CEl 60664-1
coté entrée (générateur PV)'

Catégorie de surtension selon CEl 60664-1
coté sortie (raccordement au réseau)?
Degré d’encrassement®

Catégorie environnementale (installation en
extérieur)

Catégorie environnementale (installation en
intérieur)

Résistance aux UV

Diameétre du cable AC (min-max)

Section du cable AC (min-max) mm?

Section du cable DC (min-max) mm?

Section du céble 5
de raccordement de la batterie (min-max)

Couple de serrage

. , Nm
des vis du compartiment de raccordement

Couple de serrage

. Nm
des vis du couvercle

Protection max. cdté sortie selon
CEIl 60898-1

Compatibilité avec les dispositifs externes
de protection contre les courants de fuite

Protection des personnes interne selon
EN 62109-2
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4.2 5.5 7.0 8.5 10

C < X

15..6 2,5..6 4..6

1,5
B16/C16 B25 / C25
RCD type B, RCM type B

RCCB type B
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C 2 4 5 7 1" 12 =
Onduleur Unité 4.2 5.5 7.0 8.5 10
Point de coupure automatique selon v
la norme VDE V 0126-1-14
Point de coupure électronique DC intégré v
Protection contre I'inversion de polarité

Ny v
c6té DC
Hauteur/largeur/épaisseur mm 563 /405 /233

geurrep (pouce) (22.17 / 15.94 / 9.17)
Poids kg (Ib) 19,6 (43.21) 21,6 (46.62)
Principe de refroidissement — ventilateurs v
commandés
Débit d’air max. m®¥h 184
Emissions sonores max. dBA 51
Température ambiante °C (°F) -20...60 (-4...140)
Altltude d’installation max. au-dessus du m (pied) 2000 (6562)
niveau de la mer
Humidité relative de I'air % 4...100
Connectique cbté DC Connecteur méale SUNCLIX
Connectique coté AC Borne plate a ressorts
Interfaces
Réseau local Ethernet (RJ45) 1
RS485 / CAN 1
(pour la communication de la batterie)
Connexion d’un compteur d’énergie pour le ’
relevé de I'énergie (Modbus RTU)
Entrées numériques
(par exemple pour récepteur centralisé 4
numérique)
Contact sans potentiel pour le contréle de ’
I’'autoconsommation
USB 2.0 1
Webserver (interface utilisateur) v
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— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 EE
Onduleur Unité 4.2 5.5 7.0 8.5 10
Garantie

Garantie a compter de 'enregistrement
dans

la boutique en ligne de KOSTAL Solar Annees 5 (29
(*sans enregistrement)
Extension de garantie optionnelle Années 5/10/15

Directives/Certifications

CE, GS, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, CEl 61683, CEl 0-21, EN 50438*, G83/2, CEl 61727, CEl 62116, RD 1699,
TOR D4, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105 (101 appicatie  toutes es annexes

nationales de la norme EN 50438)

' Catégorie de surtension Il (entrée DC) : I'appareil peut étre raccordé a des strings PV. La longueur des cables d’alimentation
en extérieur ou la présence d’une installation de protection contre la foudre a proximité de l'installation photovoltaique peut

rendre nécessaire la mise en place d’appareils de protection contre les surtensions ou la foudre.

2 Catégorie de surtension lll (sortie AC) : I'appareil peut étre raccordé fixement au réseau de distribution électrique en aval du
compteur et du fusible de protection de ligne. Lorsque le cable d’alimentation circule sur de longues distances en extérieur, la
mise en place d’appareils de protection contre les surtensions peut s’avérer nécessaire.

s Degré d’encrassement 4 : I’'encrassement entraine une conductibilité permanente (par exemple par I'accumulation de pous-

siere conductible, de pluie ou de neige) dans les espaces ouverts ou a I'air libre.

4 Point de coupure automatique selon la norme VDE V 0126-1-1, pour I'’Autriche : I'onduleur est muni « d’un point de coupure
automatique conformément & la norme OVE/ONORM E 8001-4-712 ».

5 Plage MPP de 120V a 180 V (en cas de limitation de I'intensité du courant 2 9,5 - 13 A) a680 V a 720 V (en cas de limitation
de l'intensité du courant a 11 A). Le dimensionnement détaillé doit s’effectuer avec le logiciel utilisateur KOSTAL (PIKO) Solar

Plan.
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11
11.2 Schéma fonctionnel
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Fig. 74 : Schéma fonctionnel

Interrupteur DC

Strings PV

Filtre de compatibilité électromagnétique (CEM)
Point de mesure du courant

Point de mesure de la tension

Point de coupure électronique DC intégré
Actionneur DC

Surveillance d’isolation

Circuit intermédiaire

Pont de I'onduleur

Surveillance et coupure du réseau

Sortie AC triphasée

Commande du systeme par tracker MPP
Affichage/Ecran

Carte SCB (Smart Communication Board)
Interfaces (par exemple Ethernet, USB,
compteur d’énergie)

PR R E
BEESEEREEOENOBBBANA
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Accessoires

] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12.1 KOSTAL (PIKO) Solar Portal

Le portail KOSTAL (PIKO) Solar Portal permet de surveil-
ler le fonctionnement des onduleurs PIKO par Internet.
La connexion au portail KOSTAL (PIKO) Solar Portal
s’effectue gratuitement sur notre page d’accueil.

Le code du portail
(www.piko-solar-portal.de) est P3421.

Pour plus d’informations sur ce produit, consultez notre
site Internet www.kostal-solar-electric.com a la
rubriqgue Produits / Surveillance.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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12.2 KOSTAL (PIKO) Solar App

Avec I'application KOSTAL (PIKO) Solar App, vous pou-
vez surveiller facilement votre installation sur votre smart-
phone ou votre tablette. L’appli permet d’interroger les
principaux parametres de 'installation PV. Sont notam-
ment indiquées la production cbété DC et la quantité
d’électricité injectée dans le réseau d’électricité public.

Qutre ces données instantanées et mises a jour par une
connexion WLAN, I'historique de la production (du jour
précédant la date de consultation ou de la semaine pré-
cédente) est visible sous forme d’un diagramme.

Pour plus d’informations sur ce produit, consultez notre
site Internet www.kostal-solar-electric.com a la
rubrigue Produits / Surveillance — Accessoires.
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12.3 PIKO M2M Service

PIKO M2M Service permet de surveiller votre installa-
tion photovoltaique a I'aide d’une simple connexion au
réseau de téléphonie mobile et via le portail KOSTAL
(PIKO) Solar Portal, afin d’en garantir la parfaite
surveillance.

Une connexion VPN sécurisée et chiffrée, autorisant une
liaison de communication exclusive entre I'onduleur et le
portail KOSTAL (PIKO) Solar Portal, permet d’éviter les
abus et les surcoUts.

Ce service étant proposé a un tarif forfaitaire pour une
durée de cing ans, vous n’avez aucune mensualité a
acquitter ; vous économisez ainsi des frais de gestion
tout en bénéficiant d’une surveillance parfaite pendant
au moins cing ans. Suivant la taille de I'installation, deux
gammes de prestations au choix sont disponibles.

Pour plus d’informations sur ce produit, consultez notre
site Internet www.kostal-solar-electric.com a la
rubrique Produits / Surveillance.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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12.4 Activation du connecteur de batterie

Le PLENTICORE plus permet d’activer la troisieme
entrée PV (DC3) comme connecteur d’un systeme de
stockage a batterie. Pour cela, vous pouvez acquérir un
code d’activation pour batterie dans notre boutique en
ligne que vous reporterez dans I'onduleur. Vous pourrez
ensuite utiliser la troisieme entrée PV pour la connexion
d’une batterie.

Pour plus d’informations sur ce produit, consultez notre
site Internet www.kostal-solar-electric.com.

Pour connaitre la liste des batteries homologuées, acceé-
dez a I'espace de téléchargement du PLENTICORE plus.

Pour tout autre renseignement, adressez-vous a notre
service de distribution ou a votre technicien de service.

B Acheter le code d’activation de la batterie dans la
boutique en ligne de KOSTAL.

B Saisir le code d’activation dans I’onduleur ou par
I'intermédiaire du Webserver.

B Raccorder la batterie a la troisieme entrée PV (DC3)
de I'onduleur Ed. Chap. 3.1

m  Effectuer les réglages de la batterie dans le
Webserver (par exemple, stratégie d’utilisation de la
batterie, charge, etc.).
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13.1 Plague signalétique

BEEERERE Brnn

— KOSTAL

Solar Electric
Hanferstralle 6 — D-79108 Freiburg, +49 (0) 761-47744-100

www.kostal-solar-electric.com
Nno.: XXXXXXXX

DC input:| Vmpp: = XXX..XXXV AC output:3N~
Vdcmac = XXXV Vac,r  =XXXV
Idcmax  =XX.XA fr =XXHz
Iscmax = XXXA lacmax = max. XX.XA
VBatt_max= XXXV Sac,r = XXXXX nVA
IBatt_max XX.X A cos¢p =XX..1

Protective Class I, IP 55, -20°C...60°C, OVC DC:lI/AC:lll, VDE V 0126-1-1

Art. No.:  NNNNNNNN

—Ser. No.: XXXXXABCXXXXX
HW: YYXXXX  PAR: XXXX
FW: XX XX Ul: XX.XX
Service update: XXXXXXXX
Master key: XXXXXXXXXX

WARNING: dual supply
Do not work on this equipment until it is isolated from both mains and on-site generation
supplies: -

Isolate on-site generatorat: _ /4\ C/ ) /%\
isolate mains supply at: s,

EQyANIE 1

Made in Germany

Fig. 7

L'onduleur comporte une plaque signalétique. Elle vous

XXXXXABCXXXXX |

5 : Plaque signalétique

permet d’identifier le type de 'appareil et les données
techniques les plus importantes.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Nom et adresse du fabricant
Type d’appareil
Numéro d’article
Désignation complémentaire
(par exemple appareil du service
apres-vente)
Informations sur I'entrée DC :
- Plage de réglage MPP
- Tension d’entrée DC max.
- Courant d’entrée DC max.
- Courant de court-circuit DC max.
- Tension d’entrée de batterie

DC max.
- Courant d’entrée de batterie

DC max.
Informations sur la sortie AC :
- Nombre de phases d’alimentation
- Tension de sortie (nominale)
- Fréquence du réseau
- Courant de sortie AC max.
- Puissance AC max.
- Plage de réglage du facteur de
puissance
Classe de protection selon CEl
62103, type de protection, plage de
température ambiante, catégorie de
surtension, exigences auxquelles
la surveillance du réseau intégrée
répond
Numeéro d’article interne
Numéro de série
Numeéro de version du matériel et du
jeu de parametres
Numeéro de version du micrologiciel et
de l'interface utilisateur de I'appareil
Date de la derniere mise a jour
(uniguement pour les appareils de
service)
Mot de passe « Master Key » pour la
connexion en tant qu’installateur au
Webserver
Etiquette de garantie détachable
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13.2 Garantie et service apres-vente

La garantie de I'onduleur est de deux (2) ans a comp-
ter de sa date d’achat. En enregistrant votre onduleur
sur la boutique en ligne de KOSTAL Solar dans les six
mois suivant la date d’achat, vous pouvez la prolonger
gratuitement jusqu’a cing (5) ans grace a notre garantie
KOSTAL Smart Warranty.

Pour plus d’informations sur les conditions de garantie
et de service apres-vente de votre onduleur, accédez
a I'espace de téléchargement du produit sur notre site
Internet www.kostal-solar-electric.com.

Pour pouvoir vous communiquer des informations
concernant 'entretien ou vous livrer de nouvelles pieces,
nous avons besoin de connaitre le type de I'appareil et
son numéro de série. Vous trouverez ces informations
sur la plaque signalétique située a I'extérieur du bottier.

En cas de besoin, utilisez uniquement des pieces de
rechange d’origine.

Pour tout renseignement d’ordre technique, n’hésitez
pas a appeler I'assistance téléphonique de notre service
apres-vente :

®  Allemagne et autres pays’ ' Langue : allemand, anglais

+49 (0)761 477 44 - 222

2 Langue : espagnol, anglais

B Suisse
+41 32 5800 225

B France, Belgique et Luxembourg
+33 16138 4117

B (Grece
+30 2310 477 555

B [talie
+39 011 97 82 420

B Espagne et Portugal?
+34 961 824 927

B Turquie ®
+90 212 803 06 26

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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13.3 Remise a I’exploitant

Lorsque le montage et la mise en service ont été
effectués, tous les documents doivent étre remis a
I'exploitant. Il doit étre informé des points suivants :

Position et fonctionnement de 'interrupteur DC

Position et fonctionnement du disjoncteur de protec-
tion AC

Sécurité d’utilisation de I'appareil

Procédure conforme de contrdle et de maintenance
de l'appareil

Signification des DEL et des affichages de I'écran
Interlocuteur en cas de dysfonctionnement

Remise d’une documentation du systeme et de
contréle conformément a la norme DIN EN 62446
(VDE 0126-23) (facultatif).

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
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a 1 2 3 4 5 6 7

10 11 12 13 H—

13.4 Mise hors service et élimination

Pour démonter I'onduleur, procédez de la maniére
suivante :

1. Mettre 'onduleur hors tension co6té AC et DC.
E Chap. 4.3 A

2. Ouvrir le couvercle de I'onduleur.

3. Desserrer les bornes et les passe-cables.

4. Retirer tous les cables DC, AC et de communication.
5. Fermer le couvercle de I'onduleur.

6. Dévisser la vis sous I'onduleur.

7. Dévisser les vis de la partie supérieure de I'onduleur.

8. Soulever I'onduleur du mur.

Elimination conforme

Les appareils électroniques étiquetés d’un pictogramme
représentant une poubelle barrée ne doivent pas étre
jetés avec les ordures ménageres. lls peuvent étre dépo-
sés gratuitement dans les points de collecte.

)i

Renseignez-vous sur la réglementation locale concernant
le tri sélectif des appareils électriques et électroniques.

© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH

A DANGER

DANGER DE MORT PAR ELECTRO-
CUTION ET DECHARGE ELEC-

TRIQUE!

Mettre I’appareil hors tension et le
protéger contre tout risque de
remise en marche involontaire.

[7| Chap. 4.3
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